
19754 ORDEN de 4 de septiembre de 1975 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 302.807, promovido por «Astro 
Dye Works Inc.», contra resolución de este Minis
terio de 20 de enero de 1969.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo nume
ro 302.807, interpuesto ante el Tribunal Supremo por «Astro Dye 
Works Inc.» contra resolución de este Ministerio de 20 de enero 
de 1969, se ha dictado con fecha 14 de mayo de 1975 sentencia, 
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto a nombre de "Astro Dye Works Inc” contra la 
resolución del Ministerio de Industria (Registro de la Propie
dad Industrial) de veinte de enero de mil novecientos sesenta 
y nueve, que denegó el registro de la marca quinientos dos 
mil setecientos cincuenta y cuatro, "Astrodyed” y gráfico, y 
contra la denegación presunta del recurso de reposición pro
movido contra el referido acuerdo, debemos declarar y decla
ramos anuladas, y sin efecto, las citadas resoluciones recurri
das, y, en su lugar, que procede la concesión y registro de la 
marca antes mencionada, para proteger "hilos para la industria 
textil”; sin especial imposición de costas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legis
lativa”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios términos la referida sen
tencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 4 de septiembre de 1975.—P. D., el Subsecretario, 

Alvaro Muñoz.

 Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

19755 RESOLUCION de la Dirección General de la Ener
gía por la que se aprueban a «Hidroeléctrica Ibé
rica Iberduero, S. A.» las normas particulares de 
la Empresa para las instalaciones de enlace en los 
suministros de energía eléctrica en baja tensión.

Visto el expediente iniciado en esta Dirección General a ins
tancia de don Joaquín Martí Lloréns, en nombre de «Hidroeléc
trica Ibérica Iberduero, S. A.», con domicilio social en Bilbao, 
calle del Cardenal Gardoqui, número 8, en el que solicita, de 
acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, la aprobación de las «Normas particulares de la Em
presa para las instalaciones de enlace», referidas a los sumi
nistros de energía eléctrica en baja tensión.

Visto lo dispuesto en el articulo 18 del citado Reglamento, 
y que los preceptos contenidos en las mencionadas «Normas 
particulares» no están en contradicción con lo dispuesto en 
este Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, esta Di
rección General, a propuesta de la Sección correspondiente de 
la misma, ha resuelto:

Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», para 
que en el ámbito nacional de su zona da distribución de ener
gía eléctrica sean de aplicación específica las «Normas particu
lares de la Empresa para las instalaciones de enlace», referidas 
a los suministros de energía en baja tensión, que como anexo 
a la presente Resolución se publican.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 26 de junio de 1975.—El Director general, José Luis 

Díaz Fernández.

Sres. Delegados provinciales de este Ministerio de Alava, Avila, 
Badajoz, Burgos, Cáceres, Guipúzcoa, Huesca, León, Logroño, 
Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Salamanca, Santander, Se
govia, Soria, Valladolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza.

ANEXO

Normas particulares de la Empresa «Hidroeléctrica Ibérica 
Iberduero, S. A.» para las instalaciones de enlace en baja

tensión

1. CAJAS GENERALES DE PROTECCION 

1.1. Características.

Las cajas generales de protección (CP) a utilizar en la zona 
de distribución de «Iberduero, S A.», responderán a las carac
terísticas especificadas en la norma UNE 21 095 y en la Reco
mendación ÜNESA 1403.

Sus bornes estarán previstos para poder conectar los cables 
directamente, esto es, sin que sea necesario el empleo de piezas 
intermedias.

1.2. Tipos seleccionados.

Las características eléctricas y mecánicas de las CP serán 
las de los tipos que a continuación se indican:

Designación Esquema Utilización.

CP1EU 2 Suministros monofásicos en B2 a edificios 
con un solo abonado.

CP2EU 4 Suministros monofásicos en B1 a edificios 
con un solo abonado.

CP4EU 8 Suministros hasta 80 A.
CP5EU 8 Suministros hasta 160 A—Montaje exterior
CP5I 9 Suministros hasta 160 A—Montaje exterior
CP6EU 8 Suministros hasta 250 A—Montaje exterior
CP6I 9 Suministros hasta 250 A—Montaje interior

1.3. Montaje.

Las cajas generales de protección se instalarán sobre las 
fachadas exteriores de los edificios, en los puntos establecidos 
de acuerdo entre «Iberduero, S. A.», y el propietario o Cons
tructor del edificio.

Se admitirá también su instalación interior en determinados 
casos, debiendo entonces contar con la autorización expresa 
de «Iberduero».

Podrán instalarse en montaje saliente o bien empotradas, 
siendo en este último caso necesario que el solicitante del su
ministro prepare una canalización exclusiva hasta cada caja. 
Cuando la acometida sea subterránea, la canalización será cons
truida con tubo de al menos 12,5 centímetros de diámetro y 
terminará en el exterior del edificio al menos a 30 centímetros 
bajo la rasante del terreno.

Cuando la acometida sea aérea, la canalización estará for
mada por un codo vierteaguas en la fachada y un tubo de 
10 centímetros de diámetro hasta la caja.

1.4. Número.

El número de cajas generales de protección correspondientes 
a cada edificio se determinará a partir de la carga prevista 
para el mismo, según la MI BT 010, estableciéndose una caja 
por cada 160 kilovatios o fracción, con las siguientes salvedades:

— Cuando existan varias líneas repartidoras, cada línea estará
protegida por una caja general de protección.

— Cuando la superficie total de los locales comerciales sea su
perior a 300 metros cuadrados se establecerá para los mis
mos una caja por cada 160 kilovatios o fracción.

2. LINEAS REPARTIDORAS

Las líneas repartidoras se construirán con conductores ais
lados para una tensión nominal de 1.000 V., de acuerdo con lo 
dispuesto en la instrucción MI BT 013 y la Recomendación 
UNESA 1401. Deberán discurrir por lugares de uso común.

Para la determinación de su sección y a efectos de caída de 
tensión se tendrá en cuenta que la instalación de contadores 
es en forma concentrada.

3. CONTADORES

3.1. Forma de colocación.

Los contadores se instalarán siempre en forma concentrada. 
En edificios de gran volumen será admisible la centraliza

ción de contadores en plantas intermedias, estableciéndose en 
estos casos, como número máximo de centralizaciones, una por 
cada 36 abonos o fracción.

3.2. Locales o emplazamientos para la concentración conta
dores.

La concentración de contadores se realizará en un local ce
rrado, exclusivamente destinado a este fin y que cumpla las 
condiciones del apartado 1.3 de la MI BT 015. El cierre del 
mismo se hará mediante cerradura y llave de tipo normalizado 
por «Iberduero, S. A.», para lo cual esta Empresa entregará al 
constructor o propietario la cerradura y las llaves que fuesen 
precisas

Se admitirá su instalación en locales abiertos, en determi
nados casos, debiendo entonces contar con la autorización ex
presa de «Iberduero, S. A.».

3.3. Sistema de instalación.

Tanto en el caso de que la centralización se efectúe en un 
local cerrado, como en el caso de que se instale en un local 
abierto, todos los contadores y demás elementos necesarios se 
instalarán en el interior de conjuntos prefabricados con en-
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volvente aislante, cuyas .características técnicas y disposición 
se. especifican en la Recomendación UNESA 1404. Para la ca
pacidad y disposición de módulos deberá contarse con «Iber- 
duero, S. A.».

Por haber sido prevista la instalación separada de la caja 
general de protección, no será necesario disponer de la unidad 
funcional correspondiente a esta misión.

Igualmente, por estar prevista la instalación de los ICP 
(interruptores de control de potencia) en los locales de los 
abonados, no será necesario disponer de la unidad funcional 
de interruptores.

3.4. Bases para fusibles de seguridad.

Los conjuntos prefabricados para las concentraciones de con
tadores estarán provistos de bases tamaño D02 para los fusibles 
de seguridad, cuyas características y dimensiones responderán 
a la Recomendación UNESA 1406.

3.5. Previsión de módulos para los locales comerciales.

En el emplazamiento o local destinado a la concentración 
de contadores deberán quedar dispuestos los módulos de me
dida necesarios para alojar tantos equipos de medida como 
abonos diferentes quepa esperar de la subdivisión de las plantas 
comerciales o industriales. Cuando esta división no esté perfec
tamente definida, se preverá la colocación de los módulos necesa
rios para un equipo de medida por cada 50 metros cuadrados 
de superficie, destinados a locales comerciales o industriales.

Los módulos destinados a alojar los equipos de medida de 
los abonos comerciales o industriales serán independientes de 
los destinados a alojar los equipos de medida de los abonos 
domésticos, si bien, podrán estar todos ellos conectados a un 
mismo embarrado.

4. DERIVACIONES INDIVIDUALES

Las derivaciones individuales se construirán con conductores 
aislados para una tensión nominal de 750 V., cuando vayan en 
el interior de tubos con aislamiento interior y de 1.000 V., en 
los demás casos, de acuerdo con la Recomendación UNESA 1401. 
El conjunto de tubos, conteniendo las derivaciones individuales, 
se alojará en el interior de una canaladura preparada exclusi
vamente con este fin en la caja de la escalera y que esté libre 
de la influencia térmica de otras canalizaciones del edificio. 
Esta canaladura dispondrá de cajas de registro en todas las 
plantas, así como en los cambios de dirección.

Para la determinación de las secciones y a efectos de caída 
de tensión se tendrá en cuenta que la instalación de contadores 
es en forma concentrada. Para la instalación de las derivacio
nes individuales para los abonos de las plantas comerciales o 
industriales, cuando la subdivisión de las plantas destinadas 
a estos usos no esté perfectamente determinada deberá dejarse 
al menos dos tubos por cada 50 metros cuadrados de superficie, 
que terminarán en puntos a definir en cada caso.

5. CAJAS PARA LA INSTALACION DEL INTERRUPTOR 
DE CONTROL DE POTENCIA

En la llegada de la derivación individual a la instalación pri
vada del abonado, antes del cuadro de distribución (que aloja 
el dispositivo privado de mando y protección) y en un punto 
cercano a la puerta de entrada y cómodamente accesible desde 
el suelo, se dispondrá una caja empotrada, cuya exclusiva fi
nalidad es el instalar el o los ICP (interruptor de control de po
tencia) .

No.se permitirá, por tanto, utilizar dicha caja para la colo
cación de fusibles u otros dispositivos fuera de los indicados.

Las cajas responderán a las características especificadas por 
la Recomendación UNESA 1407.

6. EDIFICIOS CON UN SOLO ABONADO Y TERRENO 
CIRCUNDANTE

En los casos de edificios con un solo abonado y con terrenos 
de su propiedad circundantes, la caja de protección y el equipo 
de medida correspondiente se situará en la linde o valla de la 
parcela con frente a una vía de tránsito.

7. DEMANDAS DE ABONO SUPERIORES A LAS PREVISIONES

Cuando alguno de los locales, ya sea vivienda, local comer
cial ó industrial, solicite una potencia de abono superior a la 
capacidad normalmente prevista de los elementos de las insta
laciones de enlace, deberá obtener el permiso correspondiente 
para realizar las modificaciones precisas de estos elementos, 
a fin de dotarlos de la capacidad necesaria. Si ello no fuera 
posible, deberá instalar una caja general de protección y de
más elementos de la instalación de enlace, independientemente 
de los existentes para los demás abonados del edificio.

8. EDIFICIOS QUE PRECISAN CENTRO DE TRANSFORMACION

En los edificios en que, de acuerdo con el artículo 17 del 
Reglamento, se precise del montaje de un centro de transfor
mación para el suministro de energía eléctrica, las dimensiones 
y características del mismo y de sus accesos desde el exterior 
se ajustarán a lo especificado por la Recomendación UNESA 1301.

9. UTILIZACION EXCLUSIVA DE LAS INSTALACIONES

Las canaladuras destinadas a alojar los conductores de las 
instalaciones de enlace, así como los locales o espacios previstos 
para el montaje de elementos correspondientes a estas instala
ciones, estarán dedicados exclusivamente a este fin, no admi
tiéndose la instalación en su interior de otros elementos co
rrespondientes a otros servicios del edificio o de los abonados. 
En el caso de que se instalasen otros elementos en las canala
duras o espacios destinados a las instalaciones de enlacé y 
tuviese lugar algún incidente del que se derivase algún daño, 
tanto para las instalaciones de enlace, como para los elementos 
extraños a las mismas allí instalados, será responsable de los 
daños el constructor o propietario del edificio.

10. SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

El único sistema admitido por «Iberduero, S. A.», para la 
protección contra contactos indirectos, dentro de su zona de 
distribución, es el de puesta a tierra de las masas y empleo de 
interruptor diferencial.

11. REVISION DE ESTA NORMA

Esta Norma para las instalaciones de enlace podrá ser revi
sada, modificada o ampliada previa aprobación por la Direc
ción General de Energía cuando el desarrollo de nuevas téc
nicas, métodos de trabajo y la experiencia adquirida en su 
aplicación así lo aconsejen.

19756 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gra-
 nada por la que se autoriza el establecimiento de

la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provin
cial, cuya descripción se reseña a continuación, solicitando 
autorización administrativa, aprobación del proyecto de eje
cución y declaración en concreto de utilidad pública, y cumpli
dos los trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III 
de los Decretos 2617/1966, sobre autorización de instalaciones 
eléctricas, y 2619/1966, de 20 de octubre; Reglamento de 23 de 
febrero de 1949, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 
de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la in
dustria.

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria ha 
resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto 
de ejecución de la siguiente instalación eléctrica.

a) Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad. S. A.».
b) Domicilio: Granada, paseo de la Bomba, sin número.
c) Línea eléctrica:
Origen: Apoyo junto al camino de las Fuentes en línea San- 

tafé-Chauchina.
Final: Centro de transformación.
Término municipal afectado; Santafé (El Jau).
Longitud en kilómetros: 0,300.
Tensión de servicio: 20/8 KV.
Conductores: Aluminio de 1 por 50 milímetros cuadrados, 

aislamiento seco, 12/20 KV.
Potencia a transportar: 100 KVA.

d) Estación transformadora.

Emplazamiento: «Escuelas».
Tipo: Interior.
Potencia: 100 KVA.
Relación de transformación: 20-8 KV. ± 5 por 100/3 por 398- 

230 voltios.

e) Procedencia de los materiales: Nacional.
f) Presupuesto: 971.452 pesetas.
g) Finalidad de la instalación: Atender nuevas peticiones de 

suministro.
h) Referencia: 1.987/A. T.

Las obras se ajustarán, en lo que no resulte modificado por 
la presente resolución o por las pequeñas variaciones que, en su 
caso, puedan ser autorizadas, al proyecto presentado, con las 
obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las 
instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, que
dando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de 
esta Delegación Provincial.

Se observarán los condicionados emitidos por el Ayunta
miento de Santafé.

El plazo de puesta en marcha será de un mes.
El peticionario dará cuenta, por escrito, del comienzo y 

terminación de las obras, a efectos de reconocimiento y exten
sión del acta de puesta en marcha.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos que determina la Ley 
10/1966. de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones 
en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento apro
bado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Granada 2 de septiembre de 1975.—El Delegado provincial, 
por delegación, Francisco de los Santos Florido.—13.290-C.


