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				Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

			

			
				El Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, estableció un nuevo régimen jurídico en la materia que, desde la perspectiva de la libre competencia, permite dotar a los edificios de instalaciones suficientes para atender los servicios de televisión, telefonía y telecomunicaciones por cable, y posibilita la planificación de dichas infraestructuras de forma que faciliten su adaptación a los servicios de implantación futura. La disposición final primera de dicho real decreto-ley autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para su desarrollo y aplicación.

				Asimismo, la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en su artículo 37, establece que, con pleno respeto a lo previsto en la legislación reguladora de las infraestructuras comunes en el interior de los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, se establecerán reglamentariamente las oportunas disposiciones que la desarrollen, en las que se determinará tanto el punto de interconexión de la red interior con las redes públicas como las condiciones aplicables a la propia red interior. El citado artículo 37 prevé la aprobación de la normativa técnica básica de edificación que regule la infraestructura de obra civil, en la que se deberá tomar en consideración las necesidades de soporte de los sistemas y redes de telecomunicación, así como la capacidad suficiente para permitir el paso de las redes de los distintos operadores, de forma que se facilite su uso compartido. El mismo precepto dispone también que por reglamento se regulará el régimen de instalación de las redes de telecomunicaciones en los edificios ya existentes o futuros, en aquellos aspectos no previstos en las disposiciones con rango legal reguladoras de la materia.

				En su ejecución, se dictó el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, que a su vez sustituía al Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero, por el que se aprobaba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

				La actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicación ha resultado afectada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que, a su vez, incorporó, parcialmente, al Derecho español, la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, por lo que se consideró oportuno tratar sus aspectos jurídicos de manera separada, en una reglamentación específica que ha sido aprobada mediante el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación y que derogó el capítulo III del Real Decreto 401/2003, de 4 de abril.

				El desarrollo en los últimos años de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como el proceso de liberalización que se ha llevado a cabo, ha conducido a la existencia de una competencia efectiva que ha hecho posible la oferta por parte de los distintos operadores de nuevos servicios de telecomunicaciones.

				Asimismo los avances tecnológicos producidos en los últimos años, han permitido el desarrollo de nuevas tecnologías de acceso ultrarrápido que posibilitan que los servicios de telecomunicación que se ofrecen a los usuarios finales sean más potentes, rápidos y fiables. Algunos de estos servicios exigen para su provisión a los ciudadanos la actualización y perfeccionamiento de la normativa técnica reguladora de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones.

				En este sentido, el reglamento aprobado por el presente real decreto contempla, entre las redes de acceso, la basada en la fibra óptica en línea con los objetivos de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 19 de mayo de 2010, titulada «Una Agenda Digital para Europa». Entre los campos de actuación de la agenda digital, se destacan el acceso rápido y ultrarrápido a Internet y el fomentar el despliegue de las redes NGA (Next Generation Access), con el fin de conseguir que, para 2020, todos los europeos tengan acceso a unas velocidades de Internet muy superiores, por encima de los 30Mbps, y que el 50% o más de los hogares europeos estén abonados a conexiones de Internet por encima de los 100Mbps. La Comunicación de la Comisión también señala, como indicador significativo, la muy escasa penetración, en Europa, de la fibra óptica al hogar, en comparación con la de algunas naciones importantes del G20. Entre las acciones para conseguir estos objetivos, el documento identifica, como tarea para los Estados Miembros, entre otras, la de «poner al día el cableado dentro de los edificios».

				En este marco, el reglamento aprobado por el presente real decreto tiene como objeto garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a las diferentes ofertas de nuevos servicios de telecomunicaciones, eliminando los obstáculos que les impidan poder contratar libremente los servicios de telecomunicaciones que deseen, así como garantizar una competencia efectiva entre los operadores, asegurando que disponen de igualdad de oportunidades para hacer llegar sus servicios hasta sus clientes.

				A su vez, la utilización de procedimientos electrónicos para cumplir las exigencias de presentación de proyectos de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, así como de boletines de instalación y certificaciones de fin de obra, en la concesión de los permisos de construcción y de primera ocupación de las viviendas garantizan una mayor agilidad en el acceso de los usuarios a los nuevos servicios que proporciona la sociedad de la información.

				Por otra parte, el reglamento aprobado por el presente real decreto, contribuye a facilitar la implementación de las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, al poderse utilizar como referencia en aquellas relacionadas con la rehabilitación de viviendas que incluyan las infraestructuras de telecomunicación que permitan el acceso a Internet y a servicios de televisión digital, además de contribuir a la eficiencia y el ahorro energético y a la accesibilidad cuando se utilicen las tecnologías que se encuadran dentro del concepto de «hogar digital».

				Asimismo, el reglamento aprobado por el presente real decreto promueve el que las cada día más complejas infraestructuras de telecomunicaciones con que se dotan a las edificaciones, sean mantenidas de forma adecuada por sus propietarios a fin de garantizar, en la medida de lo posible, la continuidad de los servicios de telecomunicación que reciben y disfrutan sus habitantes.

				De igual forma, el reglamento aprobado por el presente real decreto incide en la necesidad de que las infraestructuras de telecomunicaciones de las edificaciones sean diseñadas de forma tal, que resulte sencilla su evolución y adaptación contribuyendo al proceso de acercamiento de las viviendas al concepto de «hogar digital», y a la obtención de los beneficios que éste proporciona a sus usuarios: mayor seguridad, ahorro y eficiencia energética, accesibilidad, etc.

				Finalmente, el reglamento aprobado por el presente real decreto, con el fin de evitar la proliferación de sistemas individuales, establece una serie de obligaciones sobre el uso común de infraestructuras, limitando la instalación de aquéllos a los casos en que no exista infraestructura común de acceso a los servicios de telecomunicación, no se instale una nueva o no se adapte la preexistente, en los términos establecidos en el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.

				Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones reconocida en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución.

				En la tramitación de este real decreto se ha dado audiencia al Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Igualmente se ha cumplido el preceptivo trámite de informe por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Asimismo ha sido sometido a examen de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su reunión del día 3 de marzo de 2011.

				Este real decreto ha sido sometido al procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE de 20 de julio, así como en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio que incorpora estas Directivas al ordenamiento jurídico español.

				En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de marzo de 2011,

				DISPONGO:

				Artículo único. Aprobación del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

				Se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones que, con los anexos que lo completan, se inserta a continuación.

				Disposición adicional primera. Competencias de las comunidades autónomas.

				Las referencias efectuadas por el reglamento que se aprueba a los distintos órganos y, en su caso, unidades de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, se entenderán efectuadas a los correspondientes órganos y, en su caso, unidades de aquellas comunidades autónomas que tengan transferidas competencias en materia de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones.

				Asimismo las referencias efectuadas en el Reglamento aprobado por el presente real decreto al Registro electrónico del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, se entenderán efectuadas a los registros correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia, debiendo establecerse entre las Administraciones Públicas implicadas, los oportunos mecanismos de intercambio de datos, con efectos meramente informativos.

				Las disposiciones del reglamento que se aprueba se entienden sin perjuicio de las que puedan aprobar las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias en materia de vivienda y de medios de comunicación social, y de los actos que puedan dictar en materia de antenas colectivas y televisión en circuito cerrado.

				Disposición adicional segunda. Soluciones técnicas diferentes.

				Excepcionalmente, en los casos en los que resulte inviable desde un punto de vista técnico, se podrán admitir soluciones técnicas diferentes de las contempladas en los anexos técnicos del reglamento que se aprueba, siempre y cuando el proyectista lo justifique adecuadamente y en ningún caso disminuya la funcionalidad de la instalación proyectada respecto a la prevista en este reglamento.

				Disposición transitoria primera. Proyecto técnico.

				Los proyectos técnicos que se presenten para solicitar la licencia de obras en el plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del reglamento que se aprueba y aquellos otros que se hubiesen presentado pero que no hayan sido ejecutados, podrán regirse por las disposiciones contenidas en los anexos del reglamento aprobado por el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril.

				Disposición transitoria segunda. Requisitos técnicos relativos a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para la conexión a una red digital de servicios integrados (RDSI).

				Hasta la desaparición efectiva de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) y, en los casos en los que la propiedad del edificio disponga que el proyectista contemple en el proyecto de la infraestructura común de telecomunicaciones, en cuanto al diseño y dimensionado de las redes interiores del edificio, una capacidad adicional para la conexión de los diversos usuarios a una red digital de servicios integrados, se tendrá en consideración lo establecido en el apartado 7 del anexo II, del reglamento regulador aprobado por el Real Decreto 401/2003, de 4 abril. Esta capacidad adicional deberá tenerse en cuenta obligatoriamente, en el caso de instalarse una infraestructura común en un edificio ya construido en el que, entre los servicios recibidos y declarados, se incluya una o varias conexiones a una red digital de servicios integrados (RDSI).

				Disposición transitoria tercera. Comprobación del cumplimiento de requisitos por parte de las entidades de verificación de proyectos de ICT.

				Hasta que la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) apruebe el procedimiento de acreditación de entidades de verificación de proyectos de ICT, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información realizará los trabajos necesarios para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 9 del reglamento, para aquellas entidades de verificación que se lo soliciten.

				Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

				Queda derogado el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, así como todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

				Disposición final primera. Título competencial.

				Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.21.a de la Constitución, que atribuye competencia exclusiva al Estado en materia de telecomunicaciones.

				Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario y para la modificación de los anexos.

				Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para dictar las normas que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto, así como para modificar, cuando las innovaciones tecnológicas así lo aconsejen, las normas técnicas contenidas en los anexos del Reglamento que se aprueba.

				Disposición final tercera. Entrada en vigor.

				El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

				Dado en Madrid, el 11 de marzo de 2011.

				JUAN CARLOS R.

				El Ministro de Industria, Turismo y Comercio,

				MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN

				REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DETELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DETELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES

				CAPÍTULO I

				Disposiciones generales

				Artículo 1. Objeto.

				1. Constituye el objeto de este reglamento el establecimiento de la normativa técnica de telecomunicación relativa a la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) para el acceso a los servicios de telecomunicación; las especificaciones técnicas de telecomunicación que se deberán incluir en la normativa técnica básica de la edificación que regule la infraestructura de obra civil en el interior de los edificios para garantizar la capacidad suficiente que permita el acceso a los servicios de telecomunicación y el paso de las redes de los distintos operadores y los requisitos que debe cumplir la ICT para el acceso a los distintos servicios de telecomunicación en el interior de los edificios.

				La normativa técnica básica de edificación deberá prever, en todo caso, que la infraestructura de obra civil disponga de la capacidad suficiente para permitir el paso de las redes de los distintos operadores, de forma tal que se facilite a éstos el uso compartido de dicha infraestructura. En el supuesto de que la infraestructura común en el edificio fuese instalada o gestionada por un tercero, en tanto éste mantenga su titularidad, deberá respetarse el principio de que aquélla pueda ser utilizada por cualquier entidad u operador habilitado para la prestación de los correspondientes servicios.

				2. Asimismo, este reglamento tiene por objeto favorecer y promocionar el alargamiento de la vida útil de las infraestructuras comunes de telecomunicación, impulsando el desarrollo de las tareas de mantenimiento necesarias para que las mismas permanezcan en todo momento en perfecto estado de funcionamiento, y apoyar la evolución de estas infraestructuras para permitir el desarrollo de conceptos como el de «hogar digital» que, afrontando el tratamiento de diferentes necesidades de los usuarios de forma integrada, aproximan las viviendas y las edificaciones al objetivo de aumentar su sostenibilidad y su accesibilidad para personas con discapacidad.

				Artículo 2. Definiciones.

				1. A los efectos de este reglamento, se entiende por infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación, los sistemas de telecomunicación o las redes que existan o se instalen en las edificaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento para cumplir, como mínimo, las siguientes funciones:

				a) La captación y adaptación de las señales analógicas y digitales, terrestres, de radiodifusión sonora y televisión y su distribución hasta puntos de conexión situados en las distintas viviendas o locales de las edificaciones, y la distribución de las señales, por satélite, de radiodifusión sonora y televisión hasta los citados puntos de conexión. Las señales terrestres de radiodifusión sonora y de televisión susceptibles de ser captadas, adaptadas y distribuidas serán las contempladas en el apartado 4.1.6 y 4.1.7 del anexo I de este reglamento, difundidas por las entidades habilitadas dentro del ámbito territorial correspondiente.

				b) Proporcionar el acceso al servicio de telefonía disponible al público y el acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha, prestados a través de redes públicas de telecomunicaciones, mediante la infraestructura necesaria que permita la conexión de las distintas viviendas, locales y, en su caso, estancias o instalaciones comunes de las edificaciones a las redes de los operadores habilitados.

				2. También tendrá la consideración de infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación aquella que, no cumpliendo inicialmente las funciones indicadas en el apartado anterior, se adapte para cumplirlas. La adaptación podrá llevarse a cabo, en la medida en que resulte indispensable, mediante la construcción de una infraestructura adicional a la preexistente.

				3. En los casos en los que la edificación se acometa aplicando el régimen contemplado en el artículo 396 del Código Civil, la infraestructura común de telecomunicaciones tendrá la consideración de elemento común de la edificación a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.

				4. A los efectos de este reglamento, se entiende por sistema individual de acceso a los servicios de telecomunicación aquél constituido por los dispositivos de acceso y conexión, necesarios para que el usuario pueda acceder a los servicios especificados en el apartado 1 de este artículo o a otros servicios provistos mediante otras tecnologías de acceso, siempre que para el acceso a dichos servicios no exista infraestructura común de acceso a los servicios de telecomunicaciones, no se instale una nueva o se adapte la preexistente en los términos establecidos en el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.

				5. A los efectos del presente reglamento, se entiende por «hogar digital» como el lugar donde las necesidades de sus habitantes, en materia de seguridad y control, comunicaciones, ocio y confort, integración medioambiental y accesibilidad, son atendidas mediante la convergencia de servicios, infraestructuras y equipamientos.

				6. Los términos que no se encuentren expresamente definidos en este reglamento tendrán el significado previsto en la normativa de telecomunicaciones en vigor y, en su defecto, en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

				Artículo 3. Ámbito de aplicación.

				Las normas contenidas en este reglamento, relativas a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones, se aplicarán:

				1. A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la edificación, de uso residencial o no, y sean o no de nueva construcción, que estén acogidos, o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.

				2. A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo superior a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda.

				CAPÍTULO II

				Infraestructura común de telecomunicaciones

				Artículo 4. Normativa técnica aplicable.

				1. A la infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación le será de aplicación la normativa técnica que se relaciona a continuación:

				a) Lo dispuesto en el anexo I de este reglamento, a la destinada a la captación, adaptación y distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión.

				b) Lo establecido en el anexo II, a la que tiene por objeto permitir el acceso a los servicios de telefonía disponible al público y de telecomunicaciones de banda ancha.

				c) A la de obra civil que soporte las demás infraestructuras comunes, lo dispuesto en la norma técnica básica de edificación que le sea de aplicación, en la que se recogerán necesariamente las especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones, incluidas como anexo III de este reglamento.

				En ausencia de norma técnica básica de edificación, las infraestructuras de obra civil deberán cumplir, en todo caso, las especificaciones del anexo III.

				2. Lo dispuesto en el párrafo c) del apartado anterior se entenderá sin perjuicio de las competencias que, sobre la materia, tengan atribuidas otras Administraciones públicas.

				Artículo 5. Obligaciones y facultades de los operadores y de la propiedad.

				1. Con carácter general, los operadores de redes y servicios de telecomunicación estarán obligados a la utilización de la infraestructura en las condiciones previstas en este reglamento y garantizarán, hasta el punto de terminación de red, el secreto de las comunicaciones, la calidad del servicio que les fuere exigible y el mantenimiento de la infraestructura.

				2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, el propietario o los propietarios de la edificación serán los responsables del mantenimiento de la parte de infraestructura común comprendida entre el punto de terminación de red y el punto de acceso al usuario, así como de tomar las medidas necesarias para evitar el acceso no autorizado y la manipulación incorrecta de la infraestructura. No obstante, los operadores y los usuarios podrán acordar voluntariamente la instalación en el punto de acceso al usuario, de un dispositivo que permita, en caso de avería, determinar el tramo de la red en el que dicha avería se produce.

				3.1 Si fuera necesaria la instalación de equipos propiedad de los operadores para la introducción de las señales de telefonía o de telecomunicaciones de banda ancha en la infraestructura, aquéllos estarán obligados a sufragar todos los gastos que originen tanto la instalación y el mantenimiento de los equipos, como la operación de éstos y su retirada.

				3.2 Asimismo, será obligación de los operadores que utilizan sistemas de cables de fibra óptica o coaxiales para proporcionar servicios de telefonía disponible al público o de telecomunicaciones de banda ancha, el suministro a los usuarios finales de los equipos de terminación de red que, en su caso, sean necesarios para hacer compatibles las interfaces de acceso disponibles al público con las de la red utilizada para prestar los servicios.

				4. Los operadores de los servicios de telecomunicaciones procederán a la retirada del cableado y demás elementos que, discurriendo por la infraestructura de canalizaciones recintos y registros que soportan la ICT de la edificación, hubieran instalado, en su día, para dar servicio a un abonado cuando concluya, por cualquier causa, el correspondiente contrato de abono. La retirada será efectuada en un plazo no superior a 30 días, a partir de la conclusión del contrato. Transcurrido dicho plazo sin que se haya retirado el cable y demás elementos, quedará facultada la propiedad de la edificación para efectuarla por su cuenta, o para considerar integrados los mismos en la ICT de la edificación.

				5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, los copropietarios de un edificio en régimen de propiedad horizontal o, en su caso, los arrendatarios tendrán derecho a acceder, a su costa, a los servicios de telecomunicaciones distintos de los indicados en el artículo 2.1 de este reglamento a través de sistemas individuales de acceso a los servicios de telecomunicación cuando no exista infraestructura común de acceso a los servicios de telecomunicaciones, no se instale una nueva o no se adapte la preexistente, todo ello con arreglo al procedimiento dispuesto en el artículo 9.2 del mencionado Real Decreto-ley 1/1998.

				Artículo 6. Adaptación de instalaciones existentes y realización de instalaciones individuales.

				1. La adaptación de las instalaciones individuales o de las infraestructuras preexistentes cuando, de acuerdo con la legislación vigente, no reúnan las condiciones para soportar una infraestructura común de telecomunicaciones o no exista obligación de instalarla se realizará de conformidad con los anexos referidos en los párrafos a) y b) del artículo 4.1 de este reglamento que les sean de aplicación.

				2. En el caso de que por no existir, o no estar prevista, la instalación de una infraestructura común de telecomunicaciones, o no se adaptase la preexistente, sea necesaria la realización de una instalación individual para acceder a un servicio de telecomunicación, el promotor de dicha instalación estará obligado a comunicar por escrito al propietario o, en su caso, a la comunidad de propietarios del edificio su intención, y acompañará a dicha comunicación la documentación suficiente para describir la instalación que pretende realizar, acreditación de que ésta reúne los requisitos legales que le sean de aplicación y detalle del uso pretendido de los elementos comunes del edificio. Asimismo incluirá una declaración expresa por la que se exima al propietario o, en su caso, a la comunidad de propietarios de obligación alguna relativa al mantenimiento, seguridad y vigilancia de la infraestructura que se pretende realizar. El propietario o, en su caso, la comunidad de propietarios contestará en los plazos previstos en el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, si tiene previsto acometer la realización de una infraestructura común o la adaptación de la preexistente que proporcione el acceso al servicio de telecomunicación pretendido y, en caso contrario, prestará su consentimiento a la utilización de los elementos comunes del edificio para proceder a la realización de la instalación individual, y podrá proponer soluciones alternativas, siempre y cuando sean viables técnica y económicamente.

				Artículo 7. Continuidad de los servicios.

				1. Con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios, con carácter previo a la modificación de las instalaciones existentes o a su sustitución por una nueva infraestructura, la comunidad de propietarios o el propietario de la edificación estarán obligados a efectuar una consulta por escrito a los titulares de dichas instalaciones y, en su caso, a los arrendatarios, para que declaren, por escrito, los servicios recibidos a través de aquéllas, al objeto de que se garantice que con la instalación modificada o con la infraestructura que sustituye a la existente sea posible la recepción de todos los servicios declarados. Dicha consulta se efectuará en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo indicado en el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, para la instalación de la infraestructura en los edificios ya construidos.

				2. Asimismo, la propiedad tomará las medidas oportunas tendentes a asegurar la normal utilización de las instalaciones o infraestructuras existentes, hasta que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento la instalación modificada o la nueva infraestructura.

				Artículo 8. Consulta e intercambio de información entre el proyectista de la ICT y los diferentes operadores de telecomunicación.

				1. Por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se podrá regular un procedimiento de consulta e intercambio de información entre los proyectistas de las ICT y los operadores de telecomunicaciones que desplieguen red en la zona en la que se va a construir la edificación, con la finalidad de:

				a) Posibilitar que las infraestructuras de telecomunicación que deben incorporarse a dichas edificaciones permitan que la oferta de servicios de telecomunicación dirigida a los usuarios finales, en régimen de libre competencia, sea lo más amplia posible. Así, la consulta del proyectista de la ICT hacia los operadores de telecomunicación pertinentes en la zona donde se va a construir la edificación, incluirá una pregunta relativa a los tipos de redes que formando parte del proyecto técnico original de la ICT, no tienen previsto utilizar para proporcionar servicios de telecomunicación a sus potenciales usuarios. De este modo, bajo criterios de eficiencia económica y técnica y de previsión de futuro, y en función de las respuestas a la consulta, sólo se incorporarán a la ICT de la edificación las redes que realmente vayan a tener utilidad, por haber operadores de telecomunicación en la zona interesados en utilizar dichas redes para ofrecer y proporcionar servicios a los usuarios.

				b) Confirmar la ubicación más idónea de la arqueta de entrada de la ICT.

				El resultado de la consulta e intercambio de información entre proyectistas y operadores se aplicará solamente para la ejecución o no de la instalación inicial de las diversas redes interiores de la infraestructura común, en los términos establecidos en este reglamento y sus anexos, sin que dicho resultado afecte al diseño, al dimensionado ni a la instalación de los diferentes elementos soporte de obra civil de la infraestructura común, con excepción de la determinación de la ubicación de la arqueta de entrada.

				2. A efectos de lo prescrito en el apartado anterior, se entenderá lo siguiente:

				a) Proyectista: El profesional encargado por el promotor de la edificación para el diseño de la ICT, que dispone de la titulación establecida en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. Se encargará de generar la consulta hacia los operadores, facilitando la información básica respecto a la situación y características fundamentales de la edificación que se pretende construir y de los tiempos estimados de comienzo y duración del proceso constructivo. Asimismo reflejará en el acta de replanteo la respuesta obtenida a su consulta y las consecuencias de ésta sobre el proyecto original de ICT. Por último, si procede, realizará las modificaciones oportunas en el proyecto técnico para adecuarlo a las respuestas recibidas.

				b) Operadores con red: Operadores de telecomunicación que mediante diferentes tecnologías despliegan redes de telecomunicación hasta las edificaciones que, de forma voluntaria, se adhieren a la consulta e intercambio de información objeto del presente artículo.

				3. La indicada orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio asimismo regulará la forma en que la Administración actuará como gestor del proceso de consulta e intercambio de información. También regulará la forma de normalizar y canalizar las consultas efectuadas por los proyectistas de la ICT hacia los diferentes operadores con red y las respuestas de estos hacia los correspondientes proyectistas, sin ningún otro tipo de intervención en el proceso. La canalización de las consultas y respuestas se efectuará mediante procedimientos electrónicos, simplificando así la tramitación y facilitando la necesaria comunicación entre proyectistas y operadores de telecomunicación pertinentes.

				4. Con el fin de dotarlo con las mayores garantías de certeza posible, el intercambio de información o consulta deberá ser efectuado inmediatamente antes del momento de comienzo de las obras de ejecución de la edificación proyectada, haciéndolo coincidir con el proceso de replanteo de la obra. Su resultado deberá de reflejarse en la correspondiente acta de replanteo y, si procede, en función de las respuestas de los operadores, provocará que se realicen las modificaciones oportunas en el proyecto técnico, mediante el anexo correspondiente.

				5. Los operadores de red involucrados en la consulta, dispondrán de un plazo máximo de 30 días a partir del momento en que se realiza la consulta para responder a la misma. Transcurrido dicho plazo sin recibir contestación, el proyectista procederá a proyectar la ICT de acuerdo con las disposiciones de este reglamento.

				6. La participación de los operadores interesados en el proceso de consultas descrito en este reglamento será efectiva a partir de la firma de un convenio con la Administración en el que queden reflejados sus derechos y sus obligaciones, así como las consecuencias del incumplimiento del mismo. La falta de respuesta a la consulta por parte de alguno de los operadores de red, de forma reiterada y sin justificación, así como el incumplimiento de las obligaciones fijadas en el convenio, podrá concluir con la exclusión del mismo de la lista de operadores de red a consultar. Los diferentes casos serán contemplados y desarrollados en los convenios señalados.

				Artículo 9. Proyecto técnico.

				1. Con objeto de garantizar que las redes de telecomunicaciones en el interior de los edificios cumplan con las normas técnicas establecidas en este reglamento, aquéllas deberán contar con el correspondiente proyecto técnico. En el proyecto técnico se describirán, detalladamente, todos los elementos que componen la instalación y su ubicación y dimensiones, con mención de las normas que cumplen.

				En el proyecto técnico original, se proyectarán y describirán la totalidad de las redes que pueden formar parte de la ICT, de acuerdo a la presencia de operadores que despliegan red en la ubicación de la futura edificación.

				El proyecto técnico de ejecución tendrá en cuenta los resultados de la consulta e intercambio de información entre el proyectista de la ICT y los diferentes operadores de telecomunicación a que se refiere el artículo anterior. En el caso de que no existiera respuesta por parte de los operadores de telecomunicación, el proyecto técnico de ejecución incorporará tecnologías de acceso basadas en cables de fibra óptica en todas las poblaciones, y tecnologías de acceso basadas en cables coaxiales en aquellas poblaciones en las que estén presentes los operadores de cable en el momento de la entrada en vigor del presente reglamento.

				El proyecto técnico de ejecución incluirá, al menos, los siguientes documentos:

				a) Memoria: en ella se especificarán, como mínimo, los siguientes apartados: descripción de la edificación; descripción de los servicios que se incluyen en la infraestructura; previsiones de demanda; cálculos de niveles de señal en los distintos puntos de la instalación; elementos que componen la infraestructura. En su elaboración deberán tenerse en cuenta los resultados obtenidos tras la consulta e intercambio de información entre el proyectista de la ICT y los diferentes operadores de telecomunicación a que se refiere el artículo 8 de este reglamento, incluyendo la información necesaria para identificar de forma inequívoca la misma.

				b) Planos: indicarán, al menos, los siguientes datos: esquemas de principio de la instalación; tipo, número, características y situación de los elementos de la infraestructura, canalizaciones de telecomunicación de la edificación; situación y ordenación de los recintos de instalaciones de telecomunicaciones; otras instalaciones previstas en la edificación que pudieran interferir o ser interferidas en su funcionamiento con la infraestructura; y detalles de ejecución de puntos singulares, cuando así se requiera por su índole.

				c) Pliego de condiciones: se determinarán las calidades de los materiales y equipos y las condiciones de montaje.

				d) Presupuesto: se especificará el número de unidades y precio de la unidad de cada una de las partes en que puedan descomponerse los trabajos, y deberán quedar definidas las características, modelos, tipos y dimensiones de cada uno de los elementos.

				El proyecto técnico, firmado por el profesional encargado por el promotor de la edificación para el diseño de la ICT, que dispone de la titulación establecida en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación que, en su caso, actuará en coordinación con el autor del proyecto de edificación, debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello.

				Por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio podrá aprobarse un modelo tipo de proyecto técnico que normalice los documentos que lo componen.

				Un ejemplar de dicho proyecto técnico deberá obrar en poder de la propiedad, a cualquier efecto que proceda. Es obligación de la propiedad recibir, conservar y transmitir el proyecto técnico de la instalación efectuada. Otro ejemplar del proyecto verificado, habrá de presentarse electrónicamente por la propiedad a través del Registro electrónico del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a los efectos de que se pueda inspeccionar la instalación, cuando la autoridad competente lo considere oportuno.

				2. Cuando la instalación requiera de una modificación sustancial del proyecto original, la propiedad deberá presentar electrónicamente el proyecto modificado correspondiente, que deberá reunir los mismos requisitos establecidos en el apartado anterior respecto del proyecto técnico. Cuando las modificaciones no produzcan un cambio sustancial del proyecto original, éstas se incorporarán como anexos al proyecto. De conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, la propiedad deberá conservar y transmitir el proyecto modificado.

				3. Se presumirá que el proyecto técnico cumple con las determinaciones establecidas en este reglamento y demás normativa aplicable, cuando haya sido verificado por una entidad que cumpla los requisitos señalados en el apartado 1 del presente artículo, siempre y cuando dicha verificación se realice siguiendo los criterios básicos establecidos mediante orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

				Entre dichos criterios básicos se incluirán aquellos relativos a la comprobación documental que permita verificar que el proyecto tiene la estructura y contenidos mínimos normalizados, a la comprobación técnica que permita verificar que en la ICT proyectada se han definido todos los elementos considerados como mínimos imprescindibles por la reglamentación y se han realizado los cálculos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura proyectada y sobre cumplimiento de la normativa aplicable que permita constatar que en el diseño del proyecto se ha tenido en cuenta lo previsto en las distintas normativas aplicables: reglamentación de ICT, edificación, prevención de riesgos laborales, protección contra campos electromagnéticos, secreto de las comunicaciones, gestión de residuos y protección contra incendios, entre otras.

				4. Las entidades de verificación señaladas en el punto anterior deberán demostrar y satisfacer de forma continuada los siguientes requisitos:

				a) Disponer de la independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación, cuyos proyectos de ICT van a ser objeto de verificación. Para ello, la entidad no deberá estar directamente implicada en el proceso de construcción de la edificación ni representar a partes implicadas en el mismo. Asimismo, la entidad deberá estar libre de cualquier tipo de presión, coacción e incentivos, en especial de orden económico, que puedan influir sobre su opinión o los resultados de sus tareas.

				b) Ser capaz de llevar a cabo todas las tareas del procedimiento de verificación, para lo cual, tendrá a su disposición el personal necesario y acceso a las instalaciones necesarias para llevar a cabo correctamente las tareas implicadas en su procedimiento de verificación. El personal deberá disponer de una adecuada formación técnica y profesional, conocimientos satisfactorios de las cuestiones relativas a las tareas que van a realizar y una experiencia adecuada para verificar correctamente la conformidad de los requisitos exigidos.

				c) Disponer de un procedimiento de verificación que, al menos, incluya y cumpla los criterios básicos de verificación establecidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

				d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños y responsabilidades derivados de la actividad de verificación de proyectos de ICT.

				5. En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre, por el que se designa a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) como organismo nacional de acreditación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información aceptará que las entidades de verificación acreditadas por ENAC o por cualquiera de los organismos de acreditación de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, siempre que dichos organismos se hayan sometido con éxito al sistema de evaluación por pares previsto en el Reglamento (CE) n.º 765/2008, de 9 de julio, del Parlamento Europeo y del Consejo, cumplen los requisitos antes señalados para verificar proyectos técnicos de infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

				6. La entidad de verificación, una vez acreditada, deberá cumplir los requisitos y criterios que se establezcan mediante orden del titular del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que tendrán como objetivo facilitar la gestión y la tramitación, ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de los proyectos técnicos verificados por dicha entidad.

				Artículo 10. Ejecución del proyecto técnico.

				1. En el momento del inicio de las obras, el promotor encargará al director de obra de la ICT, si existe, o en caso contrario a un profesional que dispone de la titulación establecida en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, la redacción de un acta de replanteo del proyecto técnico de ICT, que será firmada entre aquél y el titular de la propiedad o su representación legal, donde figure una declaración expresa de validez del proyecto original o, si las circunstancias hubieren variado y fuere necesario la actualización de éste, la forma en que se va a acometer dicha actualización, bien como modificación del proyecto, si se trata de un cambio sustancial, o bien como anexo al proyecto original si los cambios fueren de menor entidad. Obligatoriamente, el acta de replanteo incluirá una referencia a los resultados de la consulta e intercambio de información entre el proyectista de la ICT y los diferentes operadores de telecomunicación a que se refiere el artículo 8 de este reglamento y, será presentada a la Administración electrónicamente, en el Registro electrónico del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en un plazo no superior a 15 días naturales tras su redacción y firma.

				2. Finalizados los trabajos de ejecución del proyecto técnico mencionado en el artículo anterior, la propiedad presentará electrónicamente, en el Registro electrónico del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un boletín de instalación expedido por la empresa instaladora que haya realizado la instalación y un certificado, expedido por el director de obra, cuando exista, de que la instalación se ajusta al proyecto técnico, o bien un boletín de instalación, dependiendo de su complejidad. La forma y contenido del boletín de instalación y del certificado y los casos en que este sea exigible, en razón de la complejidad de la instalación, se establecerán por orden ministerial. Es obligación de la propiedad recibir, conservar y transmitir todos los documentos asociados a la instalación efectuada.

				Asimismo, una vez finalizada la ejecución de la ICT, la propiedad hará entrega a los usuarios finales de las viviendas y locales comerciales de la edificación de una copia de un manual de usuario, donde se describa, de forma didáctica, las posibilidades y funcionalidades que les ofrece la infraestructura de telecomunicaciones, así como las recomendaciones en cuanto a uso y mantenimiento de la misma. Cada propietario tendrá la obligación de transferir esta información, convenientemente actualizada, en caso de venta o arrendamiento de la propiedad. Por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, podrá aprobarse un modelo tipo de manual de usuario que normalice su estructura y la información que debe contener. Tanto la recepción como la transmisión de la documentación asociada a la ICT se llevara a cabo mediante el Libro del Edificio a que se refieren, tanto la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, como en el Código Técnico de la Edificación aprobado mediante el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

				A los efectos de este reglamento, se entiende por director de obra, cuando exista, al profesional encargado por el promotor de la edificación, que dispone de la titulación establecida en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, que dirige el desarrollo de los trabajos de ejecución del proyecto técnico relativo a la infraestructura común de telecomunicaciones, que asume la responsabilidad de su ejecución conforme al proyecto técnico, y que puede introducir en su transcurso modificaciones en el proyecto original. En este caso, deberá actuar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.2. Los requisitos y obligaciones exigibles a los directores de obra serán establecidos por orden ministerial.

				3. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información podrá realizar utilizando medios propios, o a través de auditorías o evaluaciones externas, las actuaciones de comprobación o de inspección necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables al proceso de ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones. Dichas comprobaciones podrán afectar tanto a la documentación exigida, como a la propia infraestructura realizada.

				4 Cuando a petición de los constructores o promotores, para obtener la cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación, se solicite de las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones la acreditación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en este reglamento, dichas Jefaturas expedirán una certificación a los solos efectos de acreditar que por parte del promotor o constructor se ha presentado el correspondiente proyecto técnico que ampare la infraestructura, y el boletín de la instalación y, en su caso, el certificado que garanticen que ésta se ajusta al proyecto técnico.

				Asimismo, cuando la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información tenga conocimiento del incumplimiento de alguno de los requisitos que debe reunir el proyecto técnico, lo comunicará a la Administración autonómica o local correspondiente.

				5. La comunidad de propietarios o el propietario de la edificación y la empresa instaladora, en su caso, tomarán las medidas necesarias para asegurar a aquellos que tengan instalaciones individuales su normal utilización durante la construcción de la nueva infraestructura, o la adaptación de la preexistente, en tanto éstas no se encuentren en perfecto estado de funcionamiento.

				Artículo 11. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones.

				Tanto los equipos incluidos en el proyecto técnico de la instalación como los materiales empleados en su ejecución deberán ser conformes con las especificaciones técnicas incluidas en este reglamento y con el resto de normas en vigor que les sean de aplicación, especialmente las contenidas en el mencionado Código Técnico de la Edificación en materia de seguridad contra incendios y de resistencia frente al fuego.

				Artículo 12. Colaboración con la Administración.

				Las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, podrán, en cualquier momento, requerir la subsanación de las anomalías encontradas en cualquiera de los documentos relativos a la ICT presentados.

				La comunidad de propietarios o, en su caso, el propietario de la edificación, la empresa instaladora, el proyectista y, en su caso, el director de obra responsable de las actuaciones sobre la infraestructura común de telecomunicaciones están obligados a colaborar con la Administración competente en materia de inspección, facilitando el acceso a las instalaciones y cuanta información sobre éstas les sea requerida.

				Artículo 13. Conservación de la ICT e inspección técnica de las edificaciones.

				1. En relación con la conservación de las ICT en edificaciones construidas en régimen de propiedad horizontal y respecto a las obligaciones de las comunidades de propietarios, se aplicará lo previsto en el artículo 10 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal en cuanto al mantenimiento de los elementos, pertenencias y servicios comunes.

				2. En cuanto a la conservación de las infraestructuras en edificios arrendados se aplicará el artículo 21 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, salvo que la instalación se hubiere solicitado por los arrendatarios, en cuyo caso los gastos que se produzcan serán a cuenta de éstos.

				3. Con objeto de facilitar las labores relacionadas con las inspecciones técnicas de las edificaciones en materia de infraestructuras e instalaciones de telecomunicaciones, el anexo IV de este reglamento incluye, con carácter orientativo, un protocolo de pruebas para evaluar el estado de operatividad de las citadas infraestructuras e instalaciones.

				Artículo 14. Hogar digital.

				Con el fin de impulsar la implantación y desarrollo generalizado del concepto de «hogar digital», se incluye como anexo V de este reglamento una clasificación de las viviendas y edificaciones atendiendo a los equipamientos y tecnologías con las que se pretenda dotarlas. Dicha clasificación se aplicará a aquellas edificaciones en las que las viviendas, por decisión de su promotor, incorporen las funcionalidades de «hogar digital», a los efectos de que tanto promotores, como usuarios y administraciones públicas dispongan de un marco de referencia homogéneo, basado en parámetros objetivos, para clasificar y comparar las viviendas.

				Artículo 15. Régimen sancionador.

				El incumplimiento de las obligaciones que impone este reglamento y las normas técnicas que lo completan se sancionará de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, y en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
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REQUISITOS TECNICOS.
61. GENERALES
6101, T de cabiessabre ko sistems d cansizacin.

Para poder avar 3 caba en &f fuuro Iss aborss e instalscén ds nueos oabiss o, &n 54 caso,
Sisiticon da Slguna 2 Ios cabes ietasds INGamente, 5 consEnrn Semore 55 puiss an o
teror G los sistamas de canaizacién fomados por s oe Ia IGT_fano s Ia ooupanén de los
msmos fuera s, parol o 1. En casos de orupecén parcil o f5al I35 guiss <n hingin caso.
podein ser metdicas

62 RED DE DISTRIBUCION Y DISPERSION DE CABLES DE PARES TRENZADOS

La rades de disbucién y dispersion debersin cumpir o recuisios especifcados en 125 normas UNEEN
017442001 (Tecnclagis e 1 fomasin. Insislacion gel cabieaco. Pare : Sspectoscién y
aseguraminto de 1a carlad). UNE-EN 50174.2 (Teoncogia de fa nfarmaci, Instaacibn oel cableado.
Fare 2 Métodos y planifoscibn de 1a nstsiacicn en & nierr de los efcos) y UNE-EN 501743
(Tecnologia c a nformacin. Iniaaoién delcableado. Parte 3 Mitodos y planifcacsn e a stalacisn en
&l ertencr e los eifcos) y serin certcads con aregl 3 I noma UNE EN 50348 (Tecnologias de Ia
informacion.Insiiacén de oabiead. Ensayo de cabeadeos nsialados).

63, RED DE DISTRIBUCION Y DISPERSION DE CABLES DE PARES
631, Requiios eléctnos o fos
Los caies de pares metilios cumplin os siguentes raquisios sléciios:

aepares

2 La esistonci dnmica d s conductores I3 femperaturs de 204G no ser mayor oe 38 Qkm.

B La rigies diesctica ena condustores o sed nferor 3 590 Vs 360 Vit

) La rgidez dieictios ente nicle y paala o sed infror 31,500 Ve 1,000 Ve

@) La esistanci de isiamiento o srs nferor 3 1,000 MOk,

&) L capacicas mua de cusiauie par no xosderd ds 55k an sbiss e pofslenc,

632, Requisioe eléciricos de oo lementos de conexién.

L3 skmenie de conein (getas y corecres) e pores metdios curpiin o siieies

) Ls resistencia e aislamierto ent contcios, en cordiconss normales (23 °C, £0% HR),
diberd ser superiora 10° MO

B La rsistenca de contacto con l punto de conexidn de os cablesiis deberd ser ineror
ST0ma

) Ls rigdez diléctica debers ser tal que sopor una tensidn, entr conactos.
=105 y 1 £00 Vo 10%.

633 entifcacin y conticad extremo 3.

Se_comprobars 1a continidad de s pares de las rades de distibucién y Gspersin y su
rezponden:a oo (2 Siuets d 5 FGISSs o 5 ramas, meGants n generidar g SEAAS de
5afa fecuena 0 de corerts contnua en un exiems y Un detectr o meddor decuade en o oo
Sibremo, o en 1 cure s 58 macdes el racist sepesfcsds e o Spaaco 8.3

1090 Vs

PR —

Las mecidas se realizarin desde 1 regetss s saids de pares. suadss en el registo princoal de
pares ool RT] hats Ios consctores rosea e Ios PAU Siuados & &1 r6GS da sermindcon ca '2a
5 cad iian, 0l  eotanea comin. Lot PAU d fodcs fos Gomeciores 1033 sstran vacanics,
5 daci. 5n tanar coneciasa inguna fama de 13 e intarir e Ususrc
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) Cuando no esté definda la disirbuciin de Ia plants en loosles u ofcinas, en ol repist
Secundari que 4 senvico a dicha plana, se colocars un slemento o dlamarics de
siinucin con capacidad pars dar senico, e miimo, 3 un PAU por cada 100 &
Fracsin,

352, Estanciss comunes ca s sdfcssién

5 nimero de tomas serd de uns por oaca sstanca comin de s edifeacién de uso general
cluyend squslss cond Is pemanenia AADHLS G 58 PErSCns n0 rEUGTS de o8 SErVEss 55
redcdiusiény televsion

36, e reservarsa espacio fisio sufiens ore de costiuos &n s parts superio de 3 adfcscidn,
con sccesiiidad garantzads en cuslader siuacén, para 1a insialacén de los conjunos de
menios de captacicn para Is recepcion de a5 seAles G radodusion sonea y televison por
Satite, cuando esios 1 formen parte de I3 insalacbn Il Dicho espac deber3 pami
Sz da o rabejos ScESacs paa s Sufscin o 1o camEsponIErie: stz

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAICT

41, Caracteristioas funcionsss genersles.

Can carcter gensrsl 1 ifrassinciurs comin ce telssomunicaconss pars s captacib, dspiaiin y
istiin oe sehaes de radiodusiony felevisén debers respetar a5 sigUientes considaraciones

41,21 sistems caberd dsponer ce los elementos necesarcs pra propercions” en I3 foma de
suario s scRalesde radicdusién sonora y elvisian oo 1 iveles G calidad mancenacos
S sptads £ £ ca et norma.

412, Tanto la red de Gstroucisn com la red de dispersin y 1a red inferir de Usuaro estarin
Préparades sars pETILY (3 GSTOLCIN 32 18 7, G ners HanSZarEnE, &N  cabsoRra
713 toma de usuario en s bands de recuencas comprendica erra £ Mz y 2120 bz, £n
a0 de csponer de caral g2 reiomo, éste deberd estar Stuad en a banca de frecuenas
Comprendas enve 5 Miey 55 Uiz

413, En cada uno e s dos cables que componen s redes de Gstrbuciény dispersén se starin
135 sefles procacentes o conunt d lementos oe saptciin de smsones s radodiusén
ooy 1 isin erEsres,  Quedird o st 62 Sncha d bands disponils 6 e5da cable
para sitir, oo manera. atemaiva, las sefales procadartas de los posises conios da
Clemanios de saptason e Smisones Ga g2 an sanors y teevSn por etdite

414, Las sefises de radiodiusibn sonora y de eleisién trreste, cuyos iveles de nfensicad de
ampo superen ios estabecios o prevsios en los sparados 410 y 4.1 de esta norm.
farcidas po a5 enidades que disponin 6o preceptud 4o habiiante & el ugar donde 53
Encuenve Stusdo o1 Pueble. f menss Gebarin Ser GEvoudss an mempulsein o
Conversidn e frecuenda, Salvo an Ios casos en Ios que técnicamenta e [usiaue an ol
Proyecto téoroo de I nstlacion,para aranizar una reoepen sabsiaciora

415, En 1 resizacién Gl proyeoto téerio de a ICT s deberd faner n cusria que las bandas 6o
recuencas 165 Mz a 223 Mz y 470 Mz 2 822 Mz se deben dastinar con cariter
Drcranc, pars 13 Gnouciin de S27aes de raGOGRN sonors diptal ImSei ¥ HevSEn
Gigta terrst, respecivamente y o se podrd reclamar a prolecsin d ovas sehales e
tezcomunicacionas isiuidas en esas bandas fen 3 12 nterarencias causadss oo 125
sefales de radcdfusicn sonora dgial eeste o eevision dghal feresre, sundue 13 emisién
5 Sstes safaes 28 roecs con posenoned 1 sefa y concincedn oe 13 10T

No cbstant o aneror.an 13 laboracén del proyact tonico deberd tenerse an cuenta que a
Sibbanca ca frecuencise comerendicas enie 760 NIy EG2 Vi, cajars de Ser vt aca por
S Senvco de devain ames del | da enara da 2015 ch seuerdo 3 o dSuesis & 81 Rel
Decreto 35572010, de 25 ce mareo, po of ue e regula Ia ssignacien ce los milipes de la
Televistin Digts Tanesive a3 & oCa ce 56 e ones O 8y ereste oo tecoologia
anabgea En consecuana, o projects crico Gue defina 3 ICT deberd faner on cuerda a5t
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4%) Arquetas de 400x400x400 mm.
Enslcsso), cusndoa csnstzcién sea suberines

Si en aigin ragiso secundario fuera precso nstslar algin ampificador o igualadr, se ulizarin regitros
Compementaioscor o4 46 192 5563 ) 3 o). <61 pars sios .

Loz carmbios de dreceiin son cansles y bandsiss 56 harén meciants fos sosesaros sdcuados garsntzands ef
i 52 vt necesai Ga 08 o,

En los casos en aue se ulicen un T stuaco en Ia planta bsa, © un TS siuado en ia iima planta de
Viiendas, poda habiiarse una parte e ése en a que s¢ realcen 45 unciones de egiso secundario de plarta
desde corde soldd a red e dispersién de los Gisintos senvicios naca 3 wvendas, nas, looales o stancas
Gomines de 13 edicatin Sh.acos &n Gihes plaras.

59 Canalizaciones secundriss
Dl regisiro secundario poorn sl varias canaizacenss sscundarias que deberiin se de capacidad sufcerts
para o o 1o oo pars 1o SEriss da lecomun casion G 55 YWIEAdS 3 25 Qs Srvan. E Spéncice 7

Tecoge un Sampla prachan de coniuasin Hca 55 s oanalEasn Sesndaa. s cansizangn Ut
etz mecanis A5cs > ansies

i e mecdta uoos. en sus amos comunitarios serd coma i d 4 u5o%, s sé cestnrdn 3 s Uit
) Uno pars csbles e pares o pares renzsdos.

) Uno paracables coadles oe senos 6e TBA

) Uno paa caes coasises de senveios de RTV.

@ Uno paracables de i épica

Su nimero, en funsin del to de cables que siien y del nimero de PAU aue
mirimas o8 Getermiarin por Sepersdn ce acueria son s Sguente ol

i y sus cimensanss

Nimero PAU stenddos por | -
Eabics de pres Nimero PAU | Nimero PAU
Oidmetro extriorminima | tremssdospwrca - fbra | Stendidospor | stendidos por
selielem, o coiiespara | comiie para
Aeometida | Acometidh | Zirvcios TBA | serviion RTV

= B > | 2

= o . e

w® 0 0 0

5113 cansizacin ss madante oansls. <n loz ramos camuntarios fndr 4 Sspscos independartas con 13
asignacibn sntedina y Gmersionados seqin 1as reglas sstabieodas en & sparave S41 de ssias
cspenfcasones téerioss. En los amos de acceso 3 lss viendas, se Gspondrin de tes espacos
rdapanceriee y 3 dmansiondrin g2 soverdo 531 14 S0 regiss 4o 399100 S,

Para a distioucién o aoceso a s viendas en ecfcasiones de piscs, 52 colocar e s dervacén un registro de
paa 0 (ver sparad 5.10 g estss sspeciivaconss teicss) el ue sadrin & @ uviends 3 ubos o8 28
G Gimetro rtencr, con '3 squen uilzssar:

2)Uno paracables de pares  pares renzados para o cablesde o éptca
5)Uno paracables coadales oe sencos 6e TBA
) Uno pars cabes comises de servicos de RTV.

Para ol os20 ce edifcacionss con un nimeo e uiendss por lants inferic 3 56 @ en af cas0 de viiEndas
Unfamitares, se podrd prascndr dalregisiro de paso cads, po 0 que 125 canaizacionss se estabiecerdn enire






OEBPS/images/RD_346_UNIDO_FINAL_fmt29.jpeg
Ls resistencia a s comosién o los elementos metdicos debers sertal que soparte (35 prustas
Sipiadas e 3 norma UNE-EN £0025.2.11 (Ensayos amberiaes, Pae 2 Ensayes. Evsay

K iatta sain).
B Rosets para cales oe pares
1 conecior de a oseta de ferminacién de os pare de a ed de dispersién en o PAU, sivado
5 regebo d sminscon o rec S6rd un conecorhambra minstrs 2 e viss (2J45) &
e cor o, tarin &qacos o conacios cenales 4y 5. La reslizacon mecirica
G estosconecores rosets pods ser ndvilus © il

523 Elementos de conexin para I red de cable coaviles
3 Samentos pasivos

Todos 0s slementos pssivos utizacos en s red de caties cosies tandrén uns impsdnca
Pominalde 75,1 con unas pérdidas de reormo superires 3 15 dB en o margen d fecuercas
G Tuncionamients Ge los mismos que, 1 menos, estac comprenddo enie 5 Mz y 1,090
i,y starn diseRados de orma Qe permian a sansmisién de seiles en ambos senidos
Smuténzamertz.

Ls respussia smpluchfrecuens ds fos cervadares cumpid I dispussto &0 s s UNE
EN50083.4 (Redes e dstibuoin por cadle para sefles de talevison, Sonido y senicos
interactvos. Pais & Equipes pasivos de banda ancha Uii2a00s en ls redes de disvbucion
coscal). tendin una drctvidad superir 3 10 83, un asiamient deracinsaida suparor 3
204  su asiaminto clecromagnéio cumirs Io dsouesto &n s norma UNE EN 500832
{Rsdes ce Gtz por cabls pars sehaies de feevsin, <efaes Ge sonido y snicios
interacives Pare 2 Conpathided sicromsgnics oa o3 Saupce).

Todos los puarios de s elementos pasivos estarin doados con consclores o Fy I base de
los mismos dsponded de un herae para 1 fao6n delcisposivo en pared. u dsefo sea &l
que ssegurs = apantalamients seciomsgnitea . &n ol caza de (o2 Skmentos pass de
Sieror 1 estanqueidad de dspesiivo.

Todos los semantos pasivos ds exierio permiin sl paso y corts s comante ncuso Gundo
15 8 516 abers, 1 cusl S50 SqPAE cn Und Junks 5 nEoprenc o d paLrEana y de
s mals mes. que ssEguren GG S sdanqueds som S sparislaranis
Eiscromagnéin, Lot slmenios psancs 62 nianor o permirin el pasa de corent

B Corgas tpo ¥ ariviladies.

il formdo por una pieza rics ce mterisl de ataresstenca s s comosén. 1 pusrt de
Entraca F fendd una Sspiga pars 1S insaantn e & pusro F hamors oa Gemador. L osca
2 conaidn e ce 26,52

o Corgas de terminasin

Ls cargs oe serminscién comisl 3 nstslar en fodos los pusrios s los dervadarss
siruiores (nclidos Ios de farminacin de lines) que o leven coneciado un catle de
‘acomeida sas una carga d 75 ohmios d 190 .

@ Conectores.

Con caricer general
e compresin

151 ce cabls coisies s ulizarin conectors d t9o F unvarsal

o Distibucor

Estard consttuido por un distibuider simércn de dos ssidas squipsdss can conactorss del
tpo ¥ hembrs
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En el iform e TE. e debe presisar de forma clara:

1 Quelainstlacén no precis abaos inmaciatos porqus martiens su fncionaidac.
2 Gue pracsa babsjes de marienimisnto genersl o mardenimients preverdio
3 Que recisa actuaciones comrecivas y, e este caso,se debe ndica lgrado e urgenca de s ismas y

s lemerios areparar o st

Por ova pare. ol sicuo 5 del Resl Decretoley 111638, def 27 s febrero, sstabiece gue la comuridad de
oropetarios Gebers cumplr o estabiecdd en la Ley sobre propedad forzontal vigerte, en Cuanto al
Marteniniento de los cimentos, peranancias y senicios comunes, oblgando 3 cs propetaos a 13 realzanén
delas chras necasanas para o adecuado sostrimierto y conservasn del imusbley de s Senvcos, de modo
Qo rednan a5 cebidas Sondicones de estanqueidad. abiabidad, sccesiidad y segurcas

Lss instsacionss de teecomunicaciones en los &dfG0s, fanen 1 Gategora ce elementos comunss que deben
‘starcoractamente aniersdas por 1 propisdad en cumpliments e o previto n a Ley 431650, de 21 c .

Por llo y con ol i 6= normalizar Ia documentacién aue Ia empresa instladora d feecomuniacionss encargada
gor I3 propiecac, e s resizsciin de 5 freas d conSeNaGn y MREAITIENLD nEcESarss pars Qrantzsr s
funclonaidad de1a5 nsilacones. ha da ervagar a dehs propiedsd Se estanlecs un mocelo de Profocso de
Prichas ca 1 Stemss & nctalacionss de tescomiacin. £ conenda de £t Gosuments % Sars 102
rsbejos sonratatos paa cats Uns 0 158 mSslsconas SrESEntes &n ' Ecioscién. Dond madela 2 recoge £n 2
S2ocn 2 el preserie e,

1 protoclo de prusbas, ans ciado, poorn se requercd a [a propiedad del ecifiso por s smpresa o enicas
ncargads i a resizasn 5 1 T bon ol 52 anfcar S S50 ce corecks cansan/acén 4 (a2 netalacionas.
e elscomuricacionss. mcorporindelos, 5 proceds.alforme e inspecci toica

asimismo, y con of

e normatzar a documentacién que debe cumplimertase cuando, 3 raquerimrdo de a
propedad, o como resukado de a nspeccion de 1 iraestuctras Ge elecomuricacién de los SaS0s, e vaya
2 actuazar. renovar  suste una paris mportante 6@ L2 instalacones ds tlecomuricacionss, s ssabieoen o5
Trocelo g8 13 dosumeniaian 3 urimentar
« Ansisis Dosumentad & resizar par 3 smpress nsalacors s tecamuncsnss.
+ Estuo Tecioo  realizar por tn Ingeriera de Telecomuniacén o un Ingeriers Técnioo de
Tascomuncsson

Dichos modelos serecogen en a seocién 3 del preserie aner.
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NECESIDADES O RECONENDACIONES DE ACTUACION (5 55 hubars.

(Se deberin explca y fustficar con croquis o fotografas Ias actuadones corectas aue e ssimen
Gonenianes 1acar 2 b e I v dn resizade)

5 SISTEMA DE TELEFONiA DISPOMBLE AL PUSLICO Y _BANDA ANCHA yio INFRAESTRUCTURA DE
'ACCES0 ULTRARRAPIDO (1AU) EN EDIFICIOS ¥ CONJUNTOS INMOBILIARIOS,

5.1 Bamerios componenies oela nstalasin.

FarTrenaado (°T)
Coswal (CORX) | Blemerto | Ud. | Ubicasign | FUnSionamiento | Estade
i Gpics (F0) s
e ca drbuién| OsiOne_|Osicne
Bk paein | OsiOne [OsiOne
oy DsiOne |OsiOne
Ao samera e
“rerecnaiinon — .
[t osiOne |OsiTe
e OsiONe |OsiCNe
e |

52 Nivles c Sefil en Insalscién Pares Trenzados (cuande eist y perenazea a a ropiedad): S= mesin
o3 Sguiries 6atos, a1 menos, en dos pares de s variales més desiavrasles dea nstalecon

Resisenca Aslsmients (0) | Resisiznca Gnmis (6]

P | 10SnAOSEn | \ o i 1.000 Mk | Vilor miimo 28 Qi

Fundonsmanto corects

I Tsitne
I Osine
| OsiOnNe
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634 Resistencis &n comiente continua.

L resstenia émica en corients contnus, mecids entr oxda dos conduciores da Iss rades de
Stsein y Geperdin. Ssande S cotaGriutan s contscias 4y © oal corespenGAni sonacr
osea en el PALL no deberd ser mayor e 400

Las mecidas se ralizarin desde 1 ragetss e saids de pares. suadss an el ragisro princoal de
pares ool AT nasts o2 consclor roses o ok PAU SHuados & &1 /8 5 da sarmndcon ca 120
5 cada vinds, oo © Sstanis comin. sfectando un cortoSTeLD Snre 1 Soniacios 4 ¥ ©
‘ossaments en tocos 1 sonectores roset Ca o3 PAU e cads regsro G ferminacin o rec.

635 Fesistencia de ssamientc

La resistenci ce sislamiena de todas os paes de ssracas de istrbucién y disparsidn, medids oon
500V e tonsion cominua et Ios concuctres de os pares oe dchas feces o ente cualuiers de
stosy era o debe ser menor da 100 M

Las medidss se resizarin en Iss registas e saids ce pares. siuadas en ol registo princosl de

pares Gel RITL Los PAU de todos los conectores rosela sstarin vacaniss, o5 decl, sin fener
Conectada ninguna parisde ared inferir de Usuaro

64, RED DE DISTRIBUCION Y DISPERSIGN DE CABLES COAXIALES PARA ACCESO POR CABLE.

Com requsio necesario en of cumpimiento de la nerma UNE-EN-E0083.7 para Ia sefal de teevisién
anségios y Ggtal an & purto de seosso o ususro, 58 camprosar s conbudac y stenuasin de o
cables conrale de 25 redes de dsibucién y dspersién de a sdfcacion. s como1a entfseidn de s
tarentea ramss

En cusrio 3 I stenuacién total prodkcica en s reges de dsiibucién y de dsparsibn. en funién s Is
oplogia de e 52 deas curmgi

641 Topaiogia en st

s stenuacin misima sn o regsto princs cosaly el PAU mis sfsco o sersuperior 20" 68 an
gl punto de I 5anda 68 1z - 580 Mz

642 Topelogia en rbatrama.

L stenuscin misina ntve o regsio prinipal sl y o PAU s sl o serdsupercr 332 dB e i
Funs G 15 bansa 3 iz 820Ny .25 B nngin st G s S - 58 i

6.43. Gasos singulres

Cuando I confquacién de Ia edficacén impida o cumpimiento de los requisios de stenuadén
miima an los Gos casos anierores, o proyecista accptars 03 orers de dseo que esime.

porna puienca comoinsr AToS £ 0 19501001 RA-S proarsana 1 sericia 3 1005 a o
ittty

65 RED DE DISTRBUCION Y DISPERSION DE CABLES COAXALES PARA ACCESO
RADIOELECTRICO.

65.1. Garscteristicas o ansmicin

1 ssbieaco y demis slamentos cue oonfoman I3 pare de Is reces de distibusén, isparsin &
ineror e UsLaro aue. en s 6250, dscuran por o Interr de a edificacién para o scceso 3 los
Senicos de banda ancha e scceso nalambrico (SAI. ha de consiui un sstems toamente

" Conseandsuns g s 8 G5 RG-58 68 163y s i 9.4 68
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45 Comunicaciones
) Tesorasises
5] Acosso s ntemet oon banda ancha
o) Red e irea Domesia (Cableaco UTP Cit.5)

@ Teeorar
o Vissotstonia
46 Acoeso Intersctiva 3 Contenidos Mulimedia

8 Teleasistencis niss
b Vidsosarfarencia
o Teleabsio! Telsscuoscién

5. Ecuipamientos y iveles del hogar digial”

e astabiece = s tablss que siguen, uns referenci ds os SquRSMIEToS Gus dab incki €0 55 iEndas para
Q0% Eatss pusdin a1 conserares o hogees AgAES-
Para que unhogar pueda ser laifade como ogar digtl,ha de incie o dlispostos que facifan un imero
miimo de Senvios. Debe enfandarse que muchos de los senios serin posibes Siempre que &f Usuaro o5
Gontste con L proveecor.como peds ser 13 nea oe bands ancha.
En otros casos, su provisibn vendrd doda por la exclisiva existencia de s nfraesinuciuras y Gisposiives
Siacusios. coma pusda et 13 ecpcin g6 5 TOT. Unos Servicos Serin de sracie ceal & podrin GZaree
desde fuera da 3 vwienda,siempre o o Usuariofome o contata s disposiconss necesars.
Aciionsiments 3 s redes ya insuicas &n 1 ICT una vviends psra sér considerada ogr gl contard con
51 Red de frea Doméstica smpliads:
L Red de dres domésica ntrior de Is vviend dberd taner un squipsmenta superior ds bises d
300250 taminal (BAT RJ45) que Iss contempiadss <n Ia propia [CT_Este saupamiento debe incur 13
asarla rasidenci, lemento clave, o 580 paa 3 nfrcenrion de s redes intemas Gel Rogar son 1as
xtaiorss.sio portadora d I intigencia necesata para un ncionamients adecuade de 5 Sspesiives
e et (3 pravsdn o8 oot o Senon
52 Red de Gestibn, Controly Sequricd:

i 1s Pasarels Resdencis o recuis. 52 closard uns csja Gags oan tarminacidn ce a Red de Gastén,
ool y Seguriisd Ao 1 BAT dond o6 ha & consetar 3 pasards

damis s considaran L siguientes infrssstuctrss adcansles con ol de psrenizar s inegrasdn y
convergencia de los senicos

53 £l hogar gt debars ce conts oo s ssnsizacién ol ssbieaco soesusdo desde sl PAU hasta
ol lugar donde e dspongs ol vidsoporro.(nomalmente punto G 30ceso Yo comna)
Concrstaments, ol Togar dgiar bisco debe dspane de:

+ Una canaizacin del viseopertero ue pase por & PAU
+ Afemstvaments, cus exsts ins cansizsoén dasde i videapertero st o PALL

54 Para facitar 3 provisén de los senvioos de Diversfiaciin y Aharma Ensrgites (Efcencia
Energéios) se debers e tener an cuenta ste 100 Ga nuevos Sericiosy doar 1 nogar Gghal de
a5 nsstuctras nscessriss
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telecomunicacién. Asimismo y con |a misma finaéidad, desde el lugar de centralizacién de contadores se instalardn
S manos dos canlizasoncs hasis 8 RIT, 0 hasts i RITU &n 52 cscos &n us aroosds, y uns nast ol RIS,
o Slas 5e 32 mm de dametra xieir i,

Dests &l Cusiro da Senvoos Ganersies de Ia sdfossén e simentarin también los sevoos de
acomunioscan.para o cua asar atad oon 8 mancs o £ usies dementos

2) Caias para s psibes intrruptores d contol de ptencia (LCF ).

) Intaruptr general automstes de core omipolar: fensién nominal 230400 Vi, inensided nominalminima 25
A pocer 52 core 450 A

o) ntemuptor farencal de corte ool tensin nominal 230400 Vo, intensidsd norinal minma 25 A
irtensdad de cefects 00 A da Spo seecto o etrdado.

) Dispostivo de proteccin conta sobretnsionss ranstonas.
) Tantos slemerios de secclonamrio como se considre necesaro.

En cumpinerio con &l spariada 20 ce la ITC-ST-13 del REET ce 2002 an &f rigen de ssts cusdro debe
instalarse Un disposivo que garntos el ecsionamiend de I aimentacisn.

e nabifars una cansizaoin lécrics dircts desd s Cusceo d Senicios Genaries ce a adifgacén hssts
a0 raso. sansthuca por cabies de sobrs con asamanio oe SO0 \ y Ga 25 6 ¢ T mm da sscaén
i, 18 an & e 52 un b e 52 mim de Glémel Exiarar MmO o canl de seceén SquaAnte, 68
forma empotada o superfaal.

Ls otada cansizacén fnaizard en o conespondiente cusdro de protecdén, oue fendrd las Gmensiones
Sufsrtas para sl &n su nianar (a2 proeoscnes minmas,y Uns preisén para 54 amaissdn &n un 50 por
100, aue se indican 3 ontincaciéer

3) Interruptor general auomatioo de corle omnipolar: fensién nominal 230400 Vi, intensidad rominal
minim 36 A poder ds sore SuTsente para 5 nansdsd 65 SoaGIEL QUE PUSES prodciras 20 8 Pu>
G s matalasien, o6 4,500 A como minima,

) Intamupor diferencial ds corie ommipaar fensién nominal 230400 Ve, Infensidad nominal miima 25 A,
tenidad de oefacta 30 mA.

o Interuptor magnetcémioo e cote omripolar para 1a prseccin del umbrado del recirt: fensin nominal
220400 Vv intensiasd nomnsl 1A Soder oa cort i 4 S00 A

) Intermupor magnetotémico de corte ommipaar para a profecién de Las bases de foms de corients el recino
LenSin nomsl 30400 Vs, tencac nomina 12 A pager i oaris mine 4.500 .

En &f racnto superr. ademis. s dispondd de un interuptor magnetoérioo de cors ompolsr pars s
proaocn B fos equpos da CaBScers G 1+ ITSESHIENS o rsdcdfuaen ¥ tSeweon: nsn nomina 20400
Ve ensicad rominal 10 4, podsr s core miia 4.500 A

5158 pecisas simentr séctioaments Gusquisr ot Gsposiive $tuado en Guskuers de 108 reGios, 58 cotark
ol cuairo slcino comasponente con 12 prtecsiones saecuadas.

Los sisdos cusdros de protecsin se siuarén lo mis prixim posle a 1 pueta G sirsda, tendrin t3ps y
podrin I nstaacos 6 o empstads o Spericil. Focrin S8 4 mstrs DEsicd na propegacr oa s ama &
metiico, Debarin tane un graca g rotsoeon i 2 £X + K 05, Dispondiin o2 bomss pars s congsén del
Cablede pussta 3 tera.

En cac rcino habrs, omo minim, dos bsses de enoute con foma de by G cspsGdad minim 38 10 A
52 Gotard on cables e cobre con Siamieni o 450750 \/ y GA 2 % 25 + T mim - 62 ssccén. En & reints
Slperior e dspondrs, ademas,las bases de loma de comerenacesaras paa alimantar 25 sabeceras de RTV.

55.6 Alumbrado,

S habitarin os medis pars que &n los RIT evista un rivel media ce fuminacibn ce 200 o, s Gomo un
aparsio de lumorado de emergencia qus. en cuaquier 6350, cmpl 125 rescrpsionss 4 vigenis Reglamen
e Baja Tensicn
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B

‘Especificacion intermecis pars cables sin santslsr spicabes hasta 250 MKz, Cabies pars
insialaciones n ¢ &ea de £abao y cabls para conerionadd)

Rec de cabes comivs.

Con caricier gensral ios cabies serin el po RG-50 y cumpliin los requstos de
Grmenaiones, caracieritons Skchias y mesicas sspecicadss an ol paracd 11,5 e
prasenta porma.

52 ELEMENTOS DE CONEXION

B

a

522
2

Fans!pars 1 canarién s csbles s pares enzacos.

£ panel de conién para cabes de pares trenzados, &n ol punto de iterconexin, aisars
rios susrio coma S4bes aus censtiyen 13 red i Casa uno de estos puets,
tardh n o preparado para canactar s condctores de cabe s I red de istbuosn. y i
o Iado estrd formac por un conedlor hembea nistra de § viss (R45) e 3 orma e
e mismo se pemia o sonevionado de os cables de scometia e a red e almentacion o
& los latuilos de nerconesién. Los conectores curlran 13 norma UNEEN 201731
(Tecnelogia i a nformacion. Sstemas c cableads genérco Parte 1 Reauisitos generales y
e rany

£ panl qus sl o pusros indieados s ce mtarl plsico o metdico, permitend s i
insergién-exiraceibn o os conectres y 1a sada 6o 05 cables 6a 1 d dsbibusén

Rosata pas cobles o parss renzacos.
5 consctor e Ia roseta de terminacion de los cabes de pares tenzades serd un conecier
Permora minatra Ge 5 vias (RIM45) con odos. los contactos conionados. Esta conecior
cumirs las rormas UNE-EN S0173-1 (Tecrologia de a mformacien. Sistamas G canlesdo
gencrion, Parte - Requisios generales  reas de ocina).

(Consctores prs cablesds pares renzacos.

Las farenes ramas de a red interir de usuard parin e nerior del PAU ecuipados oon
Comsctores s et g ooh U (RJ4E) diepussias para cumglc 8 roms UNEEN
S0173-1 (Tacnaloaia da s Pfarmasén. Sistemss da ssbeacs ganirce. Pare 1. Requatos
generles y dreas de cfei)

L bsses de soosso de fos terminsls sstarén datadss e uno o varos conectores hemora
miiatura de ocha vias (RI45) dispussias para cumpir 2 ctada norma.

Bementos de conexiin paa a re s cables d pares.
Regleas de conesinpara caies de pares.

Las regetas de conexién par cables @ pares etarin constidas por un bloque de matsrial
slnie proviso de un nmero vaiale G terminaies. Cada uro de 25t feminales fendrd U
Iad preparaco para consctar o2 congustoes d catle y & i ad sstard dspussto da 1
orm s parmats  canesnad ca o8 cables 62 acomales G 0% ok puRrie.

1 sistoma de conedén serd por desplazamiento de aislant, y 5@ realzard 1a conxén
medante neramants sepacal

0l punta de mierconexidn s cspacdad de cad repita sed de 10 parss y &n o puntos de
sioucion como mixmo d 5 & 10 pares. En o caso de que ambes punos comodan, a
capacdad de a ragieta pod serde § 6 10 pares

Las releta de nerccnexién  de cisiiucién estarén dotadas de Ia posibiidad de medir haca
S acos S s 1 Conaionas.
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los regisiros secundario y de terminacién de red mediants 3 wubos de 25 mm de didmetro, o canales squivalentes.
con s espacios deimitaces,cUya ubkzacién serd a ndcada en o paato anarr

Exta simpifsoin pocr ser fectda sismprs que I dstancis &n Gehos registos 1o supsre os 15 metros; n
G350 canirarc habrin G nstlase registos de paso qus facifen s tareas de nsiaacén y mantenimentc

En /o3 casos en que evstan curvas en s cansizacién seoundsr, s radi de curvaturs serdtl qu s cabls en
1a nstaacion o tngan un ad de curvatur nfrcr .2 o,

510 Registros de paso.

Los regisros de paso son cfas con erradas aterales preniciadas  fuales en sus cuatro paredes. a s aue se
podrin acopiar Sonos sjustables muliameiro para nrada de ubos. Se definen fres s de Iss sguientes
Gmensiones minimas, nimero oe entradas minmas e c26a ateraly Gameto de s entacs:

i N2 de entradas en Didmetro maximo
Registro o Sones cada laeral el ()
TooA I 0 I ]
Tos 100 100x40 3 2
Teoo 100x 160 x40 s »

e deoscssos nciosdos e o spatsdo s, e 2055 o T un 1 d paso cacs 151 % oo de
1o canlzaoines sscundaris y d e d Ussanoyon o carkosde rocén d ado s 3 120 mm para viandss
3250 o pars oot 4 GRcinss y esinss camince de s adfsoin, Eus 1egao 5 s Serin S 1po A pre
Conszciones secundrss en L comuniarcs, 1 10 8 pars canaasconss secinarss en s s e aceso 35
Viiendasypara sanalzacanes fareres d Usuaio aue dcan caes e pares ercascs, y e 9o C paa s cnalzicos
ierres e usiao gue yan cabiescosxises.

e admits un mivimo e dos curvas de noventa grados entre o registos de paso. pero fespetando aue U
acio 6o cunvatura 1o produzca 8 51 vez e o cabies, Fadios G cuvata ferores 5 2

Losregsios secolocain smprados. Cuando vayan trealados en 1 canalzasién secndara, se i en ugres de
50 comian, on 5 st 18 rEsa 3 Sncuanito e cos paramerics 3 na sandaminina e 100

En canalzacionss secundarias mediante cansies,Io registos de paso serin Ios comrespondentes a as candes
wizades

511 Ragistros de Teminacién de Red (RTR).

Estarinen o s d 3 vsnds, s, ofons o ssansa omin de s edfosoin y rporas en  red y &n manise
superical cusnco sea mediare . dscondrn de 5 etadas necesaas pr a analzaon secundaay s da neror
e cus sccedan s elos L Gmensanés inmss el s i e Squeres

1. Para una opion empetatl e aiquey dsposcin de quipaniert pincpalventeen verial, 500 x 800 80
(o s s simensin  profondes,

2. Atirnatvamente, ser scmisinie a ejecucién dsl RTR mediants [a isposicién de dos envolertas de
500 x 300 x 8 rm (sendo esta (fima cimensién Is prfundidad), colosadas de forma adyacente y
dotadas de Ias corespondientes comuricaciones que pemitan i paso enie elas. Una de slas.
‘stard decicada an su negridad a I nstaacion de 05 squipos 3ctvos

2. Pars un opsién empoirable en oo slemento constrctvo (cakumns, iblo accesidle. st2) ¥
sposicin del SqupaTIEnts prncpamEnE an narzontl, 300 x <00 300 mm (iando ssts i
Gimension s profundioad).

ntods 15 opcionss menconsdas,debrin instalsrss dosfomss e comante o bases de enchue.

4. 5ise opta por independizar fos senvicos de teleonis disponiol ai pUblco  felecomunicaciones de
Sands anha (SDTF y TA) Ge los serveioe deccados 3 redodiesin sonara y tamuaon (RTV) en
dos envoivanies indepandentes, Ia primera de ellas maniendrs las dimensiones y ragustos ce 3
Envoivents Gnica & SUSAUSrS Ge' (35 Spsones amedares. y 18 deosds 3 ATV tendrd unas





OEBPS/images/RD_346_UNIDO_FINAL_fmt1.jpeg
222, Red interior d usuaric.

Ex 1a para d 13 120 que, enlszsnd con I red de cisparsibn €0 &l punta de Scosso 3l UsURT)
parmite ' cetibucon de lss SEASGS en & iierr d 102 GomEIoE o Iocsls de o8 USUoE
Confgurindose en estrells esde el purio e 305050 3l Usuaro hasa 2 tomas

2.4, Funtode scoesa af usuaris (PAU)

Ex 6 semanto en sl qus comienza e ferior el dorvcio del usiario,aue pemite s defmitacién
i responsabiicades i cusrts sl rigen. lcalassn y rEpaTISan G Svercs, Sa Lcars en &
i ] Gomici cel Lo Y PATIATS 3 £t 15 SES656n d catle de I red o8 cepareén e
deee

235, Toma de usuaro(base de sccesd o fermina).

Ex o dsposityo que pemits s conesén 3 13 120 d fos Squipos ds usuano pars seeeder 3 os
ifrentes servioos qus ests proporions.

3. DIMENSIONES MINWMAS DE LAICT

Lo slementos qus, coma minm, canformrén a |CT d racofusén sonors y elevisin serin o siguisnes:

a1

a2

2

a4

a8

Los slementos recesaros para Ia captacién y adsptacién de as sefales de radodiusén sonora y
tlevsién terastes. Su accesblicad estars garantzaca en uslader suseien

1 slemerto que resi 1 funcidn ds mezsa para facitar 8 incorporscién s 3 rd g dsibusién g
las sefses procedentes de Ios conunios de slementos de capiacion y adapiacion de seRdies de
radicdiusién sonora y levisin por saee

Lo slemertos nscesaris pars canformar L races de distibucin  de dspersin de msnera cue S

AL de 0268 ususrt il 1 1eguen cos cavles can 155 sefles proosdanies de 3 casecera de s
insiisain

Un PAU pars cads usuar sl En el csso G vviends. o PAU ss complementar o un elmenta
e distibuon o repar, kiacd an su lerior ©en oo punic e Wiiends a rfaro del proyecista
Qe Gsponga e un imero Ge salcas aue perrat l conexién  Senicio 3 fodas 13 estancas de 3
Vhienda, excludes baros y asteros. £l rivel de seRal en Cada Una de Ias saidas de diho
Gt d2bara garantasr 5 niveas o8 oskess &0 oma setabacias & S6t o

Los cementos necesaros paa corformar I re nfrorde cada usuaro
351, Para o osso de iisndis.

1 imero de tomas ser e una por c3da estansa, exchidos bafos  Fasteros, con un minimo 6o
s,

352, Para o 0 da ossls u fcings.

3 Edfoasiones midas o

rdas y locales y ofsnas

) Cuando ests defnida la dstibusén de I planta en locals  ofSnas s= ccloars
PAU en cada uno de sios capaz de aimerar un nimero d fomas fado &n funcén e
1a superiie o Gsién ntarior 8 losl u ofina.

) Cuando oo esé defiida a dsiucin deIa plans en locales  ofeinas, & ol regso
Secundari que 6 senicio a dicha planta se colocard un dmento o slemerios de
G, con cpackisd pars dar SNisa & Un nimers de PAU que, cams minma
Serd qual sl nimero ce viviendas de s planta 150 de viendas e ecesoan

b)  Efcaciones destinadas fndamentalmente  locsles u ofcinas:

) Cuando ests definda la dstibusén de I planta en Iocals u ofSnas s2 cclooars
PAU en cada uno de sios capaz de aimeriar un nimero d fomas fado en funcén e
1a supercie o visién Iterior dl losl u fina.
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2 ANALISIS Y EVALUACION DE LA INSTALACION EXISTENTE

Meciarte lss comprosscionss y medidss que sesn neossariss s defnrin los squpos y materises cue
onsiayen s red Svstre, ok mveies ce sefel exsenies y. an fncin de s caaciristoss wemoss,
ondioones de insialaén y stado de consenvaci, 52 sstalecard

PAR TRENZADO (PT):

+ Disfona de. al menos, an dos pares de s manguers mis desfavorsdle e cada vertal, &n &l mefr y peor

+ Perida d Retoro de, al mens, en dos pares ds s manguera mis desfaverab de caca verieal,on &
e ypeor cazo

+ enuacion ce. sl menos, en dos pares de Is manguers ms desavorabis de caca vercsl, en ol mefor y
peorcaso.

+ ACR de, 3l meros, en cos pares de Ia manguera mis desfavorable de cada verical, en of meio y peor

+ ELFEXT d, a mencs, en dos pares de Ia mangusra mis desfavorabls ds 0263 verical, en i mefr y peor

+ Disforia Pomer Sum de, a manos, en dos pares ds s manguera mis desfaveable de cada verics, en of
meiorypeor sase

« Fowsr Sum ACR de. s menoz, n dos peres ds 1 manguera i desfvorsble  Gad vertasl an l mejor
yosorcaso

+ ELFEXT Power Sum e, s menos, en dos pares de Ia manguera mis Sesfavorable de cada vertes, en ¢!
meiorypeor case

(CABLEADO ESTRUCTURADO (CEst:

+ Disfoia de. af menos, an dos pares de s manguers mis desfavoradle de cada vartal, en &l mefr y peor

+ Perida d Retoro de, al mens, en dos pares ds s manguera mis desfaverab de caca verieal,on &
e y peor saso

+ enuacion ce. sl menos, en dos pares de s manguers mis desavorabis de caca vercsl, en ol mefor y
peorcaso.

+ ACR de, 3l meros, en cos pares de Ia manguera mis desfavorable de cada verical, en of meio y peor

+ ELFEXT s a mencs, en dos pares de la mangusra mis desfavorable o= 0263 veical, en i mefr y peor

« Disfona Fomer Sum de, 3 menas, &n dos parss
meiorypeor sase

s mangusrs més desfsvoratie de cads verics), en &l

« Fowsr Sum ACR de. s menoz, n dos peres ds 1 manguera i desfvorsble  Gad vertasl an l mejor
yosorcaso

+ ELFEXT Power Sum ce. s menos. en cos pares de s msngusrs mis Gesfevarsble de cads vertes,en 61
meiorypeor case
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b) Bl Real Decreto 155012006, de 22 de Giismbre. por e que s reguia Is compatibidad
sicromagnétes e los equpos lictioos y Gickincos, por f que se Insopord 3
Grecha aspafio 15 Diecia 2004 DEICE,resti 313 pracmacién de o g soonas
42 o5 Estados miembros en matera de compaibiidad slecromagneica.

P ota parte, Ia Drectia 1995/5ICE. de © de marzo, sobre squipos adiosécticns y eaipos
teminaes d isecomuricacén. ha. permitdo una modfion d Ia. evaluacien de. s
conformidad e los aparatos de felecomunicacién. cstablecida en o Rea Dacreto 182012000
6220 c noviembre por ¢ que 52 sprueba ol Reglamen que sstablecs & procedmientc para
1a svaliacion de I conformicas ce Ios aparatos 62 teecemuricaciones

Pars ol oumpimients de ias disposiconss aterioss, podin ublzarse com referencia a5 normas.
UNE-EN 3072211 (Reds d danioiin por aable. pors seholss 62 elansin, sahales de ooy
Senvcos ferscivos, Pare 11 Requstos ce segurdac.). LNS-EN S00£3-2 (Redes ce Gsirbucicn
por catle para Sefsles de telewson Sisce e Somdd y senicos iieractvos. Fans 2
Cormpatiidad siectomagnies de Ios suipos) y UNE-EN S0083.8 (Rades oe distioucién por cabie
para sefales Ge islevison. sehales 62 sorido y senios ineracives. Fars 8 Compatibidad
Gctromagnétes de s redes).

Carsctarisioas de los slementos de captacién.
421, Carsceistoss del conunta d elamentos pars s csptacén de senvicios terestes

Lss smenss  slemenios snxcs: soparis, anlses, fostas. st deberdn ser de materives
ressentes 313 G o atados Gorvenianements 3 s5tos sectos,

Los misiles o tubos que sivan de soport 3 las anienas y cementos anexos deberin estar
Gsefados Ge forma ue se mpida, o 3 menos se Gfcut, Ia arrada de agus on e1os 7, &n todo
caso, e gararie I3 avacuso e ' que 52 pUera recoger

Lo misties de sniena cebarén estar consctados 1 tom de ts daf ciico = ravés del csmina
més coro posie, con cabl ce, 3 menos, 25 i de seccie.

Ls ubioscién ce los mistiss o tretss de sntens serd tl qus nay una distancis minima G § mtros
3 obstaculo o masil mas présive; Ia dstanca minima 3 lincas séciioss serd 62 15 veces I3
longiud del mési

L Sitrs o dal sl se e & matro. Pars shurss supsrorss s uzarin toetss

Lo méstiss ce smenss < fjrin = siementos ce fibrics resstentss y soossibiss y Sljscos de
Ghmenss 4 aros cheteues

Las antenasy clementos cel sstema captador de sefles soporarin Ias siguientes velcidades oo
et

3 Para sistemas stuados  menos de 20 m delsuek: 130 ki
b) P sistamas stuados s de 20 m il susa: 150 ki

Los osbes
Secustaman.

conssbn sarin de fig> intempsra o en s defeto ceberdn sstr rotegidos

422, Caracteistoas del conurt para i captacién de serviis por saiite

5 conjuto para a caplacén de senicos po ssdite, cuando exst, estars consttido par Ias
Srtenss con sl tamafo acecusdo. y Gamdt slamario: aue posbitan s recepodn 06 Sefsies
pronedenies de satéit. para garantzar los rveles y caldad de las sehales en foma de suaro
Fiscos an s prasents .

3 sequissd

Los requstos squentes hacen referenca s ls instslscén cel squpamiento ospiadar
Cenienca com 13 8 conjto formada po 133 anienss y demis Simeniss cel Ssiema
Captador juto con las flacones 3 emplazamiento, para eitar en Is medaa de o posile
Fesgos a parsonas o benes.
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Lz canalizacén principal estard formaca por cualquiera de los sistemas indicados en los apartados E4.ay 4.

Enlos rams 3 nmperie,los sisems ds conduccién d cables deberin tener una adeousda resisencia a s
inuancias s

Cusnc Is canstzscién princips esté consinids medisnts concuctos de oba de fivi Is resstencia ce (a2
paredes deber fener una reistenca 3l uego EI 120 En estos casos y pars eviar la cada de objeos ¥
Propagacin de 155 amse. 5 deponded o8 Smentos cortsagos sama i o5ds e psntss

En of caso de viiendas unfersiarss, Is canslizacién ceberd ser o s reciinsa posibie  con cspssdad
sufcerde para acar todos los cables nacesaros para los seniios de fescomunioasén, QUG incird 13 T
Discuredn, siampre qus searazanable, por a 20na cominy en cualaur caso por 20035 3c0esises

574 Canalzasion con tubos:
Su Gmensionamiento i en funcén del nimero d viendas, ofisnas, locales o estancias comunss s la
<dfcanen (PAU) (nfa 1. El nimero ce canalzaciones deperders c 2 sonfuracon de s ssbuctira prop de
15 scfossidn, S reaizars meciante 0% de 50 i da G amelr> S y O pared meror a. 9 nimaro da

cables por o ser tal que I suma e 12 superfcies e las Seodones tansversales de odos alos o superars
720 5 e 15 Speriia da s it ansveranl i 4 206, 5, Gmanconanta G 518 202 S

NS de PAU (ot 1) N de tubos Utizscién
TR,
1t casles e pares! pares trerzadeos
Hasta 10 s 1t stles cosvales.

1 Tuoa e defors dptis.
1t e resene.
ThoRTY.
1o cale e pares! pares renzacos
cetiam s 2 tubos cavies comsises
1 Tuba cabe defors dpis.
1t e resena

TtoRTY.
2 tubos cabe oe pare! pares venzados,

ez1a0 7 1t stle cosca.
1 Tuoa cabe defors
2tubos ce resens
*~ Glculo especioo: s reaizard en varas verbcals, o ten
e proyeciarh en fncén o Is¢ oarciesioss sansvaS

2o y  socrdnaciin san 8 proyac Srautectinisa
G2 13 s, garentzands e st maments ' capacdad

miims ce
o especiioa e | 1 60 RTV.
Misgeap | Cdsoespecienenct v i
Projects e IGT |1 10b0120 PAU o fraccién casie = pares ranzados 02 bes
cabi de pares.

o svle cosca
1 Tuba s defors dpis.

1 tubo ce reserva por cada 15 PAU (rota 1) o fracsién con
i i 66 2.
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Seguridad
J—

orics de ncendio yio umo
Alarmas téonicss e gas (s exise)

Alarmas téonicas e inungasin (zonas himedas)
Alsrmas de nrusén
Alsrma Périco 505
Contrt de scoesas: Vi

—porers
‘Conirol de sccesos: taretas rosimidad
Viesovigiancia
Telsguridad: Cantrl Reosptors i Alsmss

Controlcel Entoma.

Simuacisn de presencia

RE————

ER—

Automatizacén y ontol e foidos y persianas
[———

Conro detamparatea y imatizacién
R —

Disgrosticsy mant
Efiiencia Energétios
(Gesidn de dssosivos siaticos
Gesidn de scrocoméstios
Gesidn deirago
Gesidnde squa
Gesidn srutos séetioos prortaros
Monitorizacén de consumos
Contro de consumes
Contrat de aminscién
cioy entratenimiento
Rado dfusién Sonca (AM, F DAB)
Teevisibn digaltemstre
Teevision por satéeioatle
Video bsjo demanda (VD)
Distrucién mutmedis | muttroom
Teevisiin 1P
Misica o-ine

osgos anine.
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transparente 3l too de moduilscién en toda ls banda de frecuencias y en ambos senfidos de
ransiisién.que perrata Fansmitr o dstibi cuslqur Tpo de seRal § optizar a teroperatvidad y
S mirosneizsd

652, Garacteisicas o punto e terminacin de .

Los puntos de teminacién de red o fomas G ususrio & lss bases c acceso ce teminsl par los
s 68 seso inlimorco (GA. Geso e SRl deserin satsfscer Iss carscterstoas
Squientes:

3 Caractrstoas ficas:
) RI4spaa 20 ohmios.
W DIN1E5E BNC pra 75 hmics
W) D8 15parex21
W Winchester (43¢)para .35

B Coraterisicas séoricas:
) UTTRecomendadén s, 702
W UIT Recomendacionss X21N35

65, RED DE DISTRIBUCION Y DISPERSIGN DE CABLES DE FIBRA OPTICA.
65.1. lnticacisn y continuidad exremo a extrema de s conexionss.

S campeobrd Is continidsd de las fras Spticas de s redes de Gsirbucién y dsparsin ¥ su
meapondene son 13 EaUeise de 15 egEias o 48 TAmSE, MEGANE un genaracr ca sefdes
Gpicas en las longiuces de onda (1310 nm. 1490 am y 1963 ) en un exirem y un detectr o
macidor scecusds e o1 ol SHrema, © e &l cursa G 55 meddss g6l requsia sspscfcade &n &
apartado 652

652, Garcterisicas o ransmisin

‘Se reoomienca qus s stenusciin dpic ca lss fbras dpis da s redss G isrucin y ispersin
0 523 sUparr 3 1155 68 En ingin 535013 otada stenuaoin superas 05 2 G5

Meciante un generador e sefales dpioas en as longicdes oe onda (1310 rm, 1480 nm y 1850 )
i e y o Getector o medidor zsuaca n & 6o St

L mecidas s relizsrin desd s regltos e i de fora pics, sitsdas n & e s
5pico el RTI hasta Ios conccores bptcos Ge la rosea e los PAU siuada on f regso de
Eminaén da e ce oscs vuend. 1038 o £ comin.

67. REDINTERIOR DE USUARIO DE PARES TRENZADOS.

La red nfrcr de usuaro debers cumpir s requistos especifcados en as normas UNE-EN £0174-1
(Tacneiogis da s nformacion Insisscin del cablesco, Pan 1. Espacfcasin y aseguramient ca s
caigad) UNE-EN 501742 (Tecnclogia de i informacién Instalacion dl cabeado. Fare 2 Métocos
y plandicacén de Ia instaiacin an & teror de los edficos) y UNEEN E0174.3 (Teoncogia ce a
ormaciin. Instlacion 4l cabieado, Pare 3 Métooos y laifcacian d  nsalacén an 3 exteror
de s ediicios) y serd cardicada con arrego 3 Ia poma UNE.EN 50345 (Tecnologias de Ia
informaciin Instlscion de cableade, Ensayo o2 csleados Insiaados).

52, RED INTERIOR DE USUARIO DE CABLES COAXIALES.

Come recusity necesaro en ef cumpimients de Ia nomma UNE-ENLSD053.T (Redes de disiucién por
cable para sefles de fekvision. serals Ge sorido y senicos inieractvas. Part 7 Prestavones de
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N pares ) NS cables Tipo de cable

EPTEr T 20 pares (165001
ensTs 1 75 pares 1751
75Nz 100 1 100 pares [1(1009)]
100Nz 125 2 (100911259 0 17523+1(0p)
128ns 180 2 1(100p)+1(505) 0 2750)
150Nz 178 2 1(100p)#1(75)

78 ens 20 2 201000)

2w<ns 25 B 2(100pp10250) 0 37501
2ens 20 3 201005)+1(539) o 1(1099)+2(750)
2s0<ns 275 3 20100p)1075p)
275<ns 20 3 201000)

1 Gmensianado de I3 red d distibuciin se proysctrd con cable o cables mutpares. cuyos
pares esarin todos conctados e a5 regetas 62 salida el puni d ntreensién.
En ol o250 de a6icios con una red de Gisvioucénispersén infrior © fual 3 30 pares, &sta
pod reaizarse con cable Ge uno o dos pares desde o punto G dstibuodn nstaace an
et princoal. Del regito mnciosl parirn. #n 4 Caso, o sabes 06 acomatas due
Subiin porlas plaras para scsbar drectamente en 05 PAU.
Los puntos oe isbucién esarén ormados poras rgitas de conexidn e cantidad sufcerde
pars Sgotar con Plgurs 1553 13 postie deminda de & pants corecpancente. £ pimero de
Teets 2 hallar Galuland o corlnte ania radondeade pa S5 2ue rsute oe cvelr
it de pares el canle, o c o caslee 06 skibUcén por & nimaro de pariSSy por cnco
o ez, seqin o o de regeta a blzar

b Edfcacionss con varae vertales.

L rc de cads vertosl sed rstad com una red G istribusén mdspendent. 58 diseRard,
par o, de Seuart san o ndieado #n &1 aparad ieror

333, Redes ce cables conxales.
2 Edfiaciones con una vericat
9 Confuracién en st

‘Se ampleard en difcaciones con un nimero ds PAU no suprir 3 20. En 6l
Dfincoal o8 ool Sérin teminados #n Un sonector ) F. menas cus e s AU %2
Conecarin 3 1ot e deres ca o1ca Lo SHiaEos o8 miSmes

) Confguracién en ibotrama:
Se empleard en ecfcasonss can un nimero de PAU superor 3 20. Ls red de
Gitnouan s reskesrs con un dna Gabe coscal qus s del gl PSS
Siuada en o ATy teminard an & dima regiete sencare, Sn oaca regeve
Seundaro se insertra o dervador apropiade para smentarlos PAU e cada plarts
En o panel de saida dol regsko pincioa, ol cabe coadal que consiiuye Ia 1ed de
Gt s ferminado & un coneciar 150

b Edifcaciones con vanas vertaies

L rc de cads vertoslsed rstads como una red ce istibusén ndspendnt. s disefrd,
Par o, de scuart con o ndizado an &1 4parad ieror
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42-RTV SATELITE.
421 Desarpeiin oo Re Satlte

e oot para achade banaa 820 ez 2150 M| XSTECISiCINe

D] Distibusin en ¥l por 3 misma red de RTV.
] En strellscon Ml swih (en ase o250 compltartoo distioucén)

Topoogiared e satéite
o 0] Transmociado a cansl(ncururddes en 4 22,y medicones &n
425
Dsirbusion por (sco pars
e O exerr Clintror Cltta
otk Comit
Ores samentos Tomas TV-SAT

422 Bemertos componaries de a nsialasén.

are | Wocelo | Carsctastoss | Funconamentocomacio | Estatocomscts
P gaes DsOne OsiOne
Uit st D Dsibne
Eaupos nssados . 7
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"Red de dstnbuion formad por cables d ibra Gptca

 punto ce asibucién
resizasones

s funcidn de I écnica uizada, podd adopar una de Lassiguiees.

) Cusndo tas forss Gptoss de Is red de dtibucién sesn Gsintss o los csbls de
‘2cometica e fora dptics e a red g dispersion  punto de istibusén estars ormado.
por na o vaias caes de sepregacien eh s que faminaran amos fpos G forss. En
224 s seqregecn s Smscenarin 108 smpeimes enbe 15 fves éotoss e
it y 125 de a5 3cometdas. En cusiouer cas0, en of purio de distbucén se
Simacenarin busies de fbxa Spioa con a nolgurs sufient para podes recongrar 35
Comerines anre 22 orss ot da 1 e de Citbuan y 45 42 1 24 a8 clpersin
(cotary smpalmar o coneciar

) Cusndp a3 forss épticss ce s soameticas d Is red d cispersin ssan s mismas
oras tptoss 6 lo cSoles 4 & 13 d G pueion, dichas forss ssarin &0 pesa £n o
Dl Gariassin, S o ca asimoucn ssart oo por una o Ve s 02
Cioragacin on 125 que 5 cejarén smasenades. ioamanta. ot Bucles d o fores
picas e reserva, con s longtud sufcerde para poder egar hasta of PAU s sieado
e 53 plana Los extemos de s flras Gpicas da a red Ge disparien se denicaran
madante ciqueias oue ndearin o5 puntos de scceso 3 s 316 aue dan Servcl.

E1 dsefo. dimensonado ¢ insalasin de los punos de distibucén serd rasponsabiidad de Ia
propiedad dea ecfaoion

253, Punto de scceso sl usuara (PAU)

Reaiza Ia unién enre i red e dispersién y a red infror de usuaro de I (CT de a edifcasién
Ferte s Gaimiacin de responsalicaes £n cuarto 3 3 gansracin laizaciin y eparscon d

aveiss erve ' propiedsc de 18 scfieseén o 13 comunasd da propstancs y

et e dal

S, Se ubicarsen el regisr de ferminacian de 12 iuado en o infrcr e cads vnienda. ocal o

Htania coman

En o spéndice 10 e Ia presents norma se inclye un esquema con s ferentes slementos aue
oty o punto de acces0 1 suare

En funcién ce s naturaleza de Ia ed de dsparsidn aue fga 3l punto de acceso al usuar, éste
‘doptas a5 squientes comfguracions:

2

B

o

"Red de depersién constic por cables de parss frenzacs.

(Casa una de as acomeidas de pares enzados de I red de ispersin se feminars en una
roseta ey minatrs de ocho s (RL4E), qus seniscoma PAU de cada vvends. Iooa o
Eiiania somin, Cada canecior 3 ossts hemirs, s e Smutsneaments some “mga de
corte” y “punto G pruso, pemtrd la delmitin G responsabiiisdes &n cusnto 3 I8
GRneraion. oesizsain  reparacin de sverse Ents 13 promeasd g ' sdfiesson 3 18
Comniad oe ropitaros y f usuar il el senit,

e de iepersin constid po cabies de pare.

(Cada uro ce s pares ce a red de dspersién se termina e los comtacos 4 y 5 de un
consclor o roseta hembra miiatra de ocho vias (RAB). que senirs como PAU de csda
niend, o6al o Sstania comn. Cada cansctor & ossts hembra, a senvr Smuinsamants
como e de cone”y ‘pu s preba, parmi 1 deimiacian de rasponsabildades en
cusnto 31 geraracion locaizacin y reparacion de averis enva I propedad de  sdfoacin
13 comuridad e propitariosy ol usuar il delservcd

"Rea de dieparsén constida po cabies cossisee.

st formsdo porun cistruidorindcive ce cos saidss Smébics eminadss &n un conector
o F hembra. en cuya entads se teminars ol cable cosual de Ia red de dispersicn
ebicaments oonacionzade. para s postarcr conarén a as carrespondientes amas de 1 fed
i ce vaui.
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podrin ser d interor (pars 4 u 8 fibras dptioss) o e extrior (para 4 fibras dpticas), para ef
Cas0 G T paraconurios ce vivendas unfamiires.

Las cojas deberin naver superado Iss mismas prusbss Ge o, calor seco, cices de
fmparsies. Pumecad y isols Saing, de SASENEnGUbGad. Ga ressiensi e & [audcs y
palvs (gracs s potecion sxiaa srd IF 52, an ol caso ce caas de iferio, & 1P 36 #n &
Easo 0 csja de st grade de rotacicn K U5,y o pusss de s3ga ctdica, mpacto
s carga axil en cabes, vorasn, tosén y rsolicas, de Ia misma forma gus 5 ha
descritoanel spartado 5243

Todos s slmentos de Ia cja de segregacién estarén diseRados de foms que s garanice
U ra 5 st minime o6 15 imekcs en o rescrice da 3 fors apis senra de 1
e

Rosata e fors pca

Ls rosata para osbles d fbes dpics sstad shusds &n & ragsim G terminasn de red y
i omats por Uns oo GUE, & 50 vz, comenars & S 1o conclores Spicos SCAPC
& ferminaciin o2 ed de dispersion de fca bpics.

Lss rosetss abarin haber supersdo 33 mams prusbas de fo. cslr ssoo. ocos de
fmparstes,Pumecad  risls Saina, e SASEinGUIGSa, OB 1S4 Enad s & [asdcs y
polie (prado de protceién axgicd ser 17 52y ce prusbes de carga estica. mpaci, fexien
Eara Sl £n obhies, vEracin. torsén y drsbiii=a de 13 mema o e 5 et an
sparadoz24a

(Cusngo s rosets pica sst squipsds con un il par ser mpaimads 3 lss scometcas de
fiors Gptcs de I 120 e Guein, ol raila con Gonsctr qus 2 vays & posiconsr &n &l PAL
Sera e flora s optrmzaca rents = curvetrse, 2l 6o G 657, categais A2 o B2, y &
rpaimy ios ucles e as bras éptioas i lojados en Una oala. Todos Ios dementos e 1
cais estarin diseRados Ge forma que se garanioe un rago de curiatus minmo de 20
iimeras n o recami de s fova ptca denra 0 1 545

Ls caia de a rose éptoa estar disefiaca para sojar dos conectores éptcas, como minio,
con sus corespondertes saaptadorss

Gonsctores para cables de ba épta.

Los conciores para cables ce fora Spica serin de fpo SCIAPC con su comespondene
adapiader, para ser instlados en los panees Ge. conexion prenstalades an of purto de
interoonesih el ragsiro pencipal bpieo y en I foseta bpica del PAL, don rin scpados
con s comespondientes acapiadores. Las_ caraciertoas de Ios. consciores ophoos
responderin 8 proyecto e norma PHE.S1EN 027742

Las caracersteas dptias d los conectores éptos, en relacin oon Ia famita de rormas

UNE-EN 573002 (Dispostvos ce. marconesion de fors 5pica  comoonentes pasuas -
Ensayes biscosy prosscmenos o8 medds. Pars 3 &nseyos), Seen e Senies:

Ensayo Mitodo de enssyo Requisitos
anuacin () ¥ meda 202088
UNE-EN 8120024 mitoco &
frent 8 conector de reerencia mims £05048
‘s (A meda 202088
UNEEN 1200334

de na conerién alestors mims £06048

Pérsda ge Retomo (PR) | UNE-EN 5130030 méode | IECT)
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SECCION 3

Documentos narmazados paa a restzacién de

« Andlisis Documentacs
et Témes

s 53 ifasstructurss g telscomuricasn de ss acfcssanes

1. ANALISIS DOCUMENTADO DE LAS INSTALACIONES Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACION EN LOS
EDIFICIOS Y CONJUNTOS INVIOBILIARIOS.

Desarpsibn

sutor

Fecha

[Em————
0 Sistema de Contol oe Acosscs
0 Sisiema de captacin, smpifcacidn y dsirbucién de sefisles de radodision
Sonora y teleisin
1 Sistema de Teefon cisponitie | piblico y de Acceso 3 Bands Ancha.
0 Inrsstucturss s Acseso Utrarripc
1 Otas (noar ousles)
Nota: Se cumpimentarén os apartados concrelos que ckya a propussta

Direcaiéns

Trovia
Nambre i
Lossicad

Muriogio:
Cago postat

Frovns:

Apelicos y pombre, o razén sosa

-

Posissin

Caago postat

Pravncis:

et Fox Comeo siectrnic:

Nimero insereién en ol Regsiro de Empresas nsialadoras de Telsoomunicadén

& o E
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Las antenas y slemertcs del sistema capiador de sefidles soportarin las siguienies
\Rcidates d varic

3 Para sistemas stuados a menos de 20 m delsuek: 130 ki
) Para sistamas stuacos a mis de 20 m delsuel: 180 ki

Todss Iss paries scoesties ue deban ser mANpUass o con 152 cue S cuspo human
pueda estobiccer contacto deberin ssar 3 potencial e bara © deouadaments isladas.

Con e fin sxclusivo de sroteger f equipamisnt captador  para s dferencis de potercil
peligrosss enbe st y cuaquer o3 esiuciura conducora, o equipamiens capiador deders
Dertr 1 conasién d Un Sonducor, d uns seosan da cobrs d. 8 manas, 25 T d
S=cciin, con ol sistra 62 proeccion genera 4l st

b) Raacién de I v exterr

‘Se deberd cumpli con los requisios sstabisciios en &f Resl Dsorsto 1580200C, de 22 de
Giciemre. por f que s regula | compaibidad sleciromagnétioa de los equipos sécircos y
sleciiricos. que ncorport sl ordenaniento frdco espsiol s Drecta e compatbiidad
Sieciomagnétios (Dreciva 2004/1D&ICE).y pothén izarse las normss srmonizacas como
Eresuncin de conformidss el A ATENS Ge 853 rEquStos. Lo s Socnsajsaos s 32
e aciones no Gecescss sarin 08 Squentes

) Evisonss procedentas celosciisdor sl en s sz d £ 7° e s cel ioua princas e
12 snan recestars.

1 valr misimo de a radiacsén no deseass,incluyen taro a recuensia el csciador
ool coma S sequnds y fErcer Srinics, medds an IS stz d 1 sntens (e
Gonsicerados el pasrizacer. o ensduser aromado, 6 s pesosants y s gulseds
G racofrecuenci) no supsrard os siguientas valores mecdos &n tn ancho Ge bnds
2 720 iz daniva el rmargen de recuens comprenids enra 3.5 Gz y 40 Grz

1) Elfundamenta: 20 dsm.
12 E1s2gunco y tercer sméeioos: 50 65m.

) Radacionss de s unicad exeroren cuslauis ot drscciin

Ls poterci raciada soripics equivslnte (1.2, ce cads companente de 3 seisl no
etaacs racads por 1 Unad saror anirs i 1 banca oe 20 Ve hasta 40 GH o
Bmoers xoscar k. SOuSEntes Vo medics&n un ancho ce bands e 120 KHE

) 20 dBoW en o rango de 30 Mz 3260 Wiz
i2) 43080 en o rango de 890 M4z 3 25 Gz
i3) 57 dBoW en = rango de 25 GHz 3 40 Gz

La especifcacién se aplca en fodas Ias direcciones excepto en o margen de + 7" de la
Girecsin del e 6 a antena

s raacionss procedentes e cisposiivos suriarss s regirén por Is nomativa sphcsbis 3
20 ceposioeo 52 s 56 ot

o lomunidad

‘Se deberd cumpli con los requiios sstabisciios en &f Res Dsoreto 1GS0200C, de 22 de
Giciemore. por f ue 5o regula I cormpatbdad slecromagnétioa de ios equios Sécircos y
Slecitricos. que ncorport sl crdenamiento rkdco espenol Is Drecta e compatbiidad
sleciromagnétios (Dreciva 2004/1DEICE).  pothin uiizarse las normss srmonizscas como
Erecuncien de sonfarmidad e ompiTent e S5t reqighos. Lok e Seonesdos sain
fos sguentes

) Susceptbiided ragaa.
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Existen aperadores de senvicio

Fars detarminr ol nimero de iness necesariss. cads una fomad por un par de cobrs, s
Sl s vaores Sgaeries:

0 Viviendas: 2lneas por cada vienda
) Locales comeriaes uofisinas en ecfoasones de viendss:

1) Cusnco esté afrida Ia distibucién en planta de los losales u oficnas, s
considerarin 3 neas para cada ol u o

52) 51 séio se conoce Is superiie destinad = lacais  ofcnas: 1 lines por cada
35w Gies, coma minime,

) Locoles comercises u ofiinas en efcasonas desiinadas furdamentalments a este f:

1) Cusndo esté dafrida Ia distibuién en planta de los losales u oficnas, se.
considerarin 3 ineas porcaga local U ofcina

§2) 5158l s oonoce Ia superfce desinada a locles u ofigas se wtizars como
biss s Gsao (8 considarsain g 3 neas por csds 100 m' o raceon

W) Para car senviso 3 sstanciss o nstlsconss Gamunes cel sdfio: 2 lness g s

Safesnen

Mo exsten operaderes de senvio.

En sste caso se dsjarin lss cansizasonss necesariss para atendsr lss previs
Siiac sl cotadas con 1oF STaspondenie: MGG,

o

Tecnologias de acceso basadas enredes de cables coasales.
Eusten cparaderas de senvcio

Fars daterminar & nimro da scomeidss nscesanas, formadss par un ssbie conxal, s
Sl s vaores Sguentss

0 Viiendas: Una acometida por cada vivienda.

) Locales comercises  oiias:

L) Cuando esté Gefida la distibucién en plants de los locales u ofcinas: una
acometda por caca oca  ofcina

i12) Cuando no esté defirida a cistrbucién <n planta de locaes u ofisas, en ol
regstp secundaro da I planta se deiard csponible una acomatida por sada
b

i) Para car senico s sstanciss  instlsconss comunss ds ifc: Dos scameicas para
s safessn

Mo evsten operaderes de senvio.
o

£n sste caso se dejarin lss cansizasionss necessriss para siendsr lss previs
Sairiac aniror cotacas con o STaspondSniS: Mg,

Tecnologiss de soces0 basadss e redes de cables de fira dpti.

‘Cada scometca i sstard consiuica porcos forss épts.

2

Eusten aparaderas de senvcio.
3 Viviendss: Se considarard 1 scometia éptics por caa vivanda
) En el caso e locaies  ofinas en adfcaciones oe vivendas:

L) Cuando ests defrida la ditibuoion en planta de los locales  ofiinas, s
consideras 1 scomeica Gpis por cads ocal U G,
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3.3.4. Redes de cables de fibra Gptics.
3 Edfoacionss con uns vertal

(Conocics I ncesid futurs & medi  largo plazo tanto por plants como en ol i ce o
cdifcacén, o esimoda dicha necesidad segin Io Indioadd en el spanace 314, se
Gemansionard 1 ed g Gstriouen oon gl 04 Suientes ertens

0 La i ce Gemands prevista s mlipioar por ol facor 1210 que asegura una rasena
Sificients pars prever posiies averiss i &qunas fbras Opices o iguns desviscen oot
Soaco sobes 1 demanda previts

) Obtrido e esta orma o nimero teico de flbras Sptoas necesarias, se ubzard o
cavle muifora normalizado de capacdad gusl  superor  dicho valor 5 combinaconss.
e varos cabes nomsizacos,tenenda fsmiin &n cuena 3 enics de metlscén e
2 Uy 3 hliza B 3 irasiin 0 12 s ioss SerESponClRntce # cad regse
s

Lss fbrss sobrantes dsirouidas de maners unfcrme &n los diferentes regisos seoundars,
Guacarin Geponis corEciamants S13a4ss & 103 mams, 538 < GHISaEen £n ol momens
Seropisco

n s caz0 os eificios con un red de distibusinspersin que g senvcio 3 un nimaro de
PAU infrior o gual 3 15, 1a red de distbuconiGspersion poirs resizarse con cabes de
Sccematisa da dos fbrss dpteas drectamanie cesde & purio o dstibusdn usecd &n &
et prinapal De & sadrin, &n 54 s, ot cabies 35 30omECA CUE SuBIEN 4 4 s
Para scavar drectamenta en o3 PAU.

b Edifcaciones con vanae vertaies

L rc de cads vertosl sed rstads como una red G st mdspendients. s diseRard,
par o, de scuart san o ndieado #n &1 aparad neror

DIMENSIONAMIENTO WINIMO DE LA RED DE DISPERSIGN.
341, Redes de dispersion de cables de pares trenzados

Se instirin los cables ce pares trerzsdos de scometids qus cubran 8 demanc prevts camo.
prolongacin de s e ce s bucin (&n P & 1o 150 VoS S80uncaros). y trminarén en &l PAU
5 a3 vwanca an a rosea scresponGente.

342 Redes de dispersion de cables de pares.

Se instaiaén cabls de pares e scomeiida que cubran la demanda prevista, y se conectarin 3

comespondients teminal oe a ragita Gel purt de dsiibuci, y teminaran <n of PAU de 303

“hdenca sn i roseta comesponciente.

343 Redes de dispersién de cables coaxiales.

En funcién e configuracion de 1 red de distbusén, a red de ispersn se realizar

) Confguraciin en catrela
e instalrin s osbies comiss de scametda aue cubran Is demands
prolongacén ce 3 red de Gstrbucion (on pas0 en 1o regisos secundaros).y terminarin & &
AL s cacs viands conactindose sl dsrbusdor sncargad oé repari 1 Sis #n 1 150
inteiorca oo e

B Gonfowacion en rbotama.

Se instalarin los cables coaviales de acomeida que oubran Ia demands previta,
consctindose cada uno e el 3 carsspondarie puert de dervacén Gel dervador cud
aciia como punto de dskibucén en ol egistio secundaro oel ue paren y ferminarin on &
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3- SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EN EDIFICIOS Y COMUNTOS INVOBILIARIOS,

] Gontol oo soomso ndvioal
] Contol se so0es0 colectvo

Too oe nstalacién existerte

31 Bementos componeries dea nsalacén
) Bamentos axtermos ool sistema de conrol e ac0esos.

” Funsansmirta
sosssore | Eemento | Ud | Mama | Moo Usiessién

Osiline

OsiOre

OsiOre
Ositire

) Bmentos de aimeriacién y conmutacién o sstema (oo exisa).

Semeno | Uo| M | Meddo Usicasidn PGk

Osine
Osine

) Distruciin de stleado (s o i)

[OPwoapme  |Cipervasen

D) Elemendos para el control e acoeso en o nferir de uhiends, oficina ocal, i (cuando eiss)

Niicez
Bemerto | Ua | Maca | Moceo | Fendonsmiento | Nvedeaudo | pCl,
e ok Conecia

Osive | Osive | Osicine

OsiO%e | OsiOwe | OsiOne
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los diferentes operadares que proporcionan los servicios de telecomunicacién a Ia edificacién. Asimismo, en
& caso 2 aue exta amorase encargeca del mantenmiants ge 13 ICT. poctis Snregivesls oira 1ave, 3
Ghjets de podr Sceader & 55 NS SCaNES 5 tARGOMUNGAin CUnGE 38 produEsan NaGERGSs En 188

551 Dimensionss.

Los resnios de nstlaconss de telscomunioscién tendrin lss dimensionss minimas sSguenies. y cebard ser
Scoesin toc su anchrs

e de PAU (nota 1) Aitura (mm) ‘Anchura (mm) Profundidad (mm)
Mz 200 T 000 T 0
e2iam 20m 1800 20
Detads 200 200 0
Wi de 45 220 20m 2000

Enlsss0 de RITU 3 meditas minimss, saén de

NS de PAU ot 1) Atura o) ‘Anchura (mm) Profundidad (mm)
Hesa 10 2000 ) 0
Detaz 200 1500 0
Misde 20 220 2000 200

552 Caracteristions constructivas.

Los rcinos de nstalaciones de teecomunicacidn, exceptoIos RITM, deberdn taner las siguintes caracersteas

2) Solado: pavimentorigd que dispe cargas sectrosttoas
) Paredesy techo con capacidad pertants sufcients

o) E1 sistoma de toma de fera 52 hard s2gin o dipuestoen o aparaco 7.1 de estas espesoacionss tnioas.
553 Ubieacién el recinto.

Los racirios estarin stuados en z0na comuniara Bl BT (o & RITU, en los oasos que proseca) estard a ser
potie S0or 2 rasanis o2 lar & Vel erar. S & ot G sumdro oon SS4AgUE QU s 3 SeumUSEEn
G squas, £ RITS Setard prafereniaments &n 13 b o S20a y runca por Gabejo Ga 8 G pians d& 13
Sofoanen. En los cesos an Gue DUGera naber un Cento Ge arsioracin de Snergla sroimo, cesels da
RGUINSNS G SSoEncaree 3 maquens da Sre scondidona. Ios recnias g ntals nse Ge el catén
S Gstancarin oa Seios o minma de 2 meros. o ben s Iee Cora de uns ocdin sanrs campa
lctromagnéico prvista en &l apartado 7.3 de estas espcifcasionss éonias.

S tars, en a mcida de o posile, aue Ios recinos se sncueriren e a proyecsén vers! de canalizadonss o
desagissy. & toco o550, 52 Qrantzard u potecién e 5 3 humadad

55.4 Vantiscién

1 recinta cisponcrd de ventiscén nsturs Grecta, ventiasibn nstrslforzads por medio de Gancucta vrical y
asprador estéico, © de vanlacin mecirioa aue pemia Una renovacén fal del ave del looal 3 menos cos
Veces por hor.

55,5 Instalaciones slctricas ds los recinos.

(Gon cardctr geners, s instlsciones sléciross de o recinios ceberdn cuplt o Gspuesto &n i Reglaments
Eidcirotanien pars S5 Tansibn, sorobad por 1 Res Dearets 6422002 de 208 agosts (REET .

En ol lugar de centalzaciin de cortadores, debers preverse espacio sufcents paa l colooacién de, f mencs.
dos contadores de energis éctica para su Utizacion por posies compaRias operadoras de senicios de
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CONTENIDO DEL ANALISIS DOCUMENTADO.

1 om0

E1 abjto 6ol andls's documentado de a nstlacién el de recogar o abajos que se presisan esizar para fa
mplanciin 36 1 reforn nacEsa oG 13 v rec.

2 MODIFICACION PROPUESTA

‘Se incrin en sste spartsda todss s iformaciones, Soordas con 53 caractrstss tricss de os siemerias
el sistams, necasarcs para a medoacién propuesa, 13 cusies deberan garantzar. 3 mencs, s parametos
s a0 8 proossle 6 ruebes,

3 Esauemas
Se nclirin en este spartado, a1 menos, s siguntes documentos:

« Exquems ce prinspio d 1 nstalaciin, mosirando todos Ios lementos Scios y PESNGR, S Conxianss ¥
Sootasnes an meros

+ Dosumentscin complementaria

4 PRECAUCIONES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.

Se descroiin las precausiones a fomar para garanizar of manterimiento de los senicos, en an o se
ncuanire en pertectas condicones de funcionamient 1a nstalacion mocfeada

5 SEGURIDADY SALUD

En su caso 52 cescriarin los rissgos qus s centican e 13 resizacién ce los fsbsios par Is smoress
netlacra, S fniin G 152 DL A4SCES 6 1o oS, O 135 aractaess de ety da 8 o 38 5
Siecusén

6 RECOMENDACIONES
1 Andiss Dosumantado senrd de g pirs ol estuio de s Sferenas oferss que puada sokotar s propacsd.

Uns vez finlizada 1a instlacién propussta n o presente andlsis dooumentado, Ia propiedsd recioic Ge la
empresa instaiadora i boetn Ge nstaiscion  Is documeniacién icrica que o acompare 351 como s

nsiccionss de 4o y manenimiento del squpamerto o del sitema, en 1odd 350 383pad0 3 1 Irsalacen
esizads

SISTEMA DE CAPTACION, AMPLIEICACION Y DISTRISUCION DE SERALES DE RADIODIFUSION SONORA
Y TELEVISION EN EDIFICIOS Y CONJUNTOS INWOBILIARIOS

1. omsETo
1 cojto de andiss documantsc ce 1 nsslcicn ss determinar s sefsles deradiodiusin sorars y tlevsin
digta teresires . en su caso, procederies de sstis, que 52 resban an a ubcacion od edfd, squels. de
rire ésas. que la Comunidad desea que se Gstrouyan, y reaizar s svaluacion ipos y reces e
Consifyen sl sstema sxistente
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Asi, con cardcter general. pusden establecerss como referencia los siguisntes puntos de la ICT:

2) Punto de interconexién o de terminacin de rad- &5 i lugar donde se produce 1 unién enire Ias redes de
Simartaciin Ge los Gintos oparaderas de los senicios de Sacomnicacién con 3 ed de GsuciEn 6 1 ICT
G 15 fcasin. Se encun k3o en e iero 3 1o rearics 0 it sclones d slscomuricaziin

) o ce disribucén: = o lugsr dond s produos 3 unién snire 1 rades s distibucién y oe disparsién de 13
ICT e s afcanén. Habtuamante 56 encueni Sitiado en o nterior d los egistos secundarcs.

o) Punto ce acceso al usuaro (PAU): son fos ugares donde se produce a unidn ce as redes de Sspersién &
irinoree de cads Usuano de 1 (CT 46 14 S@fosein, Sa sncuenian SHisdor &n o aro g 108 egtos da
taminaein da e

) Bsse de soosso temini: 2 el punto dond efususr conacta s equipos frinales que s pamten scoeder
o cenvcios o slscomunioasin qus proporscna s ICT de 4 SdAcasan. S8 ancuarirs Sado &n & et de
los registos de foma.

Desde o punto de vista de Ia thardad e dominio en = que estin siuados los Gsiios slementos que
corforman s (CT. pusds estbiecerse 2 sguente duisdr:

2) Zona exterior dea adfcacin: en el 52 encuentran I arquet de enrada y 13 canafzacin exters.

o) Zons comin de s aqfscin:donde se stian todos os semsrios de 1 1CT comprendidos errs 1 purto de
eriada genera d a eifcaciony los punios de 300250 alusuaro (PAL).

o) Zona privad de I sifcaci: a qus comprend los slamentos de 13 ICT que conforman a ed ntror e s

Para o caso 6@ corjurtos e viviendas urfarare, a topcicgia de 1 ICT responders 3 s saueras efiacos
£ 1 dragramas o plincs 900 inckidos camd SaEncices 8 & G ssts especioacionss teonicas. En Sl 22
Gsena QU cama Sonsesuensa dal o de oonsiucsen. 1 1ad de dspersin y ' o8 dewbusén 5 smelfcan
G manera bl HaBAAENS, 08 SEIVCiok G (lSCATUASE S8 TSN & PAT da un anch et
comin Ge nstalaiones de telscomricacian y, en Genera, Son vaidos los concepos y descrpelonss sleckuacas
para ol ciro oo de ediiacionss.

4 DEFINICIONES
41 Arqueta de entrads.

Es e recinto que permie estalecer I uridn enie a5 redes de aimentacién e Ios senicios e telecomuricacén
e os Gsiios operadores y Ia nffaesiructra comin Ge elecomuricaoén s 3 edfcasén. Se encuenta en la
Zons evaror ca s Sdfioacin ) & 61 corfuyen. por un ad. 1 canalsSGones d 103 Geinios operaderes 3. or
e s canalzacion extama da 3 1CT ge s Sfsacn

S consrusién comsspande 3 1 popisdsd d Ia difescién y, 530 que cusnts con ls sutarizscin de 18
propedad,sio pocr st Uilzada para car senvcio 13 e fcanén oe 3 us forma pare

42 Canalizscidn externa.

Exti consbtud o I tubos qus dseuren por Is zons exteir de a adifcacén desde la st d entrsds
hasta o punio 62 errada general Ge a ecfcson. Es la encargada de inoduc en 1 ecficacén las redes de
aimertaciin oe los senicios oa felecomunioacén de los dferentes cparaderas. Su construccidn comespende a 13
propiedad de I cdiicacion

43 Punto de entrads general.

Ex o ugar por conde 13 ssnsizacidn axterma que roviens de I srauets
edfoanen
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Los difersntes senvicios se agrupan para su descripsién n grupos que se dsfinen de una manera global. Estos.
Senvcios cuanco s tratan de Una forma ndvicuslzsds EnEn funcionsidades Gus SUSen P £n s g6
o de os gipos.

1 “Hogsr digtal ofce 3 sus habiantes servisos cotardos graciss 3 1ss Teonoogiss de ls nformacién y 55
Gomnicasones en s arsas de: Comuncacenss. Eicencia Energéica (Diversfoacién y Aorro Enerodico)
Sequrdad. Conirol del Entomo, Acceso nfarachvo 3 Contanidos Mubimedia (rlsbuos 3 teefamacidn, ocio
tleisbaje, o) y O y Enretnimiarto. Varas de sxss funconaidsdes qus 56 menconan St asocides 3
1o técross propis de 3 acfcsadn (ssamients, rentaccn del 0. ) pera pusden consegurss fmtién o
potenciarse con tecnologias asocadas ol Togar GGGl (gracas 3 sus sistemas de auiomatzacien. geston
fiorica de a energiay segurdad, etc )

Estas 4re35 0 grupos de senicos pusden defnrse de s siguiene manera:
21 Comunicscionss

‘Servicio bisioo del Thogar dighal que proporciona o medi ce tansparte de 1a informacién. sea ésta en
forma de voz, dafos o magen, enve o suaro y Ios dstinios dsposifuosisanicis, o enie disinios
dispostvos aue conloman a ‘Fogar dgtar

22 Efciencia Energétion

1 hogar gt tene potencial para consequi signfcatues shoros e sneria en comparacén con un hogar
convencional Sguendo las pauis del Codigo Tecnco de a Edfcacien, ssas dsehado para na geston
naigte o6 s imatzacin y 5 mnseir, <6l com Ge st G 5 Srgas de 5 Wnends. £ sonvol o 8
Mt e FSgar & el & cansur B TG 560U & gra dé SoUpaEEN 28 3 ends

25 seguridad

Senvio bisico de “hogar dighal” que permits conirlar, de forma local (hogar, inmusble o confurto
mosiiro)  remata (mas <18 g cs [ sefslados 2 ios Speriados snerare), cuslaier 200 96 s
Vienda y cualuier ncdenia reaiva a 1a seguidad e hogar. bienss, yio de las persons. como
ninisianes an 13 shiEnce, g de S48 @ gEiin 6s EmerGEnse, Cusicura de ssos svenias 52
comunics meciante avsos 0 Se7ves 42 S 51 rap USLAID © 3 Un CenTD sroveedar ce senvicos. Ls
Seuencia inchida en el servico contempla deaceidn, avsoy, en s cas0, acuacin.

24 Control del entomo

Los senicios de Contl el Enformo se basan en sistemas fecnlégioos qus pemiten un conkol nfgrado de

1os dierentes sistemas que lizan los senicios genarales de un viends, propecionando Ia nterasén

Pecesara para se o mecio s sconémic para saisacer s necesidades Ge sequndas, sicacia erargiia

oorion 3 s, En Gt fsarecen s 3 hrends Ssance 1 graca ke 26

3 Fledbiidac Que a vhjensa sea capaz de incororarnuevos seniss en ol o 3 vez que en el
presente s2a posie ectuarrdistibcionss, sin perder ol vl e sencios exstents.

5] Economia: Que supone un eficaz uso y gestn Ge snergias consumles. Lo que reresenia

imporiantes ahorros d= disminuciin G cosios G2 expietacan, mantanimiento y Smplficadn en
) Integracén de datos heterogéneos. Del control, gestisn y maneriminto e todos s serviss Y

Sstamas g adifcio  oe 208 nfaEsistrss, s d 55 més mperantes, s caslesde.
@ Gontoty Seguridad paa sus ocupantes, aue supone ayuda, disrutey sicaci para los.
imiento. Con rsims sutomstzasin oe s scticac,

&) Comunissin sfos: en su opsrscin y mar
Gon programacién !l de 13 mformacen

Lo Sistemss e Control General

= na vivienda deben disponer de una tacnoiogia vanzada aue ses:
3 Ficilen sumplantacén . sbre todo, en su lzacén por o usuaro al
5 Segura en'o que serefire s enconsmento y sfcscis,

€ Con afta capacidsd de comunicacén imtema, tanio de Visuslizacén de_estades, como de
pastidaces s Ssackin ara l ewo. Al G GUE 000 S5 nfomos EXEHrES
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7.25. Caracteritioss especificas de osguridad de las redes de ditribuciin  dispersion de cablss de.

paree
3 Rk
En los contactos comssponcentes 3 cads par de Ias ragetss ce saids del punio de
interoonsuin Gel reg e pAncnal 4 pares, 1 dern Sprecer, oo o buos chmado an
Gaa conscior rosels 68 AU, una Sate ransverss qua reprecents meis 26 mids
Scloméincs” superores a 55 dB regaios,referdos 3 1 miolio sobe €00 chmics

B Volile ongtudinal de comente a
En los contactos comespondentes 3 cads par de Ias regletss ce saids del punio de
infersonarién ool regsiro principal de pares. £o deberin aparecer, con © bude camado en
casa conector roseia del PAU, fensiones superres 3 £0 V (20 ) ente cualouera oe los
hiosy tera

£ requsto de sste sparsdo se refiee 3 shusconss forutss o de averia qus pudieran
Sormsa 8 orginarse contactos drecios o 4 ed Sicios comistente.

73 REQUISITOS DE SEGURIDAD FRENTE A INCENDIOS.

En1os pasos da canslizscnes s travis de slemenios que deban cumgi una funoén e comparmentaodn
freni & incenlioSe debe mantener I3 ressienia al fasgo exighle 3 dichos lemenics, ce aouerdo oon o
Eabiecta o & s 8 13 28 documents iea OF 51 cel Coc o Themen g 1+ Sifcscin

5 REQUISITOS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA

Lss reces de distibusi, disparsién & ntaror e ususrio e I ICT, 31 coma 08 siementos que carstyen los
espactos surios de ilrtanenbn, dstbusin, Sosest I Usuans (FAL) y bess o soseso ce temminal (BAT)
deerin cumpi. o lo ca50s apicables, con el Real Deceio 158012008, de 22 e tcembre, por &l que 5@ egula
' compatiiidad seckomagnatea de 1o cquipes ekéeticos y sleconicss, ove ncarperd alordenamento urdico
‘spafio Ia Direciva 2004/1DSICE. reaiva 3 1 Sproximacin de 1as legilackonss Ge los Estagos miemoros en
matera Ge compaibiidad sleciromagnéfioa y oo Ia que se deroga la Dieciia SUISGICEE. Para el padran
itzarse, con presuncien de conformidad del cumplierto e 0 raqusios oe compatoiidad eectomsgnates,
nire ovas. 1as nermas armonizadas que se publquen en el Disro Ofcial de Ias Comunidades Ecropeas o
Smparo oa ' otads Dvactva 2004 10ACE.
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32 Contiuicad yreistercia d a foms de tera

[ A tera ganeral 6o asiico.

Coneién: | Atirs excusvs.

) Os srounstanos.

NECESIDADES O RECONENDACIONES DE ACTUACION (3 55 hubar.

(Se deberin axplcar y justioar con croquis o fotogralias Ias actuacones comectvas aue se sstmen
convenintes fevar 3 cabo tras I revisdn reaizada).

4- SISTEMA DE CAPTACION, AMPLIFICACION Y DISTRIBUCION DE SENALES DE RADIODIFUSIGN
'SONORA Y TELEVISION EN DIFICIOS Y. CONJUNTOS INMOSILIARICS,

41-RTV TERRESTRE

411 Daserpain ganeral de 3 red  racodfusén sonors  elevisin tastrs

poce |[]Atenss iniisies

instlacién [ Aners coleciva sn 15T
e o

] oot - Rama con dervacién
Topoiegia rad o I En st con epario
astinucin I Encascads con omas de pas

Dl nfaesirctura Comin de Tescomricacionss.

] Exerr
Distrbsién por [ intrior
(SIS

412 Bemertos componsries de a nsialacén

rvanas =) ModelrTpo Ceriro Emisor
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ANEXO |

Norm técnics de infraestructurs comin de tlscomunicaciones pars 3 c3ptasion, adsptacién
¥ distibucién de seiles de radiodfusién sonoray teleisién, rocedentes de emisiones taresires
yde satéite

1. om0

Esta norma tieica estabecs las caracteristioas tionias que debers cumplr 1a infaesiucira comin de
{alscomunicacionss (CT) Gestnaca s  captaoen, sdsptacién y it 4 S=3as de radeafusdn soneea y
G it prossdenies g emsaras saesves ) o saie,

Esta roma cebers s splcada de manera conjnta oon Iss especifcaciones tiricas. minims. de las
difcaciones en mateia de elecomunicacones (anexo Il de st reglamento, ©con 1 Nowms taoica basia de
12 scfsiin on maten de {eecominicasnes Gus (2 ncuys. aue SHSHEGAN (0 reqUSAos s Eaben sumplr
Ias canatzacionss, fecints y slemenios complementarios destnades 3 albergar 1a Infassicira comin de
eizcaminieasionss.

2 ELEMENTOSDELAICT

L ICT pars i captssin, acsptsciin y sirtuciin s sefses de ragodfusin sonoray
2 Smisiones emesiresy G Satite, Se1 formad por e 3 QuEries SRmEntas

fvision procedentes

21, Conjunto de slementos de captcién de sefles.

£ ol conunto de slementos srcargados de reckic
procedents de smasonts eestes y 62 atite.

s saises oe rasoatustn sonora y tesién

Los courios captadores de sefales estarin compusstos por 1as antenss, misiles, orstas y demds
Sistemas de sujciin necasaros, on Unos casos, pra s recepcién de s sehales o2 raciodfusin Sonoa y
G tlevsién procadentss 62 emisionss eresies, . on os, para las procedentes e satéife. ASmsm.
formaran pari el corunio sspracor de seAsies 54cs Squelos Skmentas sctvos o pasios ercargados 62
‘decir s sefses ars ser eniregacas 3 qupamients d cabscers.

22 Equipamiento de cabecera
£ &l conjurta de csposifucs encargacos de reobir sz s87es provenientes ce os Gerentes conjotos

captadores e seRales Ge adidiusin sonora y tlvisicn y adecuarlas paa su dStTEun I Usuaro en
125 coneones e caliaa y canidad deseadas:se encargard de enrega & conjond de seRales 12 red de
b
23 Red

E5 of conjuni ce slementos necesarios para asequrar 1a distibusén de Ias sefles desde o cquipo de
Ssbecara. nasts Ise fomas gt veuarc, Exa red S SSrustirs &n wes amos dsterminados, 124 oe
it red de dispersién y red e, con os punios da referncia lamados punto e 3cceso 3
usuari y trma de Usuar

221, Red de distnucién

Es 12 partede e aue erlaza ol equign 6= cabecera con red ds dispersidn Comienza a 3 salda
Gl Gipostio da mesca e Soraa les SERSI procadentss de 1ot Gferenas canios o
Slmenios ot capiscin y SSspiScon de misnes de raciediusén senaray Slavan. y fnalzs &1
Ios clamentos aue permiten 3 segragaén da 25 seAalks a1 rd de dsperson (daaderes)

222, Red ce ispersién

s a parta oo I red que eiaza a red de disribucién oon a red infrr de usuari. Comenza an os
haores U Proparconsn 3 S8 Braceden da 5 120 6 ST, y FAaLEA o ot urios o
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) Bases de acosso de Temina
Cumpies a5 siquenes carsciristas:

) Corsctristoss fisoss: Segin nomss UNE 206237 (nstsicionss de sntenss
colecivas. Caja de foma), UNE 205239 (Instaiaciones de. anienas. colsctvas
Brolorgacor) y UNEEN 50063-2 (Redes d= Gsivoucin por cable pars sehales .
teoision, sehales de sorido y senvcos ineracios. Parte 2 Compataidas

Sleciomagnétioa e o5 equpos)

W impedanca: TS0
) Banda ce reouenss 55352 Mz

W Banda ce etomo 535 Mz

V) pirkcss e reoro TV (40-862 Mz 2 14 G515 cBIOctavay an foca sss0 2 0GB,
Vi) Pérdidss s raomo rediodiusibn soncra FM: 2 108,

524 Hementos ge conevién para I ed de cables e fira Gpia.

3 o de interoonan e csbiescs lraéptcs.

Ls caja de inerconesin de cables de fora dptica estars stuada en ol RITL,y oonsiu a
realizacin fisica del punto e nercoraxion y desarrolars 2 funciones de fegisio pincoal
oo L3 s o8 resizars an dos oos s midhi

0 Wi de saids pars erminar  rec e fors Gpic del &6 una 0 varcs).

) Witio de snrads pars terminar lss races d simentasin de s operacores (ura ©

5 médulc bisico para terminar 1a <3 de fora épica del o permi I trminacién de
hasta 8, 15, 32 6 48 coneciores en regleas donde s nsiolarin s flras de la red de
siroucién ferminadas on o comespondents conecior SCIAPC. Se nsalardn tanios méculos
como sean necasaros para atandar i otaidad de I rd de dstioucién de s dficacin

Los médtios de tared de distibucion e fora i de 1a difcacién dspondrin delos medos
recesaros para su insaacién en pared y para el scoplamiento @ sujecion mecanics oe los
Gfaentea maos arire 5. Lat Caes aue os Sjan Sstaan doisdas con los semanios
Passcaties necesarics paa 3 nhosuseén ce oS Gables &n 55 mismss

Los méviios de terminacin de red 8ptics deberin naber superado as pruebas de o, cslor

5250, cicos de femperatur, humecad y ebla sina, e acuerdo s a pascorespordien de
13 farita de rormas UNE EN E0085.2 (Ensayos ambientales. Pat 2 ensayos)

Sias cajs son de material plstico, deberén cumpir 12 prusba e autoexinguisidad y haber
Supsrad a5 prusbs de resstencia ente 3 iuidos y povo de scuerdo 3 35 normas UNE
20324 (Grados e protecicn proporionados po 15 arveivaries (Co6go IP). donds ofgrado
G protscton exigide Sars|F 55, Tamin, dGoeran habar suparado I prueb da o de
2202 a norma UNELEN 50102 (Grados de proeos ropercionads por 125 snvalvertes
G mstenses iireas conta lo imascios mesinisos SHiamas (<aige 1), dmce o aredo
& proteceibn srigdo sea 1 06

Finaimente, las caas deberin haber superado Ias prusbas de cargs estito, T, carga
il an cables, vibracién, orsidn y ursbikdac, de scusrda con s pars corespanarie de 18
famifa de romas UNEEN 613002 (Dispostivos de. infecoradén de. fora épica y
compannies pasives - Ensayos bisicosy proseamients ce mecida. Parte 2 ensayos)

B Coia de seregacén de cabies de fra dpica

Ls cajo de segregaoién de firas Gpicas estard siuada en los regisros secundaris, y
consitir ' realzacen fisia del punto de distibuoin ptco. Las Caas de segragecon
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3. DISENO Y DIMENSIONAMIENTO MINIMO DE LA RED

Toss a nstalacin da as dierenes redes qus conforman 3 GT e una edifieacién para f acceso de los senicos
de tieonia disponile 3 pinlco y de alecomunioadiones s band ancha, S de esta o, para Su
Conexin a as faces gensrals Ge s istintos operadores de seniio, deberh ser Gsshada y descia an &f
‘parads comespondient del poyects enico,cuyas bases d Gseo y oHcd 52 exponen & este 3panace.

1 Gmensonado de a3 dierentes rades c s ICT vendrd congisonsdo por 3 prasencia de os cperadares de
e en I losalzacién de (a edficaén, po 1 tecnaogia de acces0 que ubloen G0s operadorss y por s
‘aplicacinde los creros de previson e demand establecdos en o prasente 3nexo

Ls presencis ds los cperadores ce sniGo an fs ocaizsodn de ls ecfesodn y I8 tsenoogia de scosso cue
ilcen Gonos operadores serd evaluada de scuerdo con lo Gspuesto n & arico 8 del reglamento cel cue
forma pariecomd anexo 1 presents noma

Las condicionss que se deben cumpif se indioan en s apartados que siguen

34, PREVISION DE LA DEMANDA.

Con caricer general os valors indicados en este apaiado tendein Ia consideracién de minimos de
Golgads cumplimentc.

311, Teonologias de 3oceso basacas en redss ds oables d pares trenzados.
‘Com crrio de referecia se ubizarin en aquelias ediicacones on a5 que Ia dstancia erve &
unts G2 terconaién y o1 pur Ge scceso 3 ussano mes slada & meror 3 100 meros, Se
Sdmirin souconss dferenies 3 criena de proyecits. Sempre ¥ cundo sean uetfosdas
eecuscaments n & poyece

3 Euen cparaderas de senicio

Fars catermingr o nimero de someidas necessrss. cad uns formad por un Gabie o
aparialid de 4 pares renzacos G cobrs da Clase E (Categora §) 0 supsrer. se spcarin
Ics valores siguientes

0 Viiendss: 1 scomsts por visends
) Locales comeriales u aficnas en edfoacicnas de viendss:

L) Cuando ests defrida la distibuoién en planta de los locales u ofiinss, se
considerar 1 acomeica para cada local U ofina.

2) S 5o se conoos Is supsrfie destnaca 3 loosles u ofcnas: 1 soometids por
cas 32 s, coma mime.

) Locales comeriaes ofisinas en ecanonss desiinadas furdamentalments a este

i) Cuando ests defrida la distibucién en planta de los locales u ofiinas, s
considerarin 2 scometidas para o3ca ocal , ofcina.

2) S sl se concos 3 spericie
cas 32 s, coma mime.

estnaca 3 locsles u ofcinss: 1 soometids por

) Pars car senio 3 estances o instalacionss comunes del eGfa: 2 seometdss pars
Sfeacin

Bl o existen operadores ce senic

En sste caso se dsjarin lsz canslizasonss necessriss pira stendar las prevonss cel
Sairiac aniror cotacas con of SATaspondeniS: Mg,

312 Tecnologias de 3oceso basacas en redes da cables ds pares.

‘Com crrio de referncia, se ubizarin en aquelias ediicacones on 25 que Ia distancia erve o
gt 4 iteroonbxn y ol punks s a6 Sl usLana mss Sads 568 scpener 3 100 mewE,
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Todas las ibras Gptioss de I red de disibucidn se terminarén en conectores fipo SCIAPC oon
su corespondierte sdapiador, agrpados en Un panel de coneciores 6@ sal, comin para
o008 o operadores celseni,

Los repricores de consciores de antada e tocos los operadores y f panel comin de
conaciores de saida. estarin siuados on &f regiito prncpal 3pio Ubcado en of RITL E1
57300 nlror prevsto pas el registo princiaal Cotea debers ser sufciente pars permiy s
instsscin de una canidad ca sonsctorss de Snirads que sea dos vaoes IS canidad de
conscores 6s saida que se nstsen e o puno de terconarice

En suscuier de fos css0s de puntos o intercanarién desertos os pansies s coneon  regetss
e erirac de cada operador de senicio prasenls  la safcasén serin indepandentes. Taro los
paneles da conaxion o regletas de ertrad somo los laigulios Ge iferconexion serin dseRacos,
Smensionacos & insados por o operadores de Sarip. QUANSE podrin CoT cus pancles d&
Conesibn o regetas de snirada con los dspostvos de sequidad necesaros para eviar
A oucionss o aUianEAes 4 58 S1SCaS ferinasnas o 13 1 de simantasan.

E1 diseo, dimensionado  insalasién de los pancies de conexién o regieas de saida serd

responsabilcad de a propisdad de 3 edfcacén Exceplo e os purios d nerconeién oe edes de.

cabies coscales, confguradas en &roorama en s aue se identfoard s verial 3 Ia cue presa

S cada irbd, focos los consclores ue consiiyen csies regleas deberin estar

Envenenlamente. Sbauetados Ge farm G cads tna ce las denifaus mediossmente sxda

hdenca, oeal o £ samin a o2 e 4 v,

252 Punto de distibucién.

Reaiza s unidn ente las redes de disbucidn y de Gispersién (en ocasiones, ente las de.

Simertscén y oa disparsin) de & ICT d Is Safcasin. Cuanda Svsts. 5 acjars &n o8 gt

Scundanos

‘Com consecuencia d la exstensia de Sferentes tpos fisioos o= redss,tao de simentasién como

de istibuobn (ver apéndcss 5, 8 y 10). & punko Ge dsoucion podka sdeptar slguna e s

Suienes reszaciones

3 Rea de denbuciin de paree renzado.
Al atarse e uns disbusién en estrla, ol purto de dtrbusién coinsde oon o de
inferoonarin, quedands las acometaas en s regisros securdaros en paso hacia I red de
spersibn. por o ue el punio de dstibusen carece de mplementasén fisca. En esios
reisros sacundarios quadarin simscensdos. ricaments, s buces Ga o cabies de pares
renzacos de eserva, con a longhua sufcierts para poder legar hasa o PAL mas sljado de
53 planta

b Fed e diobucion de pares

Esar formado por regletas de conadén, en las ousles terminan, por un ad s pares de a
e iy, po o, % oabes o Scomets oa 14 1 d aspersin

) Red de dsiibucinde cabies coavites
Enfuncén de  topologia de a rad e disrbucion

punto de distrbucion s

) Red de asiuciin en ssvelis: £n este caso los cables ce 12 red e ditibusidn s
ncusnan. an este punio, en paso haca I rad da Gspersisn. por o aue < punto de
it carsoe de mplementacén sea.

) Red de cisvbucin en ibolrams: En ests osso. el punto de distbuciin sstack
Canstica po L o Vaias e adares con 8 i i rEGuEiEo posioe de SaICas,
minads an un conecior o F con pin, capaz de almentar 3 odos los PAUS auk.
‘epd 17 peran due naca eh e e secunaro s saidas o difaades
Serin erminadas oon na carga tpo
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SECCION 1

INSPECCION TECNICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE LAS
EDIFICACIONES

INFORME DE INSPECCIGN TECNICA DE LA EDIFICACION

TECNICO REDACTOR DEL INFORME
NOVERE:

DIRECCION:

ELZroNO:

FECHAS DE INSPECCION:

WEDIOS EMPLEADOS EN LA INSPECCION
DESCRIPCION:

WEDIDAS URGENTES EJECUTADAS DURANTE LA REALIZACION DEL INFORME
DESCRIPCION:
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INSTALACIONES: TELECOMUNICACIONES

A-DAROS 0SSERVADOS.

En buen estado, o con minmas afecelonss que o requiere Ia reaizacin de obas de |
reparacén.

v 55 | Pecuefios dafos que equisran I realzaciin oe mtenvencins leves de repsraion

5 4 | D5 de cirs entlc qus recuisren s reszssién de s de otras de reparscén o
Susttucin,sin reguary 1 adopoicn de mecidas inmeciatas.

(Dsfios mportantes cue mpiden s hsbitailidad ce s edficacin,raquinenda fenvncines
e reparacin o sustiucén ya sdopoion e meddas inmedatas.

5 FOSIBLES CAUSAS DELOS DAIOS (Segin Anexo de Verfeasisn)
e

.- MEDIDAS RECOMENDADAS DE REPARACION.

X0
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ANEXO

Norm técnics da 3 infrastructura comin de elecomunicscionss para sl 320650 3 05 servicios
e telecomunicaciones de felefonia disponiblealpibico y de banda ancha

1. OBIETODE LANORMA

Esta norma técnica estabiece las caractrstioas tiricas minimas que deberin cumplt s infaestucturas
‘omunes e teesomunicacones (ICT) desinades 3 proporcionar o scoeso 3 os senicos de iesfoi dsporiole
7 Diice (STOR) 4 8 103 svieios de elecomun cabones o BANJA anons BTESados & TavEs o r8ces pobIoes
e comunicacians siecricas prestados por operadores habitados para ol establecimiento y expletacion oe fas

Esta norma debers ser uiizada 6= manra corjua oo las espesfacionss ticricas minmas de la esfoasén
< materia de telecomuniacionss (anexo ] o con 13 Noms tecrioa basics Ge 5 edfcacibn en matera de
flecomricaconss que s inclys, que esiblece Ios equistos que Gaben cumsl las candlzscones, reoncs .
Slementos complemantaros desinados 8 ibergr  nfraestuchra comin de telecomunicadiones.

2 DEFIICION DE LA RED DE LA EDIFICACION

Ls red 6 Ia edfoacién es ol conjns de condustores. Semenios de conexién y squipes, fanto sefvos como
pasivo, que 25 necesaro nsiaar bara cstableoe a conaxn ente 25 bases de 3008so de feminal (BAT)  la
7ed axiair d simentacon At lustatvo 5= nclyen somo spéndices 1.2 31,32, 4,5.,7.5. 3,10, 11, 12
13 los sxauemas ganerles de una 1T Sompieta y 52 13 pare oa s T Qus oubrs f s o Serviios de
etefonta disponiie 1 pobl y e ‘ecomunicasiones oe banda ancha

Se diide n os siguisries tamos:
24, RED DE ALMENTACION

xisen dos posiisdadss en uncién e métod s eniace ifzsdo porlos operadares enve s Ge
1o satessan

2111 Cuando i enlace se produce mediante cable.

Es s pare de 1a red de a edficacion,propiedad delcperacor,formads por s cables que unen las
ariraes o nodes o comuncacones oo s saficasan. S mroduce &n 18 (CT g s Safacdn &
Favis de s et d Enreca y da ' sanslascian S hest & repis de snlace, conde s
ncusni ol punto de envada genersl,y de onds paris Is canaizacion de enlace, hasa g 3l
e princpal biado &n o rciia 58 insaa0onke ca tasomuricasén nfaror (RIT). conda %2
iioe o punto de Inaroonevin. Incura 1o00s 153 Smanios. ashvos o padves. NEcaLao pare
Sriregar 2 13 rad G2 ciewbusan da 13 SdAcesin 1as SeTSIES o6 SeH. 2n sancimenss 2 S8
i

212 Cuando i enlace se produce por medios radiosiéctricos.

5 1a prte de a re de s adfiacin formada por s lementos de captacicn de I sefales emiidas.
por 25 estacones base e o aparaderas, <qupos G reoepoén y provesado de dichas seAaes y Ios
Cabics necesaros para defares Gsponitcs para el senicio en o comespondients puno de
ierconesién de a eqficanén. Los lementos da captaci rin $1ados en s cupierts 0 zotea de
ifcacén invoduséndose en fa ICT de 1a edifoacién 3 vavés del comesponderie. slemerts
pasamros y 1a caralzacién de eiace hasta ol reoinc e instaaciones Ge secomunioanén superir
(RITS). done rin nstiados 105 eaipos de recepoibn y proesado de las sefales capiacas y de.
donde, s raves de 3 canalzaodn pinopal de 1 ICT. partrinlos cables de urién con of RIT| dordle
2 Sneuinia & punt G nireonenan uoiesco an g princisal

£ oy dmensionsd de s red de simantasin, s como su reslizacién, serdn responssbidad de los
operadores a0 e
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ANEXOV

Hogr Digital

1 obieto

Este anexo contens reglas pars faclar 1 ncorporacén de as funcionsidades del Mogar digta” s vhiendss,
apoyindoss on o5 sckuconss aplcadas en ol prasentsragiaments

Ui osetio estatégioo e cusiuier socledad avanzads, oy dia, e a consiuosién de edifcaciones con ol mayor
grac posile e itegracén maco smbienal. edifeacines c<ds o mis sostenibes, £ recents Chdgo Tesnco
G a Eafcaon (CTE) incuye una seris de medigas con dos objetos claros: ahorar energia y dnersicar las
fuentas energéicas wilzadas por los e6ficos. Adcionaimante. hay que contemplar meddas concretas aus
Syudin S resizar i uso encente e 4 anergi

Facifango Is noducrién del “hogar gt &n 3 viviends se conibuye s os cbjtives del Céago Téenca de
Edifeacién (CTE). i Regamenta d Instalsconss Térmoss de of Esfoos (RITS). y i Ceriieacin Enargdica
de Ediicios d fomentar f ahoroy 1a efcencia energiioa en 13 edfcacion. E1 hoger Sghar sporta souciones
concretas que permten un 0 efcient de 13 nergia

Asimismo. o desarolade 13 acifessidn & una socedad svarzsda debs contermpla nfsestuctras y sliionss
tacnoligeas que garanicen a sossibiidad Lniversal paa todos 105 colsckvos Gue I requieran, cumpiendo con
15 T6giinc i Wgerie, Sdaptancs 35 VEnds (33 NEcES Jaces 2 33 pEreanss Con GScapatass o parsanas
mayores sk neossicadss 5 o naiantes g6 52 \NISTGS Evaunen oo & pSea Ce s 4%, 4 oS G0e
S hecatan panteares s MeorDeraoen 3 8 M 58 assiycures QUS ochten 5 ASSpHecin oo 32 diendes
St neoasdsdis

L aporiscién ce solucionss 3 estas cusstonss €n Is nuevs vviends. y ce olras mushss como pusden sar s
Seguridac, o aooaso 3 sontandos mtmeci. & confort. a1 Sletabi0 o fs telsormasén. st constiys s
<s&ncia 64 concepio de ogar g

Para impalsar I implartacién y desarols generalizado dl concepto de ogar dighal. es imprescind
152 Sdminihaciones competenies &n mStens da Sdfcacian. AnGsmentaIments Ayamianios y Camuastes
Adtinomas. e camentos e referencia que 5 permitan dscemi Se forma sendil & nequivoss, i 135 disinas
promociones que se scometan an su &mofo geogralcn da competenciss se sjusian I oiado boncepto. Para
Conseguito se incluye una asifoadén de 125 wisndss | ediicacones siendendo a os soupamientos
tacnoiogias con I que se pretendn dotar s promociones. £n dcha clsiicacén se estatlecen £as nvele de
Sipamicnta &n Ancon Gel numerD Ce SeTVE% GUE <6 prerends.

2. Definiién del “hogar digital” y sus ireas de servicios

S defne o nogar digia”com ! lugar donde, meciants s convergenca de infsesinctires sauipSTIETIE Y
Cervcios, Son Stencitss 152 neces dides ce SuS hastaniss &n meteis 4 confort. sgundsd, ahomo nergéton &
irtegracion medioambiantl, comunicatén § 305250 8 contaridos mulimeda, et abal, ormacen y co

P stendar stas nscasidsdes, ol hogar Ggtar raquire de un cankinta G nfSESinEASS y EqUpSTIERiCS QuE
focilin & Scoes & muchos senicos EXSHEntss ¥ fcian I8 mcoraerasEn Ga cios Qus I<gaTan <n ol Aire
préimo. Bisicamente 25t nassiUciiras y saulpamientos conssten en:Una inea e sooesd de banda ancha,
redes domésicas para 3 infaroonexin de los dispositvos de Ia vienda y una Pasarela Resdencial (Furcion
Pasarsa) e e o semento. 0 conunio s Slamentos, ous g s redas comésiss y s nferconect con of
Soteror 8 v cal cee G bands ancha,

Pars ia intarconexién e ordenadores, perfiricos y disposiives de slecrica de oonsum aue permien Ia
conadén 3 e se uliza I3 ed de datos fero Ge Ia vvienda, Red de Area Local (RAL). Los sensores
actuadores necesaros para Ia automaizacén de Iss isitas funclones Ge a viend s Ineroonectan ente 51
mecianta 35 edes de oulomaizacén y convol. La miarconaion enie os Gsposiives ce s dstnias redes se
consigue gracias  a pasarelarescncial que 2t como slement Itegrador
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COMPROMISO DE ELECUCION

Cusndo o sdiicio presant
ominacén <8 recogen

Gespertectos y defiienciss, ss cumplimentarin los spartados precisos qus 3

1 EDIFICIO QUE REQUIERE OBRAS DE CONSERVACION

A cumpmentsr cusdo ef infora e inspcsén técns de s sdficacidn recoia en sus resamendscianes Is
necesad de seoutar obras d Conservacon

oon en s csica
. =T <755 5% reerensa. decars conoosr y aceptar
5 T3 e eI 2 S precerte GaRTATS Gomprameliniose 8 st ot parmicos o foerst
porunss & meiar (8 sscucin ch 1as obras ricadss 21 &1 miema an o8 962D SSASaGos &n & pretanis
Secumnt,

Para que conste. frmo en 2o P

2 EDIFICIO GUE REQUIERE MEDIDAS INMEDIATAS DE SEGURIDAD A EJECUTAR PREVIA SOLIGITUD DE
Licencia

A cumpimentar cusndo e nforms ce inspesain tarica de Is adifcacén receis en sus recomendicionss Is
oo e Soutar medicas B8 S50UICAR AU S66n NEGEESSE P Vet SCGARHAsE Gt Und SHeUnSanSs da
irgercia.

oon s caidad de

T waee @ reena desirs
ononar y Scestar tods I8 infarmacin contends e & prasents documento. comprometiéndoss & inoar Is
Siecioin e a5 obas nceacas en sl mismo en os lazos SeRaiados en o pessrte Goouments

Para o, i presente infome se acompsfin 1o siguientes documrsos al it e obiensr Ia corespondnte

« Solctud da Fosncia e otras
o Proytotienios
o Estuso de segurcas

+ Proyecto de mecios susiorss (5 procece)

Paraque conste frmo en a_ce P

Diessids
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+ Niveies de sefsl mecics 3 snivac de s viinca an o casos mejoy pear, @ &n & primery Gt purto de
Gervacién de caca ines ol

+ Respussta smpltu ecuncis medida (Vanaeidn miims de s stanuscidn  cersss recuengss, &n el
mefory peor casa).

Se anaizarén sspeciaiments fos roblemas e inferferencas, que se pusdan prasenta, cuando exisan canales
gtals  niigioos e Scaniee, propan andos 16 20LUSenSS ek due SLan sdScLadSE

Se incir un ouscro restmen con los sementos aue componen 3 insialasin a modfca, ndicando 1o aue
Ciston. o Goe deben incoporareey o deben Gesrroniree

5 PLANOS ESQUEMAS Y FOTOGRAFiAS
Se nclirén en ese spartado, a1 menos, s siguntes documentos:

) Relatvos s a stuacén actat

+ Piaro de cetalle o croqus detalado o fongraia o
captasion

+ Fiano e detale o croauis deallado o fotografa mesirando lo distinos componenes del equipamiento de
canscers

+ Pano o croouis detatados de a5 instaasionss po iant siguiar o plana 890 (cuando sea positl)

+ Esquema generalde canalizacones de elecom icacén del eaico

+ Esquema de princpio de a nstalacén e radiodfusién sonora y ekvisidn, mostrando odos s slemeros
acivos y pasves. sus coneviones y acoiacionss en matos

) Pars s instlacién propussts

+ Los que sesn ca spiaciin ce o referdos 3 radioditsibn sanorsy eevisin que sean necesarics pas 3
it s props.

& PLIEGO DE CONDICIONES
Dabark incir

+ Carsctarisioss G los materises: S inouirin las csracteisioss tiricas de fos materses qus se deben
nchar 2n s metalacen.

+ Frecausones pars garsntzar la continuidsd del senico: Se describrin Iss precsusonss & fomar prs
goranizar Ia contnudas de 1a recepeén por os usuarios Ge Ias sefales de radodusién sonora y eevsion 3
Tavis ca 13 imetslaciin Sxsients, &0 a1 S SnGUnEe e parfedes conGoonss 4s nensments s
netaecn modifosds,

+ " Saguidad y salu £n su o350, se descrbivin Ios resgos aue se identfican en Ia realzacin de los rabaos
por 1 empresa instaladora, en funcidn d 1 peculardades e los mismos,de 25 caraciaisioas 6o edfco y de
o az 2u iecusén

©) SISTEMAS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA
DISPONIBLE AL FUBLIC Y DE BANDA ANCHA

1 omEro

1 obieo del sstuio técnin es determina s eces o tssoomunicaconss de tssfois dspndie 3 pibioy
e banda ancna del ifco que s Comunidad de Fropistanos desea ackuliza, fanovar © Susttr, realzar
evaluacin de a5 mismas y Gsahar y Gmensionsr 1as uevas edes a taar
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dimensiones minimas de 200 x 300 x 80 mm (siendo esta (ifima dimensién la profundidad), debiendo
Gisponer da una foma de comente o base de snchufe. Ambos envolveniss debdrdn sstar
Somunizadas snive sse

Enias ervolveries e Iss opsones pimera y fercera y an Ia snwoherte dedcada a SDTP y TBA ce  opoion
i, 8 inSarin o8 diversce Sarmenios B S0 erio G . frma s QUAd Un voLIen b de caes Y
spositvos paraa ura instalaon, en su caso,de slamenios de teminacion oe red, ormado por una supericie
e panel el fonc ca 14 snvovens da dmensonss minmas de 300 00 My %4 proyechin papENG ST
hasta a apa de Ia misma, cuande Ia Gisposiién del squipamierto e prncpamerde en verdcal, & un volumen
proporsonal cusnds 1a Gsposicién del suipamanto e pracpalmente &n orizontal

Las tapas de 1as envolvents de 1s regisro, debardn ser e fic aperura oon tapa abatie . en 0s cas0s en
Qs sstin desinacos a albargar eauipos 30tvs, dspondrin de una il de veriaoén capaz de evacuar fcaler
procido por a potancia G5ipaca por &sos (sstmada en 28 W) En cualauier caso, 125 snvolentes d los
Tegiiros Gaberdn ser de un material rasisente Que sopor 35 tamperauras Gerivedas el fncionamient d los
@5posituos, e en su caso,se ntalen en su iaor

Tosss s anvoivertes s instasrén s uns distenca i de 200 mmy e da 2.300 i ! susl,
512 Canalizacién inteior de ususri.

Estar reafzada con tubos o cansiesy ulizar configurasién e estela, generamente con ramos horzonales y
Vericaas. En ol case da aus o reaice mEGe A0S £515 S6ran oS 0 UNRHIES. QS i ampatados scr
S ineror G 13 \naenc U 7an o8 redios G ermiaciin o red con o8 6iios reg oS de s, meG e
o mcspendanies da 20 mim ge dimatr> Bxeror M. £ Spéndes T es0ge i Sme pricics 6e
configuracien ipia de uns canalzacén neror de usuar,

En el caso de aue se raslos mediants canses, éstas se nsiatarén en mordai superfil o ervasado, uriendo los
egisros de feminacén e red con los dtios regstos de foma. Dispondein, como minm, de 3 espacios
independientes que scjarin iricamene cables para sericios 6@ tlecomunicacidn. o para cadles G pares
entados piva Senvoos 6a TEA. oo pars oahes caskales pars sanicos de TBA y Gt pars Samicics de RTV.
Para o Gmensionado, se aplarén 25 ragias delsparado & 4.1 de estas aspesfossones fencas.

En ol caso parteutr de cansizacones inierres de usuarien locsles comeriales u ofcinas se admite también
S Gaa de bancejes o 55 sandoones de insilacin neldss en o Sparads 54 Les Sanceiss serdn
Gmensionadasy comparimentaas como 105 canles.

513 Registros de toms.

Irin empotracos en s parec. En Iocaes u ofiinss, pockin i tamoién emsoirsdos <n &l suslo o mantados &
fometas. Estas cajas o reisiros daberan dsponer de los medios adecusics paa Ia lacién del clements de
concén (BAT o foma de usuario).

Envincas se colocarin, al menos, o sguienes regisos ce oma:

2 Encad n e s dos estancasprncipses: 2 regstos paa omas e cales de pares enzados | regsto para ema de
Cbles coniss parssenccs d TEA 110 pars ma o cabls cosiae i senvices ce K.

) n el resto i s estanciss, sxcitdos ba0s y Frastercs: 1 st para o d csbles e pares renzags y 1
et para toms 68 ssHes coax alSs pars seno03 de ATV,

) Enla ceroania el PAU: 1 regsro pra oma confiurabie

En locaies y ofinas, cuando esén dstibuidos en estancias. y en Iss estancias comuns de I edfcien. habrs
U rminm e i raqres Ge foma ampeirados @ SUpSTToMSe, o pars 69cA 196 8 Ssle (331es
cosiles para senvios THA y coaales para senios RTV).

s o esté dsrid I dstbucin en piarts de o lossles u cfngs. oo = instalarin regisros
G520 y Grmansionsmanto ce los regsos de fom, Ssi com = resizacen fuurs, sérd respansasiiiad d Is
propiedad dllocal ofina, cuanco s fcute ol proyect de disiucién an estancas.

Los reisios s foms tenirin on sus inmediaconss (mxmo 500 ) una foma de corfents atema, o base de
e
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(CABLEADO ESTRUCTURADO (CEst:

+ Disforia de. af menos, an dos pares de s manguers mis desfavorsdle de cada vartal, en &l mefr y peor

+ Perida d Retomo de, al mens, en dos pares de s manguera ms desfaverabl de caca vereal,on &
mejor ypeor cazo

+ Atenuacién ce. af mens, en dos pares de s manguera mis desavorabie de cada verlea,en el mefory
peorcaso.

+ ACR de.ai mencs, e dos pares de Iamanguera s destaverable de cada vercal,en ol mefry por aso

+ ELFEXT d, al mencs, en dos pares de Ia manguera mis desfavorabls ds 0363 verical, en f mefr y peor

+ Disfona Foer Sum de, 3 menas, &n dos parss
mecr y peor sase

la manguera mis desfavrable de cada verica, en of

+ Fowsr Sum ACR de. s menos, en dos peres s 1 manguera i desfvorsble e Gad vertaslan o mejor
yosorcaso

+ ELFEXT Fower Sum ce. s menos. &n dos pares de (s mangurs s desfavrsdle de cads vertes. en e
e ypeoraso

FIERA )
+ Events de. a1 menos, una fbea de s manguera ms desfavorabie d cada verica,en & mefo y peor aso.
« (o) de, i menos, una o de s mangusra s desfavoratie de ada verdcal,en o mefor y peor caso.

+ Distanca m) de, 3 menos, una fora eI manguera s desfavorable de cada vertial,en o mejor y peor

+ Loss (48) de. 3l menos. una fora de s manguera mis destavorabe de cada vertea, en ef mefe y peor

+ Refiectance (45 de. o mencs, una fora de s manguers mis desfavorabl de 0368 veresl, en o mefory
peorcaso.

+ Cum, Loss (65) de, l menoz, una ors s s manguers s cesfavorsble
peorcaso.

esda vl &n o meory

+ Sope (43 de. 3l menos, na flra d 1 manguera s desfavorable e cada vertia,an o mejor  peor

+ Rango de Fotencia () d. s menos. uns fixa de 18 mangusra s cesfavorebe d oda veriesl &n &1
meier ypeor caso

e incird un ouscro resumen can los siemsntos que companen s insalasidn & modfes, ncieands 108 e
‘isten. o5 qua deben incorporarse y o aue Gben desroniarse

T ——
presten, o puedan prestar,senicios & o a0 6 corunio Pmabiare.

4. ESQUEMAS Y FOTOGRAFiAS

Se inclién en este apartado, 3 menos, s siguentes donumentos, con preferencia foografia, y simpre que o
puciera ser. 52 sduntarin oo

+ Croqus o fotograiacon 13 usicacién de o Regstos Princpales de os distios operadores
+ Esquema generslde canslizsconss (s e pastie.
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6.4 Armarios para recintos modulares.

En ol caso ce ufizacién de armarios para mplementa Ios racinios moduares, éstos tendrin un grado de
prteosbn miimo [P 55, seain CE| 0228 (Grados de protecien proporcionados por s nvalventes (Cidigo
1703 un arsdo K10, segin UNE EN C0102 (racos 4 arctsscon ropariandios par 152 Svoenis da
materales Slcincos oonts los mpscics mcarioss sweros (cédiga 1), pia tacaciin €1 exerar & IF 33
Sagin GE1 80529,y un grado 7. segin UNE EN 50102, para Ubicacén on ol neror,con verdianén sufoers
GEbido s a existens de siemerias Saves.

85 Registr principal.

S considerarin confomas os regsros prinipaes para cables de pares trenzados (o pares), cabes cosiaes
para senvas de TBA y cables Ga fors G2ca G careierisioss ScUlSenes & o8 lsiioados S6gin 3 Sgseia
113, que cumplan con sguns e Iss Sgunies nermas UNE N B0G70-1 (Cajesy Srvaivenies pera sosesars
Sicos an metalsc ones sicitess a2 oars 45 domésto y Srlogos. Fart 1} Requskcs generles) o UNE
N 32208 (Envelveries vaos Gesinadss & o8 sonrtos de Spararmanta ce baj tendon Recuishos enaraiss).
Cusnio sstan o o exerio de o ediios 03 gistos prnipales onformes 18 UNE EN 92206, cumpirén con
S ey 6,11 d 9 chtac ncema. Su grad o protecedn Ser

nterir Extrior
[ 2 s
UNE 20224
2001 x s
unEEN 102 ® 7 0

55 Registros secundarios
S pocrin reaizar

3) Practicand en f muro o pere e Is 2008 comanitra de oads planta (dsscsnsilo) un huezo d 150 mm de
profunddad 3 una distanca minma ge 200 o delfecho an su pate mis 3. Los paredes del fondo y strales
Goerin cuedar perecismante anlusdssy. e s Gl fondo, 2 Sapard Una piaca de matenl sslante (maders o
Plssiod) pira suitar con 1o ok Serenios o8 canion coTESoanentes, Debarin quedsr perfacamenta
Cerrados asegurando un orado de protecién P 3. sagin UIE 20524 (Grados de prorecien properionacos per
1o8 anvoivents (Caags ), i grade .7, i UNE EN 50102 (Grados G pretaoson poporciondos oo a2
ervolvertas e matenales iécioos coia s impactos mecinicos examos (s4go 1K), con puara da Asico o
Son chaps 62 meta 208 garanice = e & NOGfamabicad g confut

Guando la canalizacén princioal esté consinica media
e tincin tns resSiEna 8 usg0 mines, £ 20

conducto de obra las tapas o puertas de.

5) Empotrand en o muro o mrtando en superfc, una aia con s corespordients pusra o 203 que fend
7o de protacsin IP <X, segin UNE 20324,y un grade K7, sagin UNE EN 50103 Para f caso da videncas
Unfamiarés an 3 cus = ragiro st colocad &n & xtrior, 1 oaco dproeceidn 32 P 55 1 10

Se_considerarin corformes. s registos seoundarios de carsceisicas sauivaleriss 3 los dasifoacos
arteriormente que oumplan con la UNE EN 52208 (Eniovertes vacis dastnads 3 os corjunics oe sparamerd
G b tensin. Raautos gensrles) o con s UNE EN E0070.1 (Cajeey Srvalventss paa Ssossaios lscnens
en nsalaciones elctrcas s para uso domastod y andlogos. Pats 1 Raqustos genersles).

Las puertas de los ragisros ispondrin da cerradura con lave e aperur. La lave quedar deposiaca en  cafa
cortenacors, an 1o Casos en Gue Esta exista, de 1as llaes 66 entada 3 los feinios de mstalscones de
eecomuniesodn ndcads &n 1 punta 35

57 Registros de paso, terminacién de red y toma.

i 58 msteralzan medisnte a5, 58 consideran como confomes o prodctos e caracteistoss squivlenies 3
los Gasifoacos 3 cominuacibn. cue cumpian con aiuna e 1as nonmas siguentes UNE EN 80S70-1 (Cajas y
Snlventes para seoesors liciioss an nsiaaconss liciiass e pus use Comésico y rdogos. Pare |
Recuisios genérice) o UNE EN SE208 (Enyovantas yacias dasinadss & 102 sonunics ce Sparaménts de bojs
tansin. Requstos generaes) o UNE EN 82208 (Envolventes vacas dastinadas 3 105 conunios de sparamenta
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Las caractersions de as fras épticas e s cables mulifra d fora Gpia para distibusén
Porzonta sern iguales aue 35 ingcadss para e cable de distibucién verical con f squente
requsto adciona: o cable conar con o Slemenios necesanos,para evir I3 penetacién de
2502 2n sl mismo.

) Cobles e acomstda ndidual
1) nror

1 cable de scomedida éptca indicusl para instaacién en interer serd de 2 foras
Spicas con &l sgulente oxdigo de colers:

Fibrs 1 verde
Fbra 2 ris

Los catles y las firas épbioas aue incorporan serdn fguales  las ingoadas en o
parado 51114 excepto en I relatvo a 0s ementos de raverzo, aue deberin ser
Slfcienies para gararizar que para una aoon de 450 N. o se producen
Slargamierics permananies de las flvas bpicas i umentos Ga la stenuacién. U
idmat esiars an formo 3 4 milmetrs y 5. radio de curvara minmo deberd ser §
Ve o1 et (2 ).

2] Eerer

1 cabe e acometda Spta indiidua para insalacion en exterir serd de 2 foras
Spicas

Fibra T verde
Fbra 2 s

Los catles y 1as firas épboas que ncorporan sein fguales  las ingoadas en ol
parado 5,11 excepto en I relaivo a o3 Sementos de reuerz, cue deberin ser
Sufcientes para garanizar que para una aceién de 1000 N, o se producen
lorgamienics permancnies e as fbras opicas i aumertos de I afenuacian.y an aue.
I3 deber tene protecsin fente a s 3genes cimaicosy preferentemente ser de
ol negro, S Gamai e an fama & & miimETSy S rade de curvahrs mme.
Gaoark s 10 vecas & Gmeia (3 5m)

512, e interior e s,

2

Fes de cabies de paes tenzados

Los catles uizados serin como minimo de cuat pares de s conduciors e sobre oon
Siamients incdual ciase € (cstegora 8 y culerta de material no propagacer o i e,
lore e nalbgenos y bajo emisién e humos,  deberin ser conformes a 23 especifcadiones
e a norma UNE.EN S0285.01 (Cables metafios con slementos mifiples ilzados para a
ransmisin y ofcontolce sefsles snslogicss y Ggisles. Pate ©-1: Especiicacien nfemeda
pars cables i sasntalar spicaties hasts 260 Vi Cavles e mstascions horizonsles y
Vericais en sdicios) y UNEEN 2028852 (Cables. metdlces con sementos. miltples
Uitzsdes para Ia Sansmisibn y ol conirl e sehales snalégeas y Ghaks. Parte 82
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3. MODIFICACIGN PROPUESTA
Se inciin en este apartado odas las nformaciones. scordes con 15 carateisicas téenicas deIos sementos
de o nsilaicn, nscesaros pars Is modiicacin propuesa. que Gsbers garanizar of cumplimento e los
Derimeios de sSicad exsnietaos e i snesa Il G5 £5i regamens Se indoarin. sl meno. los parimereE
Squienes

« Resisenia de Asimients & 3 sntacs de 13 vivend &n cos pares de I8 manguers mis desfvaratle de
cada verical an & mefoy peor caso.
+ Resistencia Ormica 3 1a nirada de I vhienda en dos pares 6@ a manguera mis desfavorabe de cada
vertes, en sl mejor y peorcaso
Se incir un ouscro restmen con los sementos aue componen I Insialasdn a modfcar, ncicando los e
‘istan. o5 Qua deben incorporarsa y o aue Gben desronarse

T ——
Srecten. & puedan presta, Senvois £ 8 e © conned mabUar

4. ESQUEMAS Y FOTOGRAFiAS

Seinloinen ese sprade, s menos o sueriescocumenos, con referenia
pucier ser. 52 aduntarin ool

orsiss, y ssmprs que o

+ Croqus o fotograiacon 13 ubicacién de o regisrs princpales de fos disttos operadores
+ Esquems generslde canalzsconss (s e pastie

+ Esquems de principo ce s instalscin, mosirenda todos os SemEntos SEEVOS Y PSSNOS, S8 ConBxanss ¥
Somtasonss &n meras.

+ Doumentasin complementars

+ Documentasion de mantenimientos anerorss, s ' husiea

5. PRECAUCIONES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO

e desriarin ss precaucionss & omar pars gaanSiza s coninuicad ce s sefales provenentes del sstems de
et G<ponle i il y G acced de SARCA anc, &n 13 o 28 SncuEn on pariselss canaianes de
Fincionarants s nstSscin mocfesds

6 SEGURIDADY SALUD

En s caso sa descrlorin los rssgos qus se identfcan en I3 resizacién ce kos fsbsjos por ls ampress
instladora, on funcidn s I pecuiardades da los msmos, de 1as caractaiteas del sdicio y de a forma de 5u
Sjecusén

INFRAESTRUCTURA DE ACCESO ULTRARRAPIDO EN EDIFICIOS Y CONJUNTOS INWOBILIARIOS (En
S50 de existn)

1. oauETo

1 ctjetn del sndiss documentado ce a instslacién es detminar 13 Infsesinctrs ds Acosso Ulrsroido en
ficos . sonjuios amosilaios y o esado scial en que 52 sncuenian, sempra que Ia Cominidad de
oropetais sea 2 propieiara de s msmas.
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Lo fcmms bexfucarilon . . maeicochlon pewipal aum ey Aaies \elisnios a_ Shimaissiaiols. con W
capandad sufient para sljar s cable necesaios para o5 senvcos aue 5e Gsiiouyan en fncien 6el nimers
PR S consetar

57.2 Canalzacidn con cansles o bandsjas:

S Gimansionsiento i en funcién cel nimro de viviendss. ofiinss, locaies comarises o estanGs comnes
d I saifcacibn [PAU (neta 1), con un compariments independiente para cad t9o de cables S nimero de
canslizaciones depender d 13 Conguracion e 3 esuclur e 13 edfoasen

Para su dimensicnamienio se aplcarin Iss regas especifcas de cimensinamients de canales Sefndas en o
Spariaco 5.1 35 esse sepecicsconss 1eriaes. send 6 nimara i osbies y au mnan & GetEInSda
ol proyecto de (T de s cdifoacén.

En o 5250 de que por cads, compartmento iscurieran mis de ocho cabies, éstos se endiniardn en grges de
Geha o Mo, eniiindelos cnven e,

L cansizacén prnipal s istaar, sempee aue 13 eifasidn o permia, en espacios pevistos para o paso de
insilsconss da est tpo, oMo galeiss = Senicio o p3sos egistables 1 55 20nas comunes de s edfiacicn

58 Registros secundarios

Lo regisos secundsrios s ubicrdn en 2ons comuntari y da 6l seosso, y deberin aster dotados con f
corespondian ssiema de cers . en 105 62505 an 105 que en su iarr s= sje agln semento 6a conexion
spon 6= ave aue deberd astar en posesén de I3 propiedad e safessn

e cotocardun egist sscundirio e 0s squisntes o305

2) £n o5 puntos ce encuent enire una canalzacin privipa y una secundara en of caso da difcaciones de
Vvendas.y en los puntos c segregacién haoa las Wviendss. en i saso de vivendas unfamiares. Daberdn
spoer 62 cspancs Gelmiados para cada uno de s senvicos. Algarén,al mencs, los dervadores e a ed de
RTVy de I red e cabes coaxises de TBA cuando proceda. 251 como I35 regietas o caas Ge segregacion que
consiayen fpunto Ge Gstiucion ce cabies e pres y de fors Gpics (cuando proceds)y o paso de cables da
pares bencados. comises (ando srooed y 9 ra Spics (6uanco proosds)

) En cads camo ce dirosdin o bfurcacién de 13 cansizssidn ringoa.
o) En cada trama ce 20 m de canalzssén princial
) En os casos de cambio en ol 190 de conducrsén
Las Gimensianss minimss serin
19450 x 450 150 .

n sifeaciones can un nimero da PAL (ot 1) por st igus @ menor que
ns scheasan

5y hasta n fotal 62 20

En e6ficacionss con un nimero 6@ PAU (noa 1) por planta sl o menor que s, y un imero e
Plarias igusl o mene aue cnco

En sifcasonss, en oz cssoz 51y 0.
Envivencas unsmiiares.

22500 X 700 x 160 e (ormato hrizontal o verieal.

En ifcaciones con un nimero de PAU (nota 1) comprendido enre 21 y 30

En esfcasiones con un nimero de PAU (nota 1) menor  igusl 20 en s que se supsren s stasenss.
taleciias on 1 aparad e & G 8 RLmers 68 Aendas por pants @ i o sntes

2550 ¢ 1.000 150 mom frmato arzonts  vrics).

n sifcasones con nimero ds PAU (pata 1) mayor de 20.
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CONTENIDO DEL ESTUDIO TECNICO

A) SISTEMA DE CAPTACION. AWPLIFICACION Y DISTRIBUCION DE SEWALES DE RADIODIFUSION
SONORA Y TELEVISION EN EDIFICIOS Y CONJUNTOS INMOBILIARIOS

1 om0

1 cbiso del sstuc téonioo = daterminar L sefses ce raciasfusin soncra y televisin digtal teresres 152
de radiodfusibn sonora y evisibn satéite qus sa reciben en a usicacon cel e, aqueis. de ente extas.
Que 1a Gomuridad deses que se disbuyan, y ealizar 3 svaluacén de Ios scuipos  redes aue constivyen i
Sistema exisents insaado con aneroridac para adaptard a I recepeion 0= s nuevas sehales e radodtusén
Sonora y tvisicn digha feresiresy de radodiusén sonoea  elevisin sateite

‘Com resultado de mismo se indicarn Ias medifcacenes que es nesssario resizar en dcho sistems para aue.
s usuarios pusdan reobir conactaments dohas seRales garanizando Ia coninuidas de reospbn por oS
usurios de 125 emisiones aue 5@ estabon reckendo

Como resulado del mismo se indicrdn las mocifcaciones ques 25 necesard resizar en dicho sistema para e
o8 Usiaos puedan recoi coractamente dichas sehaies.

2 SENALES ADISTRIBUR
Se identfcarin todas las sefles d radiodiusion sonora y tlevsién digha taraste y las ds radosusién
Soncray tleisin satlfe que e recoen on o emplazamients de 3 ariena. y se median [0S rveles e cada una
3¢ slss paa daterminar cudes pueden ser dstibuidss, ss somo aquéles GUs 3pongen ce 4o habALATE an
132003, Suraue fodavia no emitan, 3compaando estas lbmas de in calendario onentatvo de pussta n servicio,

Se establecer, de souerdo con Is propiedad del inmusbi, 1a elacion de sefals 3 istiut, defando oara la
Gecein scordids s 55 S7SI GORAIES (mases Qus A PUsGan S8 SRS por 15 Ce SETAL

3 ANALISIS Y EVALUACION DE LA INSTALACION EXISTENTE

En funcién el acuerdo oon Ia Comunidad de Propitarios y medarte as comprobaciones y medidas que sean
ecesaise 2 defrin (8 ScUipos y MAISrIeS Qus conSHLYEN 8 120 SXSENt, 102 el I S copiados o
s y en funsan G 156 saaseoes taencss, sondiioncs de meiSacén y Seieto 2 consenasin, 35
iabiacert

+ Niveies de sefial de saida el ampifoacorde cabecera para oada uno .
© Nivles d sefial an oma de usuaro en i mefor y peor caso.

+ La relaon e os slemerios que no son valkos para I recepeién de s sefles de radodiusién sonera y
elesién digtal taestrey radioasién soncray teevisén satite

+ L3 ralacin de los slementos cus siguen Sendo viios pars s recepaibn ce lss sefals de radodfusin
Sonorayteevisién diial y radcdiusen sonora y ilvisin saibite.

o5 cansies milipes s

4 DISERO DE LA MODIFICACIGN PROPUESTA
e i en asa spartdo fadss s nfarmscionss, ciluios s resultados. us sean splcabls, Scordes Gon
152 carsceritoes herioss de 102 Slemenios de Is IISACEn, Neckeacs para 1 modeaten ropuEsts aue
Geoars garnizar ol cumpimienta de 4 parametros e Caidsd stabacdos on 1 ana | 6 £ regamento. Se
i, ol meros, los parimetros sguaes

+ Lss caracteisicss de oz ampifiadres de cabsoers, los rivelss d siute y los riveles de saida de
=
+ Cas coractristionsde os cablesy e s slemanios pasivos de red.
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ez | 210 M

Respuesta ampiuiecuenci en banda de g e e

444, Dasacoplo enire tomas o ditinios usans.

PARAMETRO.

UNIDAD | BANDA DE FRECUENCIA

arwbz-
Be2 Mz

950z~
2150 Wiz

Desacoplo entre tomas de distintos usuarios

ar<ranzae
o0<rie s

2

45 Nivles de calidad paraIos senvicios de radiodifusion sonora y detalevisién.

En cusiquir oo lss ssivks dsrbucss 3 cads tom de usuaro deberin reune as siguientss

. ‘SANDA DE FRECUENCIA
PARAMETRO uNDAD
47 Mtz 852 Wbt | 550 W 2150 Wiz

Nove e sl
Nvel ATV o ES)
Nvel B4GANTY o 0
Nvel PSRV o EE)
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Fecha mixi ds nici oe s obras oA

Pisza de secucon vEses

Presupussto ssimative: EuRos.

Sefatar con una (X) 0 que s estme necesaro paa 3 sjecusén de las obras seflacas:

[ s prcisn ol nombvamiento o técico compstente, arto para su defirén precisa (proyect), como para
& Seguimients Ge s eicucén (dreceion de obres)y 13 pevencin oe riesgos laboraes (ssgurdad y
S

DI &5 precsa 1a presentaciin de proyects de medios audiares. (sndamios, guindolss, plataformas.
lvacoras, gries, oricas dinas. ot

5 pracisa s autorizacién d instlacién de contanedor an a via piica

DIRECCION:

0.- MEDIDAS INVEDIATAS DE SEGURIDAD

Exte spartado dricsmarte z rellnar an el cssa de qus 1 oasla 2 cel sparac A (DAIOS OBSERVADOS)
s superior 3 0%,

Mecidas neoesaras Lossizacién de 13 intervencén en el s
[ Dessico de prsonsas

O Otos rtaienar)

D iminente
Pisza de oo Piazo de secusién
i (i 40 i)

ustiosén ce s necssdad de sdostar mecdss inmaciatss e segurcd (Safalar con uns X o qus 32 Sstms
necesaro para 3 iecucén oe s coras seAaacas)

[0 = precis s rambrarsens e thnio compeents, tnt para s cafricién presisa (royeco,cor e ol
edmierts G . sessson (Srecain o corss) 1 revencn o resgos aborses (s09u165a ) o

7] = pracia 1 presentscién d proyecto de meios suiiares (sndsmos, quindolss, lstformas sevaderss,
s, tinicas sinas, e

0 £ precea s sutrizacién d nstiscién ce contznedor &n 3 via pibics.

DIRECCION:
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de baja tensién. Requisitos generales). Deberan tener un grado de proteccién IP 33, segin UNE 20324 (Grados
e protecsin propartionados por 1 2nvovente (Cadga 7).y n Gracs 1.5, egin UNE EN 50102 (Gredos d
Droascin propardonsdos pat 55 Selvenles g6 malenses Sieiioos canirs o8 Impscios macinas Sams
{65650 ). todos los casos estarin povistos d tapa de mteral plston o metdico

7. COMPATIEILIDAD ELECTROMAGNETICA

74 Tiera fooal.

1 sistema general de tera e 1a edficadén dede tenar un valor oo
respects e s e e

i eicioa no superior 3 19 0

1 sistrna de puests 3 firs n e uno e o reitos sanstrs ssencismante de un sl interry cerada de
cobre. (splotie <60 reitos 7o MGGUIrEs). o 6 208 52 Sroorira mercalads. sl mence, una Sara solecios.
tambian e cobre y 5363, dedicada a seri com tarmina de Sera de o reontos. Ese arminal sas faoiments
Sceeiie y de Amensonss Adeoscas, St coneelado drectamenis 5 SSiEma generl os e de ls
cfoaén 21 uno o s puntos, A 56 Sonectar s conductorde proteceiin o squipsencaicad y o Gemis
componenies o saupos aue han de esta puestos 3 e reguiaments

Los conductores del anllo ce tiera sstarin fjados a las pareces e os recinos 3 una alura que permia su
inspecrsén visual y Ia coneion de 105 2qupos. B anilo y o cabe G conexén de i bara coeciora 3 trming)
generl de tiea de a ediioacén estaran formados por conduciores Aexes de cobre ce un minmo de 25 "
G2 Sacoiin Los soportes, hrrajes, basicores, bandgas, e, metalcos d ks recnos estain Uidos 3 a ferra
ol S an s acfoaicn 1St A e U 1 0§78 BT, B40erén S8t 18 CAMENIS s

72 Ineroonexiones equipotenciales y apantalliento.

e supane que s edfiosié cuenta con uns e de narcenesién comin, o general s ecupatercisioad. deltpo
malisc, unida 3 la puesta 3 fera ce Ia propa safcasbn. Esa 126 Sstra también unida 3 e estucuras,
Slmenios ds reterzo y Gemss componenies metdlcos de 1a edfcacén

73 Compatiilidad electromagnética entre sistemas en ol inferior de los recintos de instalaciones d
taecomunicacion.

A amisets sictromagnétcn qus cae ssperar en s racinics 1 nomats intemscons! (751 y UTT) e ssigns
Ia categoria ambienl lase 2. For tano. en 1o que 56 rflere 3 15 requsios exgiies a los equpamisrios de
tlecomunicasén de un redirto con sus cableados especifons, por razén Ge a amisién eeciromagnéta cue.
Geners. <6 stars % 1o Gapuesio en &l Res Decreto 1SBD2002, de 22 da dicemore, por o cUs S8 5 Is
Compatbiidad slecromagnéica 62 Ios equpos silrcas y secténicos, ue incorpos al rdenamrto urdco
SEpehol s Dirsctua 2004 1D8ICE sotre compeialisad dechomanatios, Para o cumpirenio de seio recistos
podirin wilzarse como eferena las normas srmonzadas (enve sias fa £TS 300385) que proporcionan
Presunciin ae conormitas con 5 reauisios ncudos on 254 ParTSEYR

& REQUISITOS DE SEGURIDAD ENTRE INSTALACIONES

oo o genra e procurar f i dependenia e a5 nsaldones de tesomuncacn y 2 g reslo de
Senicos y, 8> Sascones jeHeais, 15 rEGes o S0 R 1 oA Ssares & 1 M0 coESTEnS
lzad pira oo sevidos. Los ries ton oves sevicios s realardn rerniamente pasando s canaizacionss 4o
{elcomuncacn por ncma e 125G 0 £, con una separcin enre ' canalzasée de decomunicsc 35 e oS
Senicio G, coms minimo. = 100 m para s praeos y de 30 paa rces, xepto en 3 analzacion i da
i v 3 4 5 30 i S s on ot 08 Sk

Ls rgdes ilictio de o5 iabioues e sepwacn de estas canaizaciones secundarias corunas cebers fener un valor
i 2 1500 (s sncay eceidn e a nems UNE SN SOLE5) . son meisse. 5 ponin a s

Guancs Ios sistamas de conduceién e catles para las instlaciones e comunicaconss sean metilicos y
Smuineamenie accesibies 3 125 paries metalkss de otas Inslacionss, se deberin conectar 3 13 123 d
“ouipotercaicsd

Nota 1: Aun ouando cada seniio e comasponde un punto s 3002503l usuaro, anIos pariades deeste anexo
1 Io2 e 52 nolaye U referencia o Sai3 naa. 38 Snndara 1 4G P 08 Sesesa 8 bauars por S5
At ofcins, gl comercal s stanca somin ¢ 5 eafeasen.
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44 TECNOLOGIAS DE ACCESO BASADAS EN REDES DE CABLES DE FIBRA OPTICA.

nl casa ce conuntos de vivndas unfamilsres. s r=dde simentaoién legar & svis de s cansizsoin

Exara nasta &1 punts G nlreanswen Stuade 2n el rednts oe metsadncs de tascomurisscar
onde feminard_en los conecioressorosiados, equipados con os correspendientzs. adaptadores
Sanimades &1 unrapartir s conscores 42 s

La red oo i sed similr 3 1a cada paa edfcacones de isos,con s Sngulariad de que f recorids

verica deoscales s ansiomard e horzoréal Lospuncs de i pokin Uscase e 3 madanei de dos

Vs, de manera alma, el o gue.desle ada P, 5 pussa presirsevelo 8 s,

Cuando e iimero o PAU 3 o5 que da senioIa rad e disrbuciénidispersicn sea inferior o gual 3 15,12

e de distrbusinicepersin pocrd resizarss con cabes da Soomelica de dos s pcss drsctamarie
e S punia e Gt cién voioace En & 2 G st sconas G lscomunsccnss. De & Sardn,

S ceto o2 canles = Seometiss (nterior s ion Ve & PAL g cads sEnds

5 WATERIALES

Los parimetos y caracterisioss ticricas inclidas en esta aparado para defi ios diferenies materiles
Smplaacos en 15 ICT. deben Sar fomaces como. ina reerEnGa 96 minmos, PuGEnZa Ser susthices por
materales cuyas carsciriicns teoicas maeren o descrtas

51. capLes
5.1.1. Resde detibuciiny dspersén

) Redes d caniesde pares renzscos

Lo csbles d pares ranzacs uiizsdos serin. coma minimo. d 4 pares e hios cenductorss
& oobre con siamients individua sin aparialar case E (csisgois 8. deberan cumpir las
EEmciiaconss s Is norma UNE-EN GO228.0-1 (Cabies metdioos con siemanios mitoles
Uitzsdcs para 1a bansmisibn y of conkrl de sehales analigioas y Gaales. Part o
Especiicacén inermeda para catls sin spantalr apicables nasia 260 Mz, Cables para
insiaaciones novzontaes  vericaes en eafoes).

bl Redes de cabes de pares.
PR ——
Lo cstles mulipsre debsrin cumpr con s sspecfcasionss cel 500 ICT+100 de s rorma
UNE 212001 (Especifcasin periula oara cabias matilcos g aarss (#24c0s o 5 3cceeo
3l sanico de telionis dsponible al pibioo. Redes de Gsirbucion, Gspersion & ineror de

i) con cubris 1o prapagacrs ce I s, e s haibgenss y oon s smiscn de
o, Sxospo o paramros nelades 20 3 b

Tt o1 (030508 ] 1 [ 2

A |os 31 |5

. o [021 115|148 185 | 21 [208
AManuasibn mbxima hasta 40 Mz

T | = 0] 10 [ 2 [s125] %

R P - =

nom | 42| 88| 82| 02 | 18 |17

[ p———] 002 % 130w

T ——
(es109m)

Suma de potercas oe reacén &
ieqatoria (451100 m)

-5+ 15iog (7 1Mz 1< 20Nz
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(2 1 vaorsconseie 1 loma e 2295 Por o pars. 52 v o e 13 HLRnc o 3 3RS ST en S
Sl r imo o & VER e s & e

)1 s sspeics o e 3 1 Plmossn e e ran, OGS o G Y 5 COmpanEies o6
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5. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS CABLES

Los cobles emplesdos pars resizar s intsiacién deberin reuni 55 caraciristioss toicss Que paritan sl
Cumimient G oS oGS 52 CaSsd descrtod n s apSIados .3 3.4 62 5t ansko

S presumirin conforms 3 esas especifcaciones aquelos cables que screcien of cumpimiento de as normas
UNE.EN 50117-2.4 (Cales coasiaies Paris 2.4 Especiicacidn niemmedla paa cabies wilzados en reges da
stioucién cableacas. Cables de scomstda Iieio para Sstemas operando entr 5 Mz — 3,000 Miiz)y UNE.
EN 50117.25 (Cables coisles. Pare 2.5 Especficasén niermiads para cables utizaos en redes d
siroucidn cabesdas. Cables de acomaida extaricr para Ssiemas operando rire 5 Mz — 8.000 Mz y que
reinan as siguentes caractaistoas éencas:

51, Conductorcental oo cobre y dlécio polisiand cehar fisico

52 Pantalscnta metaizada y rerzs de cobre © akmino,

53 Cuslera no propagadora de 1a lma para instalaconas nteriores y de poietieno para nsalacionss

54 Impedancia caracierisica media: 7530
55, Pérsdas deretoma sagin a aenuscén del csbie (0) 200 Mz

Tipo de cable sommz | Saom | amsswe | 22150
as 18 dBr100m na 2 2a 1548

> 18 d@100m ErY 26 103 s
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‘Todas ellas tendrén la forma indicada en el apéndioe 3 de las presentes especificaciones técnicas.
Su ubicacin deperders cel resuliad cotendo &n I3 oansuls & terssmoio de formscén 3 qus se hace
eferencia sn o artcio 5 de ese regamarto

En squelos cascs excepcionales en ue. por insucenia de espacio en aoera o pronbicén expresa del

craanismo competente a nsialacion de ese 150 G rguetas 7 faera posie, se Rabirs un puna Genaralde
s formaca s

3) Registo de 00850 en Ia 2ona ol de la finca de Gmensiones capaces de albergar Ios servcios
Couivaentes 3 1 arsts de rreds: &n fodo Ceso. Sus dmensionss minas sevan 4 400 600 % 300
(St nchurs  prefunsdacy o

o) Pasamuros que permis ol paso de s censfzacin sxtrma en su integridad. Dicho pssamuros congded &n 5u
parte nera son el egisiro oa enace.  debers quedar sehalzada 5 posiion en su pas extema

e rasponsabiidad dal operador o enlaos erive s red de senviclo  Ia arusta (0 aruetas, i procede] 0 &
punio de enraca genera d 1 sdfcacion

52 Canalizacidn exterm.
Ls cansizacén exterma cu v desceIs rousta de enrac hasts ol purto ds enrac pensral 3 I sdfosiin.de
formalo mas reciie posile. stars constuida por oos de 83 i d diametro xiaic, en Nmero MO Y

Gon 3 Uiizasén fads &n 5 Sguente s, i fnon 46 nimsro ce PAU (nota 1) 42 1 ediieacién 8 103 us d

NS de PAU nota 1) N de tbos Utizssién de s tubos
= 3 27BA+STOR, 1 resaria
esax s 2784570, 2 resana
Dezta4 s 37BA+STOR, 2resens
Mz 40 s 4TBA+5TOP, 2 resana

En funn d losresutados obtend ofdessrmols 8 consula = teresmoio d iformacién  qus s refiers f
Srioula & ce et repamento. S proySciSia raskear ' SnSEin de cansizacionss 18 Cferenies eenOIoGiAS
s confuyen en' 1T

S coiocarin arauetas de paso, ntrcalades en a canalizacén externa, con Gmersiones minimas itaiores de
200400 x 400mm, cuands sa 4é 3guna de s sguienes croustancas:

) Caca 50 m s angits
) En el punts de nersecenda cos tramos recios o sineadcs.

) Dent o= £00 o antes d Ia erseceidn & un <0 tram e fos dos que se Encuentren. n aste limo
caso, Ia ouva en a nerseoin tendrd Un 1360 miimo da 350 iy o presentars defomaciones en 1 parte
Chncava ad o

53 Punto da entrads gensral.

Ex 6l samento psssmros que pamite s snvad a s sdfosién de I canskzscén sxarms, cansz d Sbergar 02
tubos o 53 mm d didmatro exterr que provienen de 13 raueta de enrada

E1 punto de enirada ganeral fermina por o lado tair de 1a ecificasén en un registo de enlace de las
dmensiones ndcadas en o dparads 541, para dar contnudad rada la cansizacén de snlsce
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CONCLUSION FINAL

oon en s osicad e
colegiador® __anelcoegode.
Infom que, inspsceionad o adifio de reerenca &n fachals uitzando para oo los medics

‘sceouscos pars btensr = 5

 conacimienta del s

] =1 mismo REUNE 1as consiiones 6 sequeidad. saubridad y omato pibico o
viente.

idas en i plansamiers

1 s NO REUNE las condconss de seguridad, sauridas y omato piblico defridas en l planeamientc
vigente.

Para que conste. frmo en o wm_

DIRECCION:
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En ol cas0 e vivendas unfamiiares, oon carcter general s deber tener an cuenta que a
) 8 ctbuan 5 GonSHEra Saior y 08 SeES Gaberin fane SSamien de FOlSB N,
¥ una cubera formada por una ita de skimini-copoiimaro de eeno y Una capa centnua de
Polieleno ceiocac b artrusién para formar U conluns olsmente ssanco.

) Gablesde scomstidsce uno o dos pares

Los cables de acometia de uno o dos paras deberin cumpi con Las especifoasionss celtpo
ICT+100 de a norma UNE 212001 (Espaoiiacien paricular para cabies meilcos de parcs
itzsdos pars o acceso 3 senii de teeforia disponibie I pibico. Redes ce dsiibucic,
spersibn @ interor de Usuar). con cubierta de £ 1o propagadora de I3 lama. e de
Paldgens y con b3a emisicn G humos. salo los parimeiros de atenuscin < impadancia
Caracirisizs qus eumaltén con o ndeads en 13 bia 62 agaads ) anlan, par Qaranzar
1o carctershess o2 152 cabi ci sccrmatd hasts 3 Fecvenssca 40 ML

0l caso de iiendss unfamilsres se debsrin tener &n cusnta qu ks cables e Scometics,
G uno o s pares, de a 3 de dstibusin, podrin ser de exieior. En esa crcunstanc,
GEberin Hevar coma protecciin metaics cna s da slmors o6 30813 Gavenizade

9 Fed de cabies comvises.

‘Con carictr genaral, loscables coswsls & ulizar &n s races ce isiucién y disprsidn erén de
iostros RGG Rt y RGC.
Los cables coswiaies cumpliin can s sspecfcssanes oe ss Normss UNE-EN 50117-2-1 (Cables
comiaes. Parte 2.1: Especicasin iriermeda para cables lza0os en rases de Gsvioudién por
2ile, Cobles ce ineric pars 1 conesiin 6 &5temas funcionando anve 8 Mz y 000 Ve y 5
Norma UNEEN 50117-2.2 (Cables cossses. Pare 2.2 Espaaficanén intamis pars cables
izacos en recss o cstbucon cablaaes, Caics ca omeies Sueror pars Selemes operende
e 5342~ 1000 W)y cmalend:

+ Imosdancia carsctristos mecia 75 Ofmics

+ Conductorcantal de soar rculiaro de cobre ce acusrda 3 Nors UNE-E1-50117-

+ Diséotico e polistiens celar fisco, expanco meciante nyeosin de gas de acu
norma UNE-EN S0260.2.23. sstnca Sanirds 8 condusio senv

+ Pantals ormac por uns cita lsminac de alumini-paliéser-skmin sospada ¥ pegads
Sobre ol sicncs

+ Mala formads por una venza de samres de o, cuyo parcentse de resubomito serd
Superio 31755

4 Cubera etema de PYC, ressere a rayos uvaviiea para ol exeri,y o prepagacr de f fama.
bt camplr 3PSt NE-EN SO2052 . res st e ropSgean & Tams

+ Cusndo s=s nsossano, o cabls deberd sstar dotsco con un compuss snthumecad conta s
o, ssegurance S etandue s argituns.

Los ddmetros exierires y atenuacibn misira de Ios cables cumplrir:

"o Ro% =)
Didmatro xtror (o) w3e02 71202 b2s02
e @iom | e | oo
Suz [E) s 28
s2ue s = 25
Fianuscin ds i A segin Apariado 6.1 27 de sz Normas UNE-2N 501172
apanilamients TYUNEEN 011722
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4 Canalizacion de enlace.

Para of caso de adficaciones de viendas y teniando en cueria o luger por ol que s acceda a s edficanén,se
et some

3)Pars s anirads 5 adifcacin por  pats nferor. s s qus soports s csbes de s r=d ds simentacién desg
<l punto e eirac general hasta ¢ registi pinopal Uneado en f receto de instalacones de alecomunicanién
inder (R,

) Par 1 enirad 3 s adfoacion po 1a parte supsrcr. s 1a que sepor s cadles que van desde los sstemas
e oapiacion hasta o recint Ge nstladenss da tescomricasion superr (RITS). enrando en 1a eafcanén
mediaris ol corasponelnte slemerto pasamLos

P o csso de conjunios de viiendss unfmikares, 56 cafine como s cue sopora s cstles d Is r2d de
Simerisciin e o2 raniss Sinio o8 1RGO CS00n GAS6E 8 o 08 Enteda gEaral NS 08 rEGSIER
prncipales. y desce ls sistersas ds captaciin hasta o demento pasamuros, hastuaimente situsdos en o reints
G nsalacionss da eeoomnicacén ins (RITU)

En cuslauer caso est constuida por s sstemas de conduccién de cables de errada y los slemerios de
regisro nfemedos aue sean precos. Los simentos ce regist son las enveiventes Inercaladas en esta
iz de snlacs pars pocar facliar o fnds g8 (o2 SIS & Simenacisn,

fsiin

S construcién y martenimiento coresponen a1 progiedd s

45 Recintos da instalscionss d telecomunicacidn,
Loz rcintos ce nstslsconss de telecomuricacidn gensraimans estarin Stusdos e zonss cominss o s
edfcanén: en ol caso de que o ublea ora. posiikiad, su Insilasion generars as. senvdumbres

Coraspondenies. En suslauie o320, tencrin 13 considarscion de Samentas somines = 3 &dfeasin ¥ 54
Fhared camespondarh 8 3 popieded de s editcacin.

S construcién y martenimiento coresponde aa popiedad de s edifcacén

Deberén contensr iricamente os slemantos neoesars paa proporcicnar s senicios 6 telecomuricasn de s
Eifosiin, No Ghsants o S, prav Soracien e 1 peapedsd. Podian sorner inssaines 5ara dsr
o de tsecominiassin 3 orss adfceconss de '8 s03. & 3 SUiDREA0E ha S CoGRGS e feck

i edicaciin, st cebers ser raifcads por I3 comuridad oo ropietarios o ot ol propetano fnal

S estabieoan s siguientes pos de recints:
451 Recinto inferior (RIT

s ellossl o habiticuo donde se nsislardn cs regisios prnciples corespondientes 3 cs isintos operadores d
los senviio de telfonia Gsponible ol pibicoy o talecomunicacicnes 62 banda ancha. y o posiies sementos
nScscaros para ol Surinis de S5ioS SENICCR. ASTVET. 55 £ rciio STnGA 8 2SN 290 e 55
1CT ca s s

Los registrs principale para o senvios da tfonia disporibie 3l pibico y d banda ancha son las srvalverdes
Qs confeneh (9 Ut iterconasiin Srre. 58 redes de SmANiasan Ga s derentes cpEradarEs y 8 d
G e 13 eaosnin.

£l caso pariculsr oe que s red de cistbusin da 9 sdiieacién stenca s un nimero educid d PAU, pusde
contener Srectamente ol punio 6e disbuson

452 Recinto superior (RTS}:

Es el local  habticulo don s instalarin s slemsrios neoesaros paa o suminsio 6 s sencis de RTV .
en Su caso, slemerios de los senicios de acosso nalmivico (SAI. En &l se algjarin s dlemarios necesanos
Para sl 58 SE7ARS prosssenies i s Seme e captanion s emisonss radcalicrioes i KTV, pars 24
G o 8 1CT ce s cfioacon o, & ol s o S2rioos i 560845 Inaimionco o Slemanics nesasanos
para aclada 52 saas reabidas hest o AL
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5.4 Canalizacion de enlace.

Esta canalzacidn, que ser o mis reciinea posile, podr

i fomac

3)Sisters de conduccién ce cabies qus ffezcan profeccién mecdnica tales como fubos (que podrin nstalarse
Erpotados. &n morajes SUparioRiee, S4rece &n NiScirs e I8 GansiroSan © eTScEs), & Candes (qUs S0
insilarse srpeirados siempre aus Sea accesiie 5u 193, &n montaje Superioal, areo o en husces oa 13
Gonsmecin)

) Ssiemas e comucin de catles que 1o crzsan rtecoén meciic ies como bardees (e monise
Clparfioal ireo o 5 v da husecs o 1 senstuceen)

) Cabies fados directamente 3 1a pared o echo medants bridas, abrazaceras, e, sempre que disourran por &
irienor de Galr 3 on £4460k rEaaryados 53 IIECATUTCASGnES | ST a1 0% FEQUSHoS Ca S6gUICAR nre
instalacons establecdos en ol spartado & de este anerd

Enlos dos pimeros casos, alarén, xchisivamerts, reses detelecomuricacin

Las bandias poriacates y ls cabies no armados fiados direcamerde 3 12 pared o fsnen caractaisica de
Srclvents paf ( s 1 TOPGrSnen PIEfSosan meEiica i Sukan (@ Soos2Gicad o5 cabies y por i 52
podrin nstala con casles de_ielecomunicacén siempre Gue 5o garanice la protaesén meekrica de 13
Cansizacién mediants slguno oe o3 medios suientes:

5) Emplszando s bandsia o o cbies no smisdos n una usicacibn &n 3 qus st 1o s ancusnie st 3
ingin 95 52 esg mesieics y o5 oabes 1o S5an AsESEIES. Las SoluSonss Sdoptaes S justfearin en &
Proyecis dela nstascidn |

o) Disporiendo slgin tpo ds roteceién macirios sdiconsl sl menos en squsllss zonss en 15 que (s bandefs ©
los cbies no armacos se encuenten sueios 3 algin tpo de esgo mecinico

o) Usando 1 comisnacén de siguna o todas as medidas anteriorss

541 Pars s snraca nferr e scfsci:

En s o350 c ubizaciin de twaos en nimero déntoo 8 ca a canlzasén exers, 8 Gémero sxsror de (03
s osciard sire 40 53 i, cependands de nimar el A4 da ok cAbk qus tayan & Sojs. &

proyectsta reatzard la seieccién adecusda depandendd Ge los cables que dscurren por 6303 canalzacion
Consicerando una oupacan mcima de 2 misnias 6o S0%.

En fos casos &n cue s de I3 cansizacén ds sniace sea subterines, serd proongscién de s canslzscin
extema de scuerdo con o apéndios 4 de estas sspecfcasonss ticicss, siminandose o registo de enlace
asociado 3 punto de enrada gereral.

Los tubos de resena serén, coma minio, guals 8 de myor dimetro qus 5 heys selccionad ameromns.

En o caso de cansles se ispondrin cuatro sspacis independienas, en na o varas canales; o projectsta
tesliza a seeceion adeousda Sepeniendd de o5 cabes que discuren por cada canal,en funcian 3o nimero y
Gamero e o8 oabes cUs va & scportr 6a4a 6ana S 5 SUperTcie Ll nesesena minma o 325 e

L seosin G de cads aspaci () 5 determinard sagin s siguiens rm:
szcxs

sendo:

©= 2 para cabes comisies  C = 1,82 pars el esta de cabs.

51= suma de s secciones e s cabls aue se insialen en ese espac

Para sslosianar s cansl o cansies 3 instalar, s6 tancrd &n cusna qus s dimsnsién i
Cepaco s 1. vacas & dmero 62 b o s insiaar en .

for maror e cads

st prssonan mecanic pud roporcnar f o 33k s 50, €29265  anes Amade, 3 BB G AT
Soarte Qo TN oo e 00 k-
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+ Esquema de princiio ce I nstalacén el Ifasstrucura de Accsso Uraripido, mostrands todos los
mantas sctos e, s onarianss y 35easonEs 21 oS

+ Dosumentasin complementars

+ Dosumantasin ds mantenimientos amerorss, & ' huoirs.

5. PRECAUCIONES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Se desorbrin s precsudons 3 fomsr pra guranizar ls cortnuicad de Iss sefles proveniniss de
e 0= Acsesa ULTamagido, en 13 na S8 Snaverive an parfctss sondiionss 92 fonsnamient s
nstaason modieass,

6. SEGURIDAD Y SALUD

En su caso sa desorlorin los resgos qus s identican en I3 resizaciin ce Jos tsbsios par Is smpress
nsilsdora, s funciin 08 152 pRculardaces 6 1 e, de 135 aracierhess del edicay da 5 o 08 5
Sjecusén

2 ESTUDIO TECNICO DE LAS INSTALACIONES Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACION EN LOS EDIFICIOS.
¥ CONJUNTOS INMOBILIARIOS.

nstsscionss ansizadss
0 Sistema de captacién, ampifcacidn y dtrbucién de sefales de radoditsion
sonors y tleisén
0 Sistemas para of acoeso 3 los senicos de tekcomunicasionss de talfonia
@sporiole 3 pibics y e banda sncha
0 Ofas (noar oues)
Nota: Se cumpimentarén os apartados conorelos que nckya a propuesta
[
Descripoién
Trovia
Narbre s
Lossicad
Moo
Chogo postat
Pravncis
Apelicosy rombre, o razén sosa
g
-
ko Posiasin
Cago postat
Prancis
et Fox Comso sisctrnic:
Fechs & o w E)
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‘TECNOLOGIAS DE ACCESO BASADAS EN REDES DE CABLES DE PARES TRENZADOS.
411, Euiten cparaderas de senvcio.

En o oaso de conjurtos ce vivisndss unfamiorss, 1 red de simantacién lagard 3 bavis de ls
anaizacién necesaa. hasta ol punio G inlerconexidn $1iaco en o ecinl de Insiaaciones de
S Scomunisacianss, danda trminard en % régaias 46 Ensca

La red g distibusin ser simiar a 1a indeada para sdficasiones G piscs, con la sngulardad de.
Q0 21 rccericn artosl 64 o2 A 56 LanSorTArS n harzants,

412 Wo exsten apersderes de senvi.

En este caso se dearin Iss cansizacionss necasanas pars tendr lss previsionss cskuiads,
dotads con lcs comsponcentes hos-guia.

TECNOLOGIAS DE ACCESO BASADAS EN REDES DE CABLES DE PARES.
421, Evisten oparaderas de sencio

En o oaso de conjurtos ce viisndss unfamiorss, 1 red de simantacidn lagars 3 bavis de ls
anaizacién necesara, hasia f punio Ge inarconexidn $tiaco en o ecint de Inialaciones de
S Scomunioacionss, danda trmnard &n % régatas 46 enaca.

La red de cistibusin sers slar 2 1a incada para eficasiones de pisos, con a singularidad de
ue 81 rasomdc vertcal oe (02 sabis 52 ansfarmars en norsanial. Los puntos de ciekbuson
o Uiearss 1 13 medianeia 4 Gos iindas, i maners e, 4 sl forma cue, esde cads
punte de Gsroucidn se pueda pestar senilo  amoas.

‘Cusndo ol nimero de pares de s rac de istrbusn simns 3 un nimero ds PAL igus o nferor &

15, se podrs inslar n (nico punio de dstibusén en o recnio de instascionss de
teecamuricacionss oelque parran 05 casles de 3come1ioa a cada iienda

422 Wo exsten aperaderes de senvcio.

En este caso 52 dearin Iss cansizacionss necasanas pars tendsr lss previsionss csuiads,
dotadas con los comaspondentes hios.gua

TECNOLOGIAS DE ACCESO BASADAS EN REDES DE CABLES COAXIALES.
1431, Eusten oparaderas de senicio

En o oaso de conjurtos ce vviendss unfamisarss, 1 red de simantacidn lagard s travis de I8
anaizacién necesars, hssa ef punio G nereonesidn tuaca &n 6l reGno. da nstslacianes e
isecomricacionss, donds terminars en los coespondiertas coneciores, 3stindoss 3 opoiegie
e 1 et g rueian a1 safeasin

La red de istibusin se simiar 3 Ia inicasa para sifcasones de pisos, con a singularidad de
ue o racordo verica ce (o asbies 58 tansicmars &n horzontl  d due ol e Seisbieode
Para optar enre topologas en esrels o opologias 1po ol rama dsminuye 3 10 PAU

En of caso de istsbusones en boirama los purios de distibusén podrin ubicase en la
macianra ce dos iEniss, 46 Manra 1M, & s o que, este S5da punto 52 dSEGEn,
et prectar eniia s mbes.

‘Cuando of nimero de PAU e la red da distrbucién sea gusl o infer 3 10 5@ podrd instalar
nics o de Gl o &n & reci di metascnes de decamunssconts 68 qus partin 102
Sbies 52 scometda # cas oends

1432 Wo exsten apersderes de senvi.

En este caso se dearin Iss oansizacionss necasanas pars tendr lss previsiones csuiads,
dotadas conlos comasponcentes hios-gua
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Red de cabies de fors dpics.
0 Cables muttera.

£ csble mulirs de flors dptioa prs cistrbucidn verics ser referrfemens de hasts 46
Foras Gptioas. L foras épticas que se ulizarin en est tpo ds cabies serin manomodo del
£ G657 categoria A2 o 83, con baj sensiiidad 3 cuvatres y estin defndas en la
Reccmencasiin UITT G357 "Careciericioas de Ise frss y cabies opbice moncmeds
ineraibies 3 a pérdida por flexon pars fa red de acceco” Las foras Gpicas deberdn ser
compatbies con Ias 6o tpo G 62D, defridas en Ia Recomendasén UITT G52
“Caracteisicas de 1 bras apicasy 1o cables moncmods”

Ls primera proteooién e Las foras éptcas deberd esar coreada ce forma ifensa, 0paca y
oimerte istinguibe o dentfcanle 3 1o argo Ge I3 vida bl de cable, de acuerdo oon &
siuiere codiga de caores:

Fibrs | Color | Fiom | Color | Fibra | Color | Fib | Color
T e | 2 A | = A 7| M
2 | Rom | ¢  Amsio| o | vees | e | Newss

£1 cable debers s compistamente diskiiioo, no poseers ningin demento metdico y ol
materal e a cublera e los cabes debe ser temoplastc, lbre de haldgenos, etardantz
S Tama y e bajs smaicn de humo. Lst fhres ot sstarin dsvbudas &1
misromiaulos san 2.4 8 4 8 fias. Los micromsdues Serdn de materal trmop Ao
Clastbmero de poliésier o simiar impregnados con compuesto bioqueants del 5gua, de
facl peao sin usar emamientas sspeciale, y ssar coloreados segin o 5
cbaige:

Wisromadulo| _Color | Mioromaduio| _Calor | Mieromédula__ Gotor
v Vee 3 = g A
2 Rop 4 Bianco 5 Valets
Wisromadulo| _Color | Mioromaduio | Calor | ieromédula__ Golor
7 Wi ° ey v Torauesa
s Naraia © Fosa 2 vesows

£1 cable debers estar realzado con sufisenes slementos s referzo (.. histuras de
ez e aramic o refuerzas iléeticos SKaEe) pars GATSNEES” S Rars uns tacsn
e 1000 N, 10 5@ producen aargamientos permanentas oe Iss foras optcas i aumertos

' atenussion. Cuangs 5aa nesesano. on Ios cables eberd depaneres Gens 36 (@
Cutiart un nida reSgeGo. £1 At de £xtos Sablee SEtara on fomo 4 & My S radc
= uriatira minimo.an intaacin debard cer de dez veces & dames (& om)
Altemaiuamente. 52 podrd consdersr vildo un dssfio gl oxbie reaizada oo forss
épicas de 600 micras indviduale. an lgar de misrombios de varas flyas. 1 dimeto

sios oadles estars on tormo 3 15 mm y su rado de cunatura minimo en insilcién
Ganard serde diez veoes o dametro (15 o).

Cusnofos cobes engan mis de 12 ras, se rapetrin o oolres aAadendo aflos de color
g cads 50 . T anilo enire as foras 13 y 2, 2 anls enre 3 foras 25 Y 38y 3 anlos
e e forss 37y 46,
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2 ANALISIS Y EVALUACION DE LA INSTALACION EXISTENTE

En funcién el acuerdo con Ia Comuniaad de Propitarios y medarte as comprobaones y medidas que sean
necesarias se defririn 103 equpos y mateiais que cousiiyen las redes exitentes y en funoén de a3
iracrizices tarioss 122 conduionés d 1sc neilsgones y 81 €ado de consenadén g ss mimas, 32
tablecerin o2 quipas  materslee 20e Seberin cansi 52 NuEvas redes ce Hecamunescenss 4 Sisonis
Sisponitle s pibic y 48 bands ancha pars 15 tecnologias 38 Gabies O pares 6 paes enzacos, de cobles
Comisies.yde fora ptics.

3 DISENO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA MODIFICACIGN PROPUESTA
e i en sse spartado fodss s nformscionss, ciluios @ Sus resuftsdos, Qs sean splicsbles, Scordes can
1o carscaristoss thorioss de I Slementos de I3 Inetacién, nEcesaros para 1 modioacin propuesta. aue
deber garaniza of curpiimiento Gel s3cuo ce 1a demanda y 0el Gmensionamirto de Ias estolecdos en o
Snen 1 52 S5t regamenc. Sa carin, & mance, o pararmeiros Squanas

2) Reltvos 312 stuacén actt
+ Tecrologias basadas enredes de cables de pare o pares enzados: se medir ol valor mis destavrable
e 1a Resisanci de asamiento  Ge 3 Resisienca Shmis.
« Tecoologias baseds en eces i cables comsles: S mecid s tenuscidn o € 5320 7.
+ Tecrologias basadas en redes da casles de fora Spis Se media I3 atenuscin para o 0350 s
phecieccd

5)Para I3 nstlacén propuesta:

+ Para Ias e tecnologias indicadas en of puno anerr se inlirdn togos los cicuos o sus resultados,
Stries oo 4 caracir s teiosk o8 1o lemerics ce s iniaSEtn, NecesaoR 23k 13 mocHeasan
Prapueeta. cue daberd garanizar o cmglimanio gt s Sepecficanionss Ssiauecisss £n o 3neko I g5
S reglamario.

Se incir un ouscro resumen con s sementos ue componen la i
‘istan. los Qua deben inooporarse y o aue cben retrarse

icién & s, indicands fos e

Todo s, garantzando a 10 usuarios o fbre soceso alos operadores que presien, o puedan prestar,senvcios de
elecomricacionas de eefona dsponibe 3l pbica y 6= b3nda ancha. en & el o conont rmobliar.

4 PLANDS ESQUEMAS Y FOTOGRAFiAS

Se nclirén en este spartado, al menos, s siguientes documentos:

) Reltvos 312 stuacén actuat
+ Prano e detalle o croqui detalado o fiografia e las nstalscionss que se desea acuIzar, renovar o
+ Piano o croouis detataos de a5 Instaasiones po piantasinguiar o planta po (cuando sea posil)

+ Esquema general de canalzaiones de elecomuicacén del 6o
+ Esquema de pencipio de cada una d as nstascionss exstenies con
pasives sus conaonesy soatacionss an .

o5 loz slementcs sstcs y
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5 ESQUEMAS Y FOTOGRAFiAS

Se inclién en este apartado o menos, s sguentes donumentss, con referencia
puciera ser. 52 sduntarin ool

orsiss, y ssmprs que o

+ Croqus o fotogrsiad s cubist,con 3 ticacin de o sistemas de csptcién
+ Croqus o fotogrsfiacan 13 ubicacén del squpsmento s oabecars.

+ Croqus ofolografa mostrando o dstitos componentes del squipamients de cabscera

+ Croqus setaados de lasnstalacones por lant o planta 50 cuando sea posil)
+ Esquema general de canalzacionss (cuando sea posiie).

+ Esquems de princno de 3 nstacién e radiodfusién sonors y elvisdn, mosirndo tocos s slemrics

acivos y pasives, sus coneviones y acoiacionss en mates
+ Dosumentasin complemantars

+ Doumentasiin s mantenimientos smerorss, & ' huoirs.

6. PRECAUCIONES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO

e desertiin lss precsusionss s tomar pars garanizar s contdd ce a reospsidn por o usurcs ce (33
saes de radodfusen sonora y idlvisen & fravs de 1 Instaacion exsiente, en 1o no 52 encuenie en
perectss condicons de fncionamients a nsaiasion rodicaca

7. SEGURIDAD Y SALUD

En su caso sa cesorlorin los riesgos qus s idenican en Ia resizaciin oe fos tsbsios par ls smpress
Instladora, sn funciin G 152 pacuiar 450 6 1 S, B 135 aractaiess dl ey da 8 form s 5
Siecusén

SISTEMA DE TELEFONIA DISPONIBLE AL PUBLICO Y DE ACCESO A BANDA ANCHA EN EDIFICIOS Y
CONJUNTOS INMOBILIARIOS

1. oauETo

1 objeo cel anslisis documsntac ce s nstaacin 22 dterminar i sstema ce tlfonis disponidle 1 pibico y
3¢ 350520 3 b Snch n Scfcos & msies & exad Schus o QU2 58 EncusTn

2 ANALISIS Y EVALUACION DE LA INSTALACION EXISTENTE

Meiarte las comprabacions. y medidas que sean necesarias se defirin los equipes y mataides aue
consfyen Ia rad Sisterte, Io3 niveies de sefsl exstenies y. on funcion de fos  caracteristoas ecnicas,
Condioones de insialanén y staco de consenvacibn, 5 Sstalecerd

+ Resistenciade Aisamsrdo, a1 mencs, en dos pares de Ia mangusra mis desfavorable de cada verieal,an
elmejory peorcaso

+ Resistencia Grnica, al mens, an dos pare de a mangusra mis desfavorabie de cada verbea,an ol mefor
ypeorcass

+ Relaién ds los slamnios cue o son vildes para 6l caracts fnconamiento del sistema de tesfonia
sponibis 3l pibico y de scceso de banda ancha

+ Relaién de los clemenios ue son vildes para o comeco funcionamierto del  sistema d feeonia
sponibie 3l pibleo y de scceso de banda anche
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22 RED DE DISTRIBUCION.

5 1 pare de 1a rad formada por los cabies,de pares renzados [0 en su 0350 6@ pares),de fra épica y
Goukles, y Gems siemenias aue prolcngen os cable s 120 Ge SHmenLaSG. GEnuyEndo0s oo 8
ifoariéh para pocer dar o seric 3 cada posie usuarc

Parte 6l punto de interconesin tuado en o registo princpal ue 5@ encuenira en el Ty, a ravds de s
canalizacion princpal, eriaza cona = de dspers.én en 03 purcs ce distibusén sitados &n I regsiros
Secundaris. La red de dskibusén <5 Urica para ca6a fecnologia de acceso, oon independenia de
nimera de opsradores qusa ulicen para prestar sanico en ' ecfescon

Sudiseh  resizacién serresponsaildad de a propiedd de 13 edifcacén.

23 RED DE DISPERSION

1 pate e 1 e, formsci por e crjunto s cablss de scomefics, de parss renzzdos (050 su 0 de
pares), de fora Gptcs y coxsles, y demds simenios, aue e Ia red de disson con cada viiends,
losal o stanci comin.

Pare de los puntos de itrbucidn, stuados en los regisios secundarcs (en ocasionss <n i registo
princpaly. 2 yavés de I canalzacién secundara(an cossones a ravas de a pincipal y de a secundara),
Enlsza con la rad inerr 6o usuario en Ios purios Ge 3cceso 3l Usuano SHuados on Ios regitoS &
{emnacon g e o osas visnds,los o asandi comin

SudiseRo  reszacién serresponsabildad e a propiedad de 13 difcacén.
24, REDINTERIOR DE USUARIO.

3 potede a e formac por loscabies s pares tanzados. obies cosles (cusndo existan)y demds.
mentos que ranecuren por o o G cxd domict 65 LA, Soperanda o Serveios 4 seaionia
G3ponibie al pisice y da tlecamurcasionsa oe banca snch. Ds contnsdad s 3 126 G dispersén oa
ICT comerzando an'los punios de accesd 3 usuaro y. 3 aves de Ia canalizacn infrer Ge usuario
Confgurats n sdrela s 3nco & 14 basas de sccess oe tarminalstuades n o8 g Sros de ama. S0
5oy realzacon ses responsabidd de a propiecad de 3 esfcanén.

25, ELEMENTOS DE CONEXION
Sonos uifzados como puntos e unién o teminacién de s ramos dered definidos aneroments.
251, Punto de iterconexién (Punto de teminacién de red).

Resizs s urién entrs cac una ce s reces da slmentacién ce los cpsracores cel servica s
rees Ge disroucion de 13 ICT de Ia safsobn. y deimita a5 responsabiidades en cuario 3
manienimienta enre 6 operadr el senio y I3 propiecad de s sGfcacan. Se Stusrs en f regsio.
incioa,con caricer genaral.en @ interior 4 ecino e Instalaciones de elecomunicarin infeir
5o =i (RIT). y et compusst par una e Ga panees de sonexiin o repltas ce anrada
Gonds fnsizarin 3¢ redes d lementadon da s Geintos oparadares da Senvcie sor una Sare de
Danles ca sonexian o egiets dé Sah4a donds inSi2ars a6 4 GSmOuciin o 14 afssin y or
i sere de latgulos de ineroonexion que sa encargarin de dar contruidad 3 las rades de
alimentacén hasta 1 red Ge isucién de 13 eafcan en funcin e s seniios sorratados per
s s uavancs

Habitusiments o purto de nercansién de I ICT ser dnico para cads uns de Iss redss inouidss &n
ia rmisma. Ko obstaie, en los casos n que asi o acorssie 'a confguraion § Tpolog ce 1a
‘ifcasin (mutoicided de safos vercsies Stancis por s ICT, &cfeasiones can un nimero
Slevado s ascserss, st ). & puris e riareanason de cada Una de e edes prasenis &n I 1T
Do Sar cieirbuds o reskest &n mios, G 1l orma Qs Saca o di £t pueds Stancer
‘decusdamentz 3 un subcorjinto dertficae o a sdficacion. £n ests casos, o proyecis de ICT
omarmoIra 5 SGuniin mas SdecuSds ara resoher S scceso 36 56 redes o Simeniacién 3 lox
ecinos U Sherguen los farentcs, mbdios Oa o8 Sunios Ge mercandiin.  Tavés de s
arcinesin 32 dchos reanios medanta 5 CAPSIEAAES Ga SS0R PeceEdnst . 3 rovade, 3
ravks de 1a sdecuada dsposicén de dferanies araueas de arrada con Sus corespondentes
Sinaizacones de ansce
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FIERA GRTICA (FO):

+ Evenis de. al menos, en una fora de Ia manguera s destavorabie de cada verca, n el msfor y peor

+ () d, ai menos. una fora de s manguera mis desfaverabie de cada verica,en o mefor y peor caso.

+ Distanca ) de, 3l menos, una fora eI manguera s desfavorable de cada verial,en o msjo y peor

+ Loss (48) de. 3l menos. una fora de la mangusra mis destavorabe de cada vertcal, en ef mefe y peor

+ Refiectance () de. f mencs, una fora oe Ia manguers mas desfavorable de 0368 veres, en o meiory
peorcaso.

+ Culm Loss (68) de. 3l menos, una s de s mangusra mis desfavorab
peorcaso.

[ p—

+ Sicpe (43 ce, al menos, na flra d 1 manguera ms desfavorsble de 0ada vertica,an o msjor y peor

+ Rango de Fotencia (W) de. s menos. uns fixa d 18 manguea s cesfavorebe o osda veries &n &1
mejer ypeor caso

+ Relacién de o slemertos aue o son vilidos para ol corect uncionamiento de 3 Inrassinciura de
Acossa Utramipco

« Relsiénde o
Urarioido.

fentos que son vildos para o corrcto funconamisnto d I nfasstuctra de Acceso.

3 MODIFICACIGN PROPUESTA

‘Se incrin en ests spartado todss s formaciones, Soardes con 15 carsctrstss tericss de los siemertss
de s insilacién, necesaros para Ia modiioacén propuesa. que dsbers garanizar &f cumpliment de los
Darimeiros oe ciliad et abaos Sn 1 SnExa | GF £xi rEGMENto. Sa indicarin, Sl mance, los parimEToS
Squienes

PAR TRENZADO (PT):

+ Disfona de. al menos, an dos pares de s manguers mis desfavorsdle d cada vertal, &n &l mefr y peor

+ Ferids d Retora de, ol mens. en dos paras ds ks manguers s desfaverabl de cac verical, &n &
mejor y peor saz0

+ Menuacion ce. sl menos, en dos pares de s manguers s desavorabis de caca vercs,en ol mefor y
peorcaso.

+ ACR de, af menos, en cos pares de Ia manguera mis desavorable de cada verioal en of mefo y peor

+ ELFEXTde. sl menos, dos o

+ Disforia Power Sum de, a manos, en dos pares 62 s mangusra mis desfaveable de cada verica, en of
mejor y peor cazo

e manguera més destavaratie

+ Power Sum ACR ce. 3l menos, e dos pare da 1 manguera mis desfavorasle e cads verteal
ypeorcaso

eimeir

+ ELFEXT Power Sum e, s menos, en dos pares de s manguera mis Sesfavorale de cada verteal,en of
meior ypeorcasa
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sistema) pars la sefal de tslevisién ansiogics y dighal =n i punto d 3c0es0 8l usuaro. se comprobard la
contridad y sfenuacon de os cables coniaes Ge I re Inerior de Usuaro Ge 125 vvendas, 35 como 1a
Ganiessin 42 48 aferenies amas

REQUISITOS DE SEGURIDAD
7.1, RED DE DISTRIBUCION Y DISPERSIGN DE CABLES DE FIBRA OPTICA.

Los adapiadores de moniale de los oonecbres épfios da Ia oseta, dspondrin en 1a cara siuada &n o
Eieror g 15 rosea d i 1353 S0e. Aeccnasa MEGSHS un TUSIS U G0 slemen ek, 4 o
foma que permia ol iere y profeon oel adapiader cuando no Ssé akado ringin conscor &ptoo en
Gans cara e e rosels,

Para vt o peigro e lsiones perscnales oo Ia maripuiacién e Ios abies e b bpica de las rades.
éptcas de a [CT por parie de parsonal no exper o on cualfcacian tcnica nadecuads, a5 puarias o
{2535 de s o de Iferoonexin, d 35 c3asde Segregacon e s rosetas épticas, exibin e foms
perfecamente vishie en su oxerio s correspondienies marcas y eyendas, e souerdo con & pariace &
G Ia norma UNE-EN £0825.1 (Seguridad de 105 proouctos ser Pare 1 Ciasfoacén de s Sauipos ¥
requstos).

72 REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD ELECTRICA
7.2, Conformicacd a .

on caricer general tant 1 ICT como o slemenios y dispostos aus ia componen cumpirdn,
‘2qusis 3specios an Ios que resie de splcacén. I dispussio en o dispuesto en o Real Decreto
TGS, e & ca nér, o = 5% Bgencass o6 sequrdss 96 malenal SCHin Gestnsco 5 sEr
tfzad en daterminados lmites de fensn, mocifado por Rea Decreto 164/1965, e 3 fbrero y o
Feal Deoreto 5422002, de 2 de agest, por ol que 5e prushe ol Reglamento iecirotécnioo para
o3 tensicn

722 Disposiién elaiva de catieacos

Con @ fin e reducir posies dferencias de pofencil enie sus recubrimientos metilcos, las
nrsdss 3 Scifioo de los Canies de dimeriscn Ge lse radks d cosed g6 camiricanines
leciriicas y los de aimentacon de enrga cictios se reslzarin 3 wavés de accesos
dspentientes peroorémos enve i y poximes tamban 3 13 envada oo cable o Sables ce trién a
12 puest a e oel st

723, interconexisn euipotencil y parialsmierto

Cuando se insiien los distns equipos (amaris. bastdores y dems estructuras metilcas
‘acoasies). se creard una red malisda de Sauipolancaliad que conscl as pares meldicas
ocasiis de odos elos erre siy 3 anilode fera de mmueble.

o loscables con porscorss metiioos de telecamuniosciin procedartss del exterior del sdfcio
serin apantlidos, y o exremo de su pariala estars conectads 3 fea local en un purto tan
orbima com e poskle 48 s nirada 1 recita Qus s & pur e MerEGnBtén ¥ MG 8 M
5 2 menos e ianca.

724 Descarges aimostércas

En funcisn del ive cerdunico y cel raso de apantaiamient preseries on la 20ra considerada,
e serconvenients otar 3 05 poriaderas metalcos de tSecomuricacion procedenies el exieir
G spostivos protectoes conia sobretansionss, conectades ambién o tamiral o o ando c bara.
La determinacion de Ia necesidad de estas proteccionss y s ciseho, suminisio @ nstalacion serd
responsabilaad de os operacores ds senici.
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) Pars s instlacién propussts:

s cads una ce ss tecnoiogias bssadas en races de osbies ds pars o pares benzados, &nredss de oabies
cosiles o an redes de casles o= fora 69bca, e se vayan a siaa, e Goberan Inou 03 Sgentes plancs &
esauemas:

+ Plano detatado de s Istaaciones por lat singuiar o lanta .
+ Esquema de pinciio decada una d a5 aces.
+ Esauema generalde a5 nuevas canalzacones de telecomuricacén del o

5. PLIEGO DE CONDICIONES.
Dabark incir:

+ Carastristoss de los mateiles: S incirin las caracteisioas tiricas de los materises aue se deben
i n 3 mtsason.

+ Frecauscnss pars garsntzar la continsidsd del senico: Se descriiin Iss precausonss s tomsr pars
garantzar a coniiuidad po os Usuarcs de os senicos  raves de Ia nstalaon exsarte, on taio 1o se.
Srouent on peicctas condioiones de funcionamerio I3 nstalacén modifcads.

+ Sequidad y sau En sa cas0 se descrbivin o resgos aue se dentfoan e Ia realzacion de os rabaos
porll empress instaladora. an furcion de 25 pecusardades de s mismos, e a5 caracteisicss 6o ey
525 form o =0 secuson
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3 EDIFICIO QUE REQUIERE MEDIDAS INWEDIATAS DE SEGURIDAD A EJECUTAR DE FORMA INMEDIATA
¥ SINPREVIA SOLICITUD DE LICENGIA

A cumpimertar cuando i informe de inspecsin ticrica de Ia edifcacén receia en sus recomendacionss Ia
necesad de sacutar meaddas inmadisas da seguiGad, Qe S coresponce cuando & plazo sehalado en el
Sresente dacuments 63 mmnents

oon e su cosnd e e
G 3 eiernca SR canaeer y SoRpiar 1% 13 iermatién contends n 1 precenis dosments,
‘omprometiéndose a siecutar e forma nmaciata y bao direccion éerioa compelents ce to33s sauelas meckas.
RS adas coma de secucion nsdets

Para que conste. frmo en o wm_
oon [Ep——
coegag e acoege de =]

Que na recbdo y Soeotsco €| enearod o diigr e obrs SaASades cama Tnentes en o pesaia nfame d
nspecon tcrica d 2 edfoacion

Para que conste. frmo en a_s dom_

Oiressibs
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5.5.7 Identificacién de Ia instalacién.

En todos o racintos de instalacines ds telecomunicscidn existr uns pacs de dimensiones minmas de
200 x 200 mm (anho x 3o, resistente a faego y $t4aca on lugar vsble enze 1200 y 1500 mm d lura
Gonds spareece S nimera G= regsio ssgnsds par 13 defaurs Frouncsl ds inspacedn o6
Telecomunicacionss alproyecio écrico de 1a insialacén.

56 Registros principales.
5.1, Registro principal para cables de pares trenzados.

1 ragtro principal e caes s pares renzados corard con o s5pS00 sucnte pars lbsrgar os pares s s
ces de Simariaciin y e pancles 06 conerEn ce salis n 2 chculo de Espaco Necesara S fendrd e
erta cus & nimaro ofl e pares (para odos os oparadores delsenicio) de s panees o regltas oe entads
SEF2 come i una y Medhs vecka & mers ce comeciores d oS pansies de £as, Sy n o ceso da
Sfesaanss o conjuntat inmokilanss con un nimero de FA Gusl & menc 408 10. &1 193 qua s, soma
miims,cos veces & nimero de coneciores G s pancles o regetas de salda

562 Registro principal para cables de pares

1 ragsra pringips! para csbles o pares ebe tensr Iss dmensonss sufintes para sbje s regletss del purto
e nerconesion, 351 como 55 G  SoP0ries PSGE=a"o% para 6 encaminaTenis e catiesy puenies enienda
S5 cuanta s i nimaro ce pares cé 155 regetas da ssids $er Ul 314 S (ol o8 0% perce oe 13 56 da
i y QU8 o G5 ss regeiss de snrada sars 1.5 veoss ol da saids, sae & f caso ce Eafics @
Goniinios o oS 5on o Pmera de PAL (U & mEnc aue 10. 1 o5 QS S8, cama i, dos vEces &
imers s paves e 1 regitss o e

553 Registro principal para cables coasisles de los serviios de TBA.

1 regisro principal de cables coaxisles ooéar con ol espaclo sufente para permir a nstalacin e lr
e repartn (ariadres o dSadares) oo s Salses oo Ganacires 96 SS1ca 56 matslen & 1
Sonexin y, 27 %4 o550, e 1o% G mentos ampifeadorss necesios

56.4.Registro principal para cables de ibra ptics.

E1 rgistro princoal ce cables G flra éptca contard con &l sspsco sufente pars Sl sl repartdor d
coneciores de enirada. aue hard a5 veces d panelde conexén y o pansl Ge conaciores de saida.  espacio

or preueto o o 18G5 princioal opes cebes sar SAGAN(S pars P 15 nataoen 88 Una Caniaas
e consctres ce eniads oue s6a dos vaces 18 cantdad de caneciors G2 sslis que o8 sl &n 81 purto d

57 Canalizacisn principal

En i caso e eificaciones en afura a canalizacén principal deberd ser reciinea, indamentlmente verical y
i 18 Sapasad U e pATa Sar fodos on Sebles NEcesarce pars (0% Snicics o tlsomuncason o 4
Sfcasin. Cusnda S nimaro de uSUIros (niedss, s, IosaSe 5 SSanASS camunss Ga 14 SCAeasdn) 7or
Pania 268 supatior 3 5, préfrentemanis <& sponcrd s M da una S outin Veriol y stendiend cxda s
& Slas 3 un nimero ibimo G § suarios por plara. En edifcaciones con dtroucién en varas vericales cada
Verical foncr su canazaodn incpal ndependients. y partran fodas alles gl ragsir, pinopal o taly somo
52 cortempla on o apéndice & de ssas especfcacones tcnas, Pars una edficacén o conjuno de edfocs,
con cansizacion princial compuesta da varss veriales, s2 garantzar Ia coninuidad de los senioos 3 o33 5
Sefcaén oconket,

En general.lss csnsizacionss prinipses debrin un osracinios superio s nferior No abstants, an ol csso de
varas sscaleras o loques e isendas en 12 e se nstal Una ICT comin para odas alas ycon caracarstcas
Consirocives aus Supangn Sinas SHurss 3 9 S50aEres o SGAUSE 38 \MIEnCs, cusenss nelnacss de
esistenca de viiencas Siplex en Shcos, azoieas prvadas y. en general,condiconaries oue imposibien &
2cces0 y 1a Instalacion de Ia canaizacin prncipal e urién e los eciios, 135 canaizaciones princpales que
Gonesponden s aseserss dance no £ ubcad ol TS, fraizsran an ol 1S9 Secuncarc o & Gt panta
Sagin se conempia en ol apéncios & Ge estas Sspecifcaciones tieicas. 13 canalzsciin disourrd prcima al
oo ae scomnseres o ssoaers
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6. MATERIALES
61 Arquetas de entrada y registros de scosso.

Deberin soporsr s sobecargss nomaizacasen s oo  f S ol e, S eesuin confoes 35 5pas e
umplan o spadfcado n 1 Norma UNE-EN 124 Dsposoio e cubimier y d clarspars o de craiacion ut2a32s
o psionesy vehiouos.Prnpios d consuosin, arsayos de o, marcado,cone i caldad) pr a Case 8 125,500
na'carga de o superor 2 125 KN, Desern fes  grad e rceceion P 55 Las arqueas de eniada, adms,
spndran s cae de sequidd y e o pics ara o G caves & redes opuesia 3 as enradas da conduclos
Siiados 3 150 i 4 v, @ Sopo s i 5 € K. 5 rssimii cooes on 5 crsceratoss renores
125 et quecumplan con s Norra UNE 1331002 (aesicuras i reds e soamincadonss. Pane 2 Aretss
yeimaras de egso) Enia g dterin fqurar s ighas T

Los rgisrs de aoceso se pocin'

5 Pracicandoen s rur o paed d  schacs un usso s 5 dimansionss 8 rchncidsd ndesdss en f sptsc ., 2
125 predes el fondo y ataaes pereclamenteerusos. Debrin s perecamenta carados con ura 1pa o puea, 2o
cioe d sequids.y e un ceco e garanic 3 sldr  rdefomaiidad de corie

) Empotranco an el muro una caja con a comespendiente puata o ap.

En ambos casos los ragsros fendrin un grado de profecsién minimo P 55, segin s UNE-EN 62208 (Envoertes
vacias desinacas 3 s conjtos ce aparamsa de bajafensién. Reauisios generales). y un grado I 15, seqtn
UNEEN 50102 (Graces e proteosn proporcenados por 13 srvoivartes de iterses eicticos corra 103
impcios meciricos axeros (c50go 1) Se consigeraran conformes 0a 12Q S 0 asoeed o8 carsceristons
couivaentes 3 los clasiicados arierrmante. e cumpian con 12 orm UNE EN 52208

62 Sicteme de conduceién de cables.
624 Tubos:

Con caricer generl, @ ndspendsiamerte de que esén ocupac 153l o parciments,fdos 0 s  a CT ssarin
Cotn oo & CorEApOnAE M QU s IS 5 a9 G MmEnIIETo 5 & hseeTucArs. Dans U s 38
Smire de soao gakanizado e 2 nm de Gmeb o carda plsica e § rm de e, sobesais 200 m en o3
exenos de cada o y debrd pamanecer s cuando e prod.2ca a prmera o i enies coupacienss e s canaizaoén
En st o 020, o elemerios 6o gada o podrin se el

[P —

tema. de eriacey pincpalserin de pared nerc sa

Los tuhos serin confomes o estabicico &0 a parte conespardlanta ca 1 norma UNE EN 50083 o UNE N
57560y Sum caractersioss minimes evan 25 Siguentss:

Tipo dewbos
Wonte superfioal] Montaje emporada | Montae enteradol
0N a0 BT
TpaaR=sEN

Caratristoss

Fecsanin s s sorpresin
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Tomsos i FrE—
. P e e
essenda s coresione | "R | TR TS s
5 (Clase2) (Case2) (Clase2)
 Prosiedades elécroas Swiow MNo decaradas. Mo declaraas.

sécrmanane

eisienies 2p| o popsgaior | Noppagaior | Nodecrads
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WEDIDAS PROPUESTAS EN ANTERIORES INFORMES DE INSPECCION TECNICA
DESCRIPCIGN:

‘GRADO DE EJECUCION DE DICHAS MEDIDAS
'DESCRIPCION (siempre aue no hayan sco inaizadas las medicas,especifcue o metio ool rerasa):

EFECTIVIDAD DE DICHAS MEDIDAS
DESCRIPCION:

FECHA EN GUE DEBERA PRESENTARSE EL PROXINO INFORME DE ITE:
DIRECCION:
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Como consecusncia de I existencia de diferentes tpos ds redes. tanto de simentaciin como de.

distinuciin, los panels e conaxién o regletas d envada, Ios panch
53, y oS laigUlos oo nierconexon sdepiarin disisas confguracionss (v apéndices 5 8§

e conaxidn o regetas de

o consecuensa o punto de Inaroonexion sdopiara 55 Sguiens reaizaciones

2

b

o

Punto de nferconeiién de pares (Regisro prinipa de pares).
7 Regetas o pansles os conexién de enirada.

‘S aservard espaciosufceie para alberga os pares e s reces de limentacin: en
ST cieuio dl 2spac necesario 2 tenad on cuenta que el nimero fial de pars (para
‘odos los cperadores 6o senicio) de los paneles o regletas de enirada sers como.
minimo una y media veces ol nimero de pares e s panses o regetas de saida, salvo
i ol cas0 ce 2afcos 5 conunios nmobilaros con un nimero de PAU igual o menor
G0 10, 21 o2 QU ser, oo i, dos veces o PUMErD da pares Ga o8 panies o
Fageiat de saida

) Regietas o pansles oe conexin de saids pararaces de distbucién de pares erzados.

1 pani ds oonexin o eglets e sl debrd astarcansiuido por un e repsrtdor
oo oo tarioe coneciores hambs MSLIS d8 osh s (FUAS) com. stormetsss
e pares renzacos constiuyan a red de dissiucion o a edficacién La uniée con s
Fegares d eniasa 8 resiaies mecien's Sugulos = misreanguon

i) Regitss o pansles os canexién de ssids para races ce distiuciin e pares.

s regltas o pansles ce consién ds saica sstarin formados por antss parsss de
Contacios samd pares consiyan 4 120 o6 dsiibusen 68 s adhedciin, ALMIAMS 36
Indcarin (s pirses e Gonisitos g6 s parce de 15 red G GerouLen
Gormesponden 8 (o2 Sansciores s rcseta d o purtos s 300850 3 s> (PAL). Ls
Cniin oo 15 regiete ce eirads s reshzard medante sigulos o6 misrsonesian

Funto d nterconesién de cabis coaxisiee (Regiaroprncpal comvil).

Pars of caso de redes de alimertacén consituidas po cables coarals, fano os pansles de
Conmit & regeles e anivads com oe. Sauda. aeberén Sstares 3 5 fopaogis de s e de
Gmuiin i o sdfcsciin

) Red de Gsibucibn en ssvela. En of panel de conexién o regieta de entada estars
consiido por los deivasores necssaros pars slmentar la rd de disroucion de Ia
escin Sayss <aldss estarin dotadss san conscores o F hembrs cotados con s
Cormespondients crga. snt-vciabis, £l panel o conestin © repata o saids sxars
Constidn oo lo propios cables Ge a s de disviuién de I edifcacién feminados.
o oonectores 5 F mach, dotados 53n 13 o6 SURAEnte Somo pars pELY posolss
reconfguracionss.

) Red de distibucion en ook ram. Tarko l pane e coneién o ragleta de enrada como

1 s ssida. asarin dotados con tanios conscores tho ¥ hemors (enirads) o msen.
saica). como &ooles constiuyan  red de disroucién

£ espsco interio del et prncips ovmia debard sersufSente pars pamitr s nstslssin
e s caniad de clemenios Ga repark con tantas salidas como coneciores de saca cue s
nsiaen e & punio Ge insrconesibn y, en 5u caso. de Ios Slementos amplfcadores

Punto de nferconeiién de cabes de ra Gpfoa (Regier principa 5pco).

Pars ofcaso e edes de simentaoién constiidas por cables de fors éptca, se recomienda
e sus Tras sean frminacas en coneciores o SCIARG oon s comespondlente sdaptader
25rupados an un reparior de coneciores e enirada, aue hardlas veces G panel e conaén
oregita de entrada.
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INFORME DE INSPECCION TECNICA DE LA EDIFICACION
TECNICO REDACTOR DEL INFORME

NOVERE:
DIRECCION:
ELZroNO:
FECHAS DE INSPECCION:

PLANO DE SITUACION DE LA FINCA O EDFICIO.

FOTOGRAFIAS DE LOS DEFECTOS ENCONTRADOS (por faver, nténtese oue 52 vea claramente a stuacién y
estaco ce los scuipos deterorados)

DIRECCISN:
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secoion 2

PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y
SISTEMAS DE TELECOMUNICACION EN LOS EDIFICIOS Y CONJUNTOS INMOBILIARIGS

PROTOCOLO DE PRUESAS PARA LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ¥
"SISTEMAS DE TELECOMUNICACION N LOS EDIFICIOS Y CONJUNTOS INVOBILIARIOS.

1 TITULAR DE LA PROPIEDAD, EMPRESA RESPONSABLE DE LA ACTUACION Y RELACION DE
INSTALAGIONES DEL EDIFICIO O GOMJUNTO NMOBILIARIO.

Nomire o Razin Sosat
Dirsssién 1 viviendss LocslesiORinas:

Thsrde s =
propaced | P

Frovcs: s,

NE: Teéiono For

Nambre o Razén Soci: Sracon Tedtonc
Auordzis |
Revsan N oo Regsiro Empresa Coreo sactinea: Fa
Insisaders

Nimers de Registo o epadienie
Relcion e Instaaciones  verficar (marcar con una "X
0 Sistema de Contol oo Acossos.
0 Sistema de captaci, ampfiacién y distibucién de seFales e radoafsidn sonoray televsién
1 Sistema de Tasfors cspontle i piicoy ce Accesa 3 Sandi Anchs.
1 Invassirucurs s Acosso Ulrarripc.
otes

2- EQUIPOS DE MEDIDA UTILIZADOS:

Eavoo s oselo Wseris | Observasionss

Nutimetro

Vegdor i resstena de fera
Sonbmeta

O — o)

Anslizscor Certcador os recks

Mecidor de Potencia bcay festeador
de fioa bpica monomado para FTTH

Medor e impedancia

Vigdor e asiamisnta

Otrossaupos (se_desortora 190
marca, modo y 1 de sere)
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PAU de cada vivienda consctindose 3l distrbuidor encargado de repari la ssfis en la red
it ca oo uauano.

3.4.4 Redes de dispersién de cables de fibxa dptica

Se insttarin tanios cables de fora Gpica Se acometic como resuten recesaros pars b Ia
demanca pravsta on cada ivenda o looal y trminarin en sl PAU Ge cags vvends en 1a rosea
comespordients. £l smpaime o coninuidad de paso ds sstas foras Gpicas en los punios de
Sbean, <8 resizars s2gin o inciosao an & Spariado 25,21 el praseris anero

35, DIMENSIONAMIENTO MINIMO DE LA RED INTERIOR DE USUARIO.

 apéncice 13 e Ia presenta norma muesira un ejempo fico de Ia confguracin de a red infror de.
35.1. Red de pares trenzados.
3 uensse
£ pimero ce regisos ce foms equipados con BAT ser de uno por cads estansia, exchidos
Bos  asteros. san s minma G dos. Come minim, &n dos 68 of répEros dé oms <6
Couiparén BAT oo dos lamas & coneciorss ambra. Simenisdss por Scometass oe pares
renzados ndepsrienas procedentes del PAU

b1 Locsies u ofinss, cusndo saé defnida su distbusin introren scarcise

£ niimero de registos de foma serd de uno por cada estansia, excludos bafos y trasteras,
auipacos can BAT con dos fomss 0 canectoss hembra. Simeniacas por scomeidss e ares
reraados ndeperdienes procedentes cel PAU

) Localesu ofinas, cuando o esté

it su disnbucién en lant:

Mo se insatad re e G ususro. En este caso e sefo y dimensionamisn d i raq
intenr e st 55 com. S resizsa5n ftra, erh responsabiissd oa 18 propecad cel
localu fsina, cuando se secute f proyect de distbucién en ssarcia.

@) Estancias o nsalaionss comunes oel e

£ proyactsts definré sl Gmensionsmento ds 1 rad intenor <0 estas sstanciss fniendo an
cuta s fnidad de |2 estancias 25 prestaciones previtas paraa edfcacin

352 Red de cables cosxises.
3 vwensse

Sa intalrin.y simantarin oon o canssoondisns cable coswaldesce sl PAU. dos regisos
& oma, sqUacos con s coresponderie s, en dos estancas dieranes de 3 hiencs.

b Locsken

No e instlas red intrior de usuario En este s, f disefoy dimensionamiento dea ed de
cabieads cowaal i com su reaizacion fuur, sr espors3siicas de 13 propiedas del ocal
ofcina,cuando se ieote I proyectsde dstbucon an estanias

o Estancise comunce.

£ proyactsts definré sl Gmensionsmenta ds la red nteror <0 estas sstanciss feniendo.
cunta s fnaidad de s estancias 35 restaciones prevetas paraa sdfcacn

4 PARTICULARIDADES DE LOS CONJUNTOS DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES

1 spéndice 11 de a presente norma muesta un esquema general tico de Ia coniguracién de a ICT para &f
‘250 d conjurtos de vviendas nfamilires
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622 Canales:

L cansies i conformes o sstblecdo en s e ds noriss UNE EN 50088 y us Gsrsetarsioss minmas
serin las Sgueries:

Carscteristca Grado
Aturs: = 17 mm Aurs:> 7 mm
Oimansién oel sans! ¥ o
Bsse =50 Base > S0
Resistencia 3 mpscio Mayigera i
perstia de talciiny seveo JEc=T=e0% ECREET
Propiedades sléctioss | Contruidad stéciicalisante | Contuidas sécticaiisiante
Restnie sl pererasindeoen it T
Resistenda 3 a penetracion ! 3gua o cesiarsds. No deciarsds
Resistenda 3 3 propsgacién e a lama No ropagacor No propagador

Lss csnsis metSioss caberin presentar somo minime, un reSiEn>a 3 I3 comasén Scuen 3 Sigs
para oo Sstems 4 conduonin da canles
623 Bandejas:

L bingsjes srén conformes 3 o sstabissdo en s noms UNE EN 81527 y sus carscteristios minimas serin
1as siguentes:

Corateritoss

Fesenoa s g

[Temparatrs 5= rivainy s
[Fropsades secreas Contmatad Sz

[Fessnca s s soroain (]

[Fessenca s s popagasen e a o o propagadr

[CPara msmsoioss on e, 3 reanca 31 coros sk de szse &

S presumirin conformes con s csractarstions ateross (s bandejss que curpln  narm UNE EN 81537
(Conhsonin de cables. Sstamas oa bandeas o6 bandeas o sxcaere

53 Registros de ence.
S consicararin confomss s regisos ce eniaos ca carscterisicss equivlenies & os Gasiiosdos segin 3 o
Sigusrie, que cumplan con s UNE EK £0070-1 (Cajas y smichvenies para sccesorics séciices en nsialssones
Sorcas Ty pare uso domistca y sndlogos. Farie ' Requstos gereracs) o con Is UNE EN 62208

(Envolventas vacias destnadas 3 los conjurios de aparamenta de baja fensén. Requsos genarais). Cusndo
St n ol axteror 8 ko s serin oonfomes 3 ansayo 811 ca 5 e norm,

interir Extrior
o 3 5
UNE 20224
220t x 5

unEEN 0102 ® 7 n





OEBPS/images/RD_346_UNIDO_FINAL_fmt95.jpeg
53 Niveles de Seilen Cabies Coansles (cuando existay patenezoa a 1 propiedsd) Se madrin s siguientes
et 5 menos. n dos cabes cosiaes d 55 vericales M deaveranies e 5 metsscin

e Fracusncas (M) | Aenuacen Refarence
- e

0 irabRama < 2048
B e

& e

5.4 Nieles e Sefial en Instaiacién de Fibra Opi (cuando exsta y peienczea a1 popiedad):

‘Se meciin los siguisnes dutcs, 3 menos, en cos forss, e 3 exvemo de lss verlcsies mis
Gestvorabie i 13 ntasede.

e e Y e
o
o
=

5.4 Contruidad y resisiensa de s foma de fera

T A tora gorera ae o
Conesén: | (1 A tera sxcusia

] O circonstancas

NECESIDADES O RECONENDACIONES DE ACTUACION (3 55 hubars.

(Se deberin explca y fustioar con croquis o fotografias las actuaciones comectvas que e esimen
Tevar 3 cabo fas la revison reaizada).

B B % w2

L revisn b s resfzada oe conformydad can s disposiconss Vgentes.

Fima y selo oe 1 empresa nstaladra s felecomuricacién
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Py Ositn
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‘Com resultado del mismo se indicain las mocifoacionss que e5 necesard reazar n dicho sisiema para que
o3 usuaics puscan s corectamente dichas ser e,

2 SERALES ADISTREUR

Se icenticarin tocas las sefses de radiodfusiin sonora y tevisién digtsl tamess cus ss racben &n &l
mplazariants s 1 Sena, y 56 MaGran o8 Pales ce cads Una de €135 pira tErinar EodRs puscen Sar
Gisbuces, s coms. SqUAIRS vt dspongan dé fis hablianie &n (s 2o, sundue focmvia no emitan,
‘2compafiands estas s de uncalendario orentato de puesta en senico. Se roceders en & mismo sentds
para a2 sefles prooeoentes s Satéte qus 1 progiedad ceses st an 13 metalacion

Se establecer, de scuerdo con I propiedad delinmusbi, 1a elacion de sefals 3 distiout, defando oara la
Geciein scordada obre s 7S GORAIS famasles Qus Ao pusdan ser Ssnudss por ot ce ST

3. ANALISIS Y EVALUACION DE LA INSTALACION EXISTENTE

En funién el acuerdo oon Ia Comuridad de Propitarios y medante as comprobaciones y medidas que sean
necesarias s definin los ecuipos y matariles ue consityen red xisent, s niveles de sefl capiados en

s y e finotn Ga s eaactersboss senoss, caniGenSs o NSASa ¥ Esscd de consenadon. 35
itabiacert

+ Radiodiusion sonoray teevisin il temaste
3)Nieles o= sefal e salda del smpfcador e cabaoera para cada uno de o canales mistpes aue taia
b} Niveles s sefis n tom s ususioen f mefor y peor case.

)L ralacion e los slemanios qus o son vaidos pars 1a recepeién e s sefales de radiodiusidn sonora
Jtdesin ages.

)L eiacién e fos lamentos que son valdos paa l recepsin e ls sefles de ragoafusin sonora y
aevaon dgtl

+ Radicdfusién sonora y eeviindigl por satéfe en ..
) Novsles s s e sl del smplficadar i cabscers pars cac uns de (s polandades a dstiour.
b} Novsles s s en o d ususrioen o mejy peor o3z

@) La reacén oo os slementos que o son valides para Ia recepcén de s seRs de radodusin
socray teavsién dgial

) La ralacibn e os samentos que son vildos para 2 recepoiénde s sefises de radodiusién scnora
eisién dgial.

4. MODIFICACION PROPUESTA

Se inciin en ete apartado odas las nformacionss. scordes con 135 caracteisicas téenicas deIos slamenios
de s insilacién, necesaros para Ia modiioacén propuesa. que dsberd garanizar f cumpliment de los
parimetros de caidad sstalecos en ol anaro | ce sste. Regiaments. Se indicaran. 3 mencs. os parimetios
Squeres

+ Nieles de sefil medica a 1a erirada 6 la ivenca, ofcna, ocal e, n I casos meor y peor, o &n ¢
primery i o ce dervacén oe caca nea oneal

+ Fespuesta ampitud - recuencia mecida (Variaon mbima de 1a aenuacién  dversas frecuencias, en o
meier ypeor 2250

Se anaizarin espesialment los problemas de ifederencias que se pusdan presentar, proporiéndose las

Solucones facicss cue sesn scscuadss

e inciré un ouscro resumen can los siemsntos que companen 13 insialasdn & madfcs, ncioands 103 cue
Sisten los 208 deben oo araresy ot s dsben dearanres.
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AnExow

Secsién1

Inspecsién técnica defas infaestructuras de tlecomunicaciones de a5 edificaciones.

Secsién2
Dosumento normalizado para 1 realzacin del manferiimiento deIas infraestructuras de
esomunicaciones ds 1 saiisscionss.

Secsion

Documentos normalizadeos para s realzsoién del Aniiisis Documentado y del Estuci Téenico ds 3=
ofrsesiructuras da tiscomunicacionss de 5 sdifeaciones

Introduccién,

Lss inspsceionss téonicss ce adfsos san un reconcemianto Gblgstro qus han de pasa 3 edficssonss de
més de 20 aios oe anigiedad, y que s leva a cabo cada 10 .

Los syuntamisnios, uisnes tenen s obigasin de hioer cumpl ese recangaimirio, establecen messrismos, 3
ravas da 25 geransas de urbanism, para niear o3 pazos en los aue cada eGfico Gaberd pasar I3 nspecson

Extas mspeccionss son cblgtorss pars todos los saficios dal pais, 1o cusl mduye scficos da viiends,
ndustias, o, ooslet 5 o comercides. smasende. s, Trsdsondments s han vands
nepcoonano s iress relacionadas on 08 slemsnios consiruchvos 38 msyor inadensa sabr s sequrdd de
13 2afcasén y de us oeupantes: fachads, oubier y esbuctis.

o obstante, o Texto Refuncido eI Ley de Suel, srobado por Real Decreto Legiiativo 22008, de 20 de i,
tablace &n 20 anioia § (Carman o del carscn e proped dl sulc. deisres y cargss) s ‘Sl Cereeno d.
propedad da los erenos, 125 instalaconss, consinccionss y sdfcadonss, comprende, cuaauera que 563 1a
Siacin &n qua 56 Sneueniren,lo Gabares 4 cadicaros 3 Uso% Qus o chan mocpSkbiss con s argenasdn
ol y roanisica;conservaros e la condicionss 1egaes paa Serir e Soport 3 oo Uso Y, n 1090 <3,
e 15 de seguicad, sabrad, accesiiicas y omato legamerte exighles: 35 como realizar 1os Fabalcs de.

“biftacén nasta dond sloance o deber lega de consenacén. Esis deber consHur o imis e las
bras aue deban sscutase 3 cosa o2 05 popletarcs”

‘Asimismo, a Ley 421080, de 21 e jullo, sobre Propiedad Horzontl, reformada por ia Ley 69 de 8 ce abr,
tabiaos 2n = o 10,1 qu8 22 OHgacon de 1s omLead s F4ar2acien Ce 58 oords neceaas pars &
26eossdo sostarimento y consenvacén del inmusble y Ga sus senioos, de modo. e redra I3 debdas.
Crustraies, 46 st dad. habiaIias, socealbdad y SeguEsc, EN (o2 SEnicios comnes
ieciacos s Encuenan 58 ASSUHLrSS SaMUS d t Scomiricaciin d s Sdfcacion (o 17

Por o, 1 Ley 3511269, ce € ds novismbre. de Ordenacién s la Exfcsoén, sduce oras moos cue
complementan 55 exigencias e as rormas Ge mpulso 3 sociedad de 3 formacin y f conocimiento. 261, &n
S tielo 2. stabiece que. con o de garanizar s Segudad de 53 parsons, o bienesta de s sovsdad y s
orteocion cel medo ambiente. los edicios Seberén proyactarse. consinurse, marlenarss y corsenvarse Ge tl
forma e satsfagan los requisics bisicos siguientes relatos 3 1a funcionaicad de ls edicacén () 23)
Accaso 3 os serviis de falecomunicscin, audovsuales 6 nformacén de scuerde con o sstabends n su
nermaiva sspectios

Por s, an s seocién 1 del prasente anexo, s raifan s documerios reltivs al estado en aue se enouenen
55 infrassiciras d t8comuricain G 1s Sdcacon GUS & 6 procas G resizaden Ge 13 Inepecoen
Técni de los EGf0s, ITE. qus inluya 3 supenisién de astes inrassinucuras, se han ce cumplimentar po 13
idad aceadioda pora i eaizacien o8 s s,
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55 La RGCS debe estar conectada con el PAU y con Jos cuadros eléciricas para que su instalacién
<2 szncila. Con t i desce &1 PAU se fasitard &l scoes0 al s Siéctico prinGpsl s s
"nrenda. sitc donde 52 daiieran de Shuar s contadorss o 03 slementas niErSGos Gt mecds
ASi 6l ogar digtal desde suconoepoion s basios, Sebard contar con un conducio seioonal
‘descs o PA hesta iono ovads slécirea,

e defnen an Is tabls que 5 recops s Gontinuscidn, los nivelss del hogar dgia” (ves) sob Is bess de los
SErvon melantago. Un mogar GORaT. Gapencenco 4 s el Sens un minima g sanicos molanaes

(Cada grupo de senicios o raas.se desgiosa en los seniclos propiamanie dichos, En 25 sguentes coumnas se
muestan s infaesinuctras y s Gspostives necesanos para que 52 pusd dspone del sevicd. En 3 siguirie
Golamns, 3 custa,“Uboscén” e 7ata g maskr, st s UboS56n SIOpISTENte dcha. Gamo 3 debe xSt (s
Unioacien s sbia a nastrics)

Lo i pars daterminar o 22 skeanz3 oad una ce o res niveles ds “Hogar Ggia” 2on los Sguinss:

+ Para soanzarcada uno de s tres ivels, o hogar debe disponer de un nimero minmo ce seniios
¥ euber odas s &re25  grupos de senvios

+ Los serois senen dférentes ncinsidsdes que P 500 sondersdes. Ls sums s s fnconsidsses y
oo 52 S0 SSRGS P8 3 LA ARG 8 0 S,

1 hogar ighal bisico” — y todos los demis — deb posesr iodos s senicios y s fncionaidades
dascrias anla Tabia ce Servis (documenio adunt) y estar ene os valores sealades ena tola
Qs 55 muRsia mis auag. Actgor S sorinUanda con o g Ggia bai. 13 puntiason
Qus d2oe ootner valorands lo o ferentss enicics, deos esta £nt s E0y 100 puntcs

+ En stas puntusciones = debe respata os intervalos aus 0ac e d senviios db fenar AS),por
Slampl Santinaando con un Toger GGl Bk’ & un tots de L puntuason ca 100 Aunioe
miima, 52 ha conoedido 3 Ia Seguicad un 16% ce I purtuacén (03, & Conol de Enorno un
25% 3 Efcencia Enargatica un 25%,  Ocio y Enireenimiento 5, 3 Comuricaciones un 153 y 3
‘Acoaso tecaciv 3 Comtenidos Mutmada on 195,

1 hogar digta bsio” tambin pued sloanzarse con una puniuscidn de 50 puros siempre que os
mistos spiezan con los minos SeAssdo: 15 g8 Segundsc, 15 da Conal 38 o, 15 de
Entencis Enargibis, 10 62 05 y Enpetenimants, 20 i Comuricasinss y 5 g8 Accesa Iarscivg.
3 Conancos Mistimads.

+ Delsmamams

52 puscen svaluar Ios ‘hogares dighales medio y o'

TABLA PUNTUACION NIVELES HOGAR DIGITAL,

heceso
isag |Contelos| Efvnoa | Csoy anas [Inerachvo 3 Puntuacién

Servicios | Ssguidad | "Evomo. | Energétioa | Enretemimento | SO S90S | Gontoidos | Total

Hitmaca

Hogar |50 s w s | = o E3

digil o[ 45 w = s = o e

Hogr | a0 as © 0 E) B 0

aigial + |

medie | ® = E o E) B £

Hogar |15 2 S o E) s 100

digial 1 |

bl | & 5 o E) s

A coninuacén,se aduntaa tabiade serviios complets:
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) Red de dispersidn conattida por cables de fibra Gptics.
1 punio e acoeso fusua (PAU) estars formado por:

0 La rossta con tantos conectores SCIARC (y los comaspondienes adspaderas) de
rminaoén como fibas éptas d s cables de scomeisa s hayan nsaledo en 13
de dspersizn

) La uridad de terminasin de red dpica aue se conectars par una parte 3 I3 roseta
Gescris & o pamafo antenr 3. por Gha. 3 1 rec merer de usua g 1s ICT. Ea
Cricas ca terminaciin 4t 3 QU propareions a e s o8 ko de 560820 3 2
ifaranes Shnicios. con S5 (a5Hi3cs SmUtinESs coma et 68 con y pun 4
prusha’. Cusndo ias ciraunstancias asi Io aconsefen. poera ser nstalada fuera del
Fagsro determinacin de 120 En los cas0s en que sea suminsda por o operador de
Senico,y an tants marienga su propedad. éste serd responsaiie de su nsacEn y
o

) Red intrior oo usuaro e pares benzados.

£n s exramos e as disranizs rams de Is red inteir G usuio d parss renzacos,
bioados on o regtro de terminacien da red, 52 sauiparin cenectores macho minatra de
ocho vias (R4 en estos exremes e dejar una longitd e cable Sobrante con s sufcerie
Polgira com par g 3 ualquers d 12 pares intarioes de los dferenes compartmentos
ol 52 eminatn e red. Esos miemos exvemas s dentfoarin medante siates
(aue ndicarn 1 cicasiin s anecior s 52 besas de soossa de termnsl (BAT) 3 s que dan

Asimsmo,_para que exista una contiuidsd enre 1as regietas de sakda del punto de
intsroneriiny sgunss o a bses 62 acceso de teminal (SAT) da 1 ed o da ususrio
e pares treraados, e nstlas en o regist d ferminacin de red un accescro K
Pasivo que, por uns pare. sstard eauipaco con un laigullo Texbla erminado en un conecior
mocho minisira de Soho vias, enchufado a s vz &n U conecor o rosea de teminacén de
13 Ge a5 liness e Ia ed e dispersion . por o¥a par, fanga como minimo (anas bocas
Pamors mishia oa ocha viss (RUSE) s &sancies senicas s 5 e terr de Uasar
pares beraados.

) Reg intriorde usuaro d cables conciaes
Los exrems de lss dierames ramss oe fs rad inericr oe ususro de cables coisies,

Ubieacos,an &f interor de! registo de farminacion de red. debicaments conecioizacos, se
Conactrén 3 dior Smékios dentfcanca s BAT 413 aus prestan S,

1 disefo, Gmensionado e nsalacion de os punios de acoeso alusuaro sed responsabidad de Ia
propeda e ' ecfoaoion

254, Bases de aooeso terminal (BAT)

Siren como punto de Seoes0 de los equipos frminsies o fescomunicacion dal ususro sl el
5o a1 e Infair de suvio mulisenvcio. Dependende oo 10 de rad teror, a conexin de
AT e rasizars

) En ol caso el cableado o pares fenzacos, s hios conduciores G cada rama de a red
intencr 2 conécirin 3 o8 & cantactos a8l canecior RUAS hemors miienra 96 & Vs da 1
BAT on s teminer,

b Enelcaso de cablead ooava, os caies s consctarén 3 s taminales 0 F de s fs
con carga 62 e apropiados 6= a BAT en qus ferminen

£1 ssfo dmansicnaco e nstalssn ds L bases de acoeso de ferminalserd responsabisdad oe s

propietad o ' st ssoin.





OEBPS/images/RD_346_UNIDO_FINAL_fmt3.jpeg
irounsiancia. y exgir que los slemenios que conformen 13 infrassinuciura dispongsn de s
Caractrisions téencas neoesarss para garantzar 13 debda proeoodn  as sehas del
S ae meusin, e 3 SeRaES 46 oS SEnvs Qus b 5 mencionasa suboands

416, S sberin disrbui 2n 1 ICT. o manos. aguetas seiles corraspondienes 8l seni plbia
e raio y tlvison s qus e refere 3 Ley 172000 de 5 de oo, ce la rado y a levisin de
‘iularidad dol Estade  a 105 Servicios que, conforme a o dspuesio en a Ley 72010, de 31 da
marzo, General de la Gomuricachn Ausovisusl, Sspongan del precepio fiuo hadifante
Gerive e &k seonal cone <8 Sncuanis usd o) PTUSHE SEmprS GUE presenten &n
ST unta d captacen un ivel s rnsad 4 campo Supenc =

Radiodusiin sonora trrstre

E— e | S50 frsanin | nereucanoo
[ —— B [ asm0 |«
[ —— Utano 1020 e
[ — Gren sutea 100 B
e [ asmo | w
e [T [ asm0 | w
e —— Gran ouaa 1020 B

o B w020 B

Teeviiin tareate
Tipo de seial Banda cefrecuncias (e) | Intensidad campo (4S4Vim)

— | m0cse20 [ et

7 Los paranetos o carcasoe 1 ol Lo dstaleret esavedios o ¢ panaso 45 e @ presere
61 g 1 & NER 0S4 e 5 ot s 2398

4.7, Con independancia de Io dispussto en i punto arierir, os proyecics que defnan s (CT.
inclian fodos Ios slemarios necesaios para a captacin, adapisodn y GSTouGian de o3
anses de teeisién taresir . ain o estando operaios an I fecha en que se realzan
o8 broyects, @spongan gl o habiantey <n ouya z0na de cobertura pravit se noya &
Iacaizanon ca s efoasen oot el proyects

418, La ICT debers estor dsefada y sfecutads, o o aspecios rlatvos a 1a sequridad slicirca y
compatiticad deckomagnétca, de manera aue se cumpla o estasecidd an

3 Ls Direcua 200815/CE del Parlamerto Europe y 6s Consep, 6= 12 de dicembre de
2008, relatva a 1a sproimacion oe 25 agsiaciones de los Estados miembos sobre ol
materil Siotico desinaca 3 ulizarss son cersminades lmice de tersin £ Resl
Decret 711388, de 5 e enero, relatvo 3 las erigencias de seguidad del mataril
iincn desinada  se uiiead o Ceterinaos (atce g Enein. desardlada por 3
rden miisaral de 5 de uni d 1985, Deberd tenerse en cuerta, asmism, of Real
Decreo 15411035, de 3 e febera, e modifca e Real Decrel 711685, e & d enero,
Srtenoements cade.
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ANEXOW
Especificaciones téonioas minimas de Ias difcaciones en matera de telecomunicaciones

1. omuETo

Estas aspacifcasionss tcricas astablecen los requisios minimos que. desde n puo de vista oo, han de
cumpir 1as canalizacones, reciios y slemenios complementaros que albsrguen Ia ifsesiuctura comin de
eeaomunoscanss (ICT) pars FSHtan & despiegus, manenimEnt  Easrasen, Saniiayendo de Ssts maners
S Fosilitar & cue o8 UsLaio nsles scosden 3 ot sen0s ca teEcria HspoA 3 pUaED (STOP) y & 2
Senicios e elacomunicaciones Ga banda ancha prestados po cperadores de redes de tecomunicacione,por
Gabls (TBA), o por aperscares de sanicos 45 Aoeeso madmbso (SA) y 3 Iof senvicos de redodfusEn ¥
evsn (R,

Enfos apéincioss 1 3 0, de las preseries sspecicaconas tionioss, se describen gréfeamerts Ios trminos y
defricones izacos 310 g o6 sse sners

2 AMBITO DE APLICACION

Entodo oas0 laspresertes especioacionss tnicas srén de aplcacibn oo career general 3

2) Todos los adifies y coruntos inmosiario en fos aue eista corinuidad en a edifcasi. de uso resdenial o
o,y 523n 5 o G nuava Consiriocion, que 2sten 3209605, o deban cogerss, o rigmen de propiedad herzorial
ecuiado por I Loy 481360, Ga 21 G4 ke, soore Propiecad Horfzonta, modifcada po 1 Ley 811022, ca 8 de
Sy

) A los i cus.en fodo @ &n parte. hsyan S S83n Gbjta de SmEndaTiEnta por sz supsrior 3 un 350,
Sahvo los qus lbarguen U S0 viends.

o cbstase o saror,estes sspesifioscianss podkin sene Gamo rsferencia paa otos pos de sdfscanss na
incidas n os pirafos anteiores.

3. TOPOLOGIA DE LAICT

Ls infsesimotrs que soports ol scosso 3 los sevicos de talscomurioscin contamplsdos en sstss
Sepeofeasones tioncss, pars scfacones como (o2 SEASacas G al pirats 3 dal Spara sraror
TeSponcers 3 os asquamas retejados en Ios dsgramss o plaNGs 59 Molidos cama Spencess 1y 2 8 S

Dicho ssauems assdece s s nscesidd de astabisosr o mansrs cisrs os diferens slamenios que canformsn I3
1CT 6 s afoanén y qus pertan soportar los @sinios senioos de elssomunioacén

L rdes s simentciin de ko cisttos opsracores e ntaduoen &0 1 (T, porla pr nfrcr G s edifoscién
3 avés de s srquet de enraca y Ge 55 canalzscanss exems y d enabe. Srvesenco & punts Ge entads
GEnerl G 18 Scossin y. por S DA SUpERCr. L4148 Gl PSSAMToS y G 15 cnsizario d niace nasts 12
Tegetos prineles Shitdos &n 105 reanics da nslasoncs da mlecamimsditn. donds % produ 8
iriroamesén con'a 2 6 dbusion i 13 1CT.

Ls rac ce distioucidn tiene como fcién princpsl levsr 3 cads plan s s ecifescin lss ssfisles neossanas
para simentar I red de ispersion. L3 infoestuctura que 13 5090ra & compuest por 1 canalizacén prncipa
(308 U 1o ecinios 52 st sconss 6 tlacomricas n fancr y SUBErr y RO o8 egSos PSP

Ls red de dspersin se encarga, dento de cada panta de a adfcacién, de levar Ias sefales de fos dferentes
SEniios de eecamuncacen hasts Ios PAU d S48 USLAG, LA reSSichra QUS 5 sopori Set fomads por
12 canalzssin secundani s regisbos seoundarcs.

Ls red interior de usuario iene como funén prinipal distbu Ias sefises de los dferenies senicos de
Iecomunscin en o tarr e cada vencs, Gicng. 1658 © Setancia somin G I3 aifoscen, desce o PAU
hasta 125 diferenies boses de acceso de faminal (SAT) ds oaca usuario. La nfraesirucura aue I sopora esth
formda porIa sanafzacin irieror i usuark 05 ragstos G teminacién de red  oe oma
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E rivel de intensidad de campo minimo de la sisl nterferente que produce una
pertrbacion que empleza 3 ser peroepdie en Ia salda del conversor de bao nid>
Gl 5 5 Sniracs 4 85468 un vl i o 12 eFl des2aa 1o cebers ser mfecr

Rango de frecusncizs (MHz) Intensicsd de campo minima
Desd 1,15 hasta 2000 120 dB(vim)
Ls sefal iniefrente debers estar moduiada en ampliud con un fono de 1 Kz y
profnddad de moduadn del 0%
i) Susceptbisdad conducics

A cscs frecuencia terfernte s inmunidad, sxpresaca coma & vaor de Is fueza
clctromeirz d I fuene ierferenie que prodUCE Una pertrbasin que empisza 3 ser
perosptiie en I ssid oe conversor de bajo o ouando se apica n U srrads &
el i 8 1 SRl cesseds, tenc un Vo i fanr 1 SguRnte

Rango de fresuencias (MHz) Intensidsd de campo minima
esde 15 hasta 220 125 amum)
Ls sefs intefaente cebars sstar mocklsd en sl con un fono de 1 Kz

profncdsd de moduiacén del 0%
43, Caracteristcas del equipamisnto de cabscers.

1 cuipamienty de cabscera sstaré compueso por odos Ios samentos s y pasivos encargacos e
rocesar 1 SeRales da radadiusn sonorsy v Sn

Todos ios saupos conscisdos Grectamente 3 a amens receptors deberdn incorporar los oS
necesarios, como pare inegrante ds 1os mismos, para cumplr 125 exigencias de nmunidad inierna
epacteadas an 1 narma S S00S3-2 (Rates 42 Asirbuion por Sabls pars seRsles s tlEvson,
Serales de sonido y seniios inferactivos. Farte 2: Compatiidad leciomagnitcs e los equipos)
para s banca ce 47 3 202 Ntz

Ls dferancis de nvel 3 Is saida e la cabassrs, entrs cansles ds Ia misma nsturslezs. no serh
Superior s 365

Con cardcter general. cueda Ivtado of uso de cuslauer o de cental amplficadora o ampifiador de
Sanda ancha 3 as difcaciones en 35 que o nimro de fomas senicas desde Ia cabecera sea nferir 3
30 Se parmitr f o e ese §p0 de caupos en eofieacones con un mayer imera de tomas, Sempre
U o2 SqApos Sea o3paoss S GarANLEAr Qs S candes de 8 miSma banca. 8 Aerenci de el
2 s e I3 cabecera s neror a 308 (on 105 canales de s misma natureza). En el ca50 62 aue. ot
125 caractristoas de a 123, fara necesaia Una ecualzacion, 13 bleranga de 2B se aploars 396 s
msma (s6o parasenvioios da V).

Para canses moduiados en cabecers, 52 slzarin moculsdorss dightaies © moculsdorss snalgicos. Para

ofcaso de modladeres analgicos serin en banda ateral vestil y frivel autorzaco de Ia poiadora 6=
Soric s reaciin on s poiacors G e st comarencdas anre S 42 y 20 dB.

Las caraciristions tioicas que debers presentar a nstaiacén a 1a salca de dicho squpamients son las
Sguientes
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25 Acceso intersctivo 3 contenidos multimedia

En ol hogar sighal se debe poder aceeder de una forma infraciva 3 coniaridos como arcHvos de fext,
documerios, imigenes. pagnas Wb, griiccs y sudo uilizsdos pera proporconar y_comunsst
nformacén, generaments 8 ravés de un Sto web Induye dalos, nformacionss y entretenimients
Proporsnsdos por vars serice 5 03 Usuaos Ga 153 Nogues y GUR pussen S enpegados
CieCriricamante > &n sopares scos taes soma CO. DD, onta magnics, aos s oras sunlosconss.

26 Ocioy Entrstenimiento

1 seniio de Osioy Eniretenimiento parmie 3 s personas disutar de sus raos iores de forma pasiva o
terasies, medits Sortenido mUmeds S oue s Puice  scoedr  cesds  un | sasos
Feprocuctorvisuaizaor. Dicho cordenido puede enoorirarse en & hagar o bien ser recibdo Ge fuaries
temas, madients uns nisasinturs d telscomiricacionss o banca snchs. £ 5o €5 Suanzar £n s
Gecarot ge senveios i i y Enenimients &n Sl hoger do1Saes G4 3 M) genci necesars pars e
= pari G a iformacién y s nclonaldad aue brncan los @sposiios diglales mufimedia y 1 corduca
Social oel miiduo, sean capaces e tomar decisonss  sdeiantarse 3 las necesidades oe los usuaros
inicles an a2 tress cotdnss

3. nstatscionss del “hogar digial”

Las infrastrucuras comunes e elecomuricacin (ICT) consiguen que s fecrologas d Ia nformasién y 135
comunicaciones eniren en 8 hogar  roporsnen un soperta 7500 y 5gio para a mplanacicn de Ios nuercs
Senvcios mencionados en la defricién de Togar Ggial” Las ICT incuyen un acceso de banda ancha hasta of
Punto de Seossc 1 ustaro (PAL) y Una 1ed  osbedso SeyChracs. caegeri & o Superio, en o miarr de 18
Videnda. En 6 oroveso de conversén de 35 vviendas radconales en hogares Gighale, no basa oon dtar 3135
Videndas de una sere de eqipamientos aue proporcionen corfr, seguidad. anara ensrgeico. sccesildac,
<. resula imprescindble que todos <stos qupamierios estén inerconeciados para posbiar su gestén y
coriol. ars aprovech la Sinergas ue preserian y. 1o mas mperante 1 el oBjei, e generalzar o so por
pare e oda a palacion. esa geston  conirol deveria podersfectarse cesde foera de noga, bien 523 de Una
forma praana 8 3 ravis de senia0s oirecdos por ampresas sspacazades

Los ooncepios dave que definen i ogar dghal y su materaizan en las nusvas vivendss son Ia
convergancia y a ntegracinde nstaiacones, disposiios, eto. qus permiten agar con faciidad & un corurto de
Servics, convergentes y sooesibies desds cuslquer igar racas 3 I facldades que oftecen Ias
comnicacones, Gertro o fera del hogar. Sobre esia base 56 crea la poshikdad de integrar dferenies
intsestncturs y crear oad vez s seniis. 1 confunt 56 o 2ue consitya ol hogar sl

Hay cue sefsar que s comurscacionss son, e simismas y por s prastacionss, o slemerto que postiia os
nssuos senviios de convol (dento y fuera de casal, Aun 1o siendo un semento sufcents constiyen un
Siments mpressnble y oo para of desarol Ge to3a a pofencaldsd del ‘hogar Sgiar. El acceso oe 125
edes de los disinios operadores  a edficacen, posailta Ia xstencia de lineas de banda ancha . =
Conseouensa. Ia posiidad de que estén coeratvas 03 ctados senicics. Adems, a exstenci en 3 sdfcacian
G metlaconss IMamas prepis. perts | Secanolla e sEniois come [ el dn £gta eesis (TOT).

<t supon que s vviends qus pusds ser issfoads como “hogsr JgHar spcne. e G uns rd ntema de
comnicaciones con cableads estucirado (RAD), 1 y como 52 recoge en o anexs | d este reglaments, de tna
e de gastin, sorral y segurdad (RGCS)

Definmos 13 FGCS como una red de datos aicensl ue prest separte  un counto de senvicos especifcos oel
“hogar digtal La RGCS pusce ser parsalmente soporiads por oo medios e ransmisién ademds oo cabeado.

Ls introonadén enire ambos 5p0s de redes se consigus gracis 3 1a pasarel residencil que acifa como
Sementa nisgrado, nabifando 3 mayoris g o5 SEneos en & Toga GgLar. For ant, 58 daberd doie
s it pars bonecerars cor . 4 58 raserchures nEcEsAnSe

4 Sericios del “hogar digitar

En este_apariado s recogen. denio ce los grupos arteromente defridos, los sencios de una forma
indiicuaizsda. Se marienen Ganro del gpo que e considers qus fenen ms elacian pero fenen tambn
Sinoanién en ovos.
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i12) Cusndo no esté cefinida Ia distibucin en plants de 105 locales u Gficinas, en ef
egisro secundaric de I plana (0 en o RIT en o caso de edfcaones con un
et de PAU ferir 3 15) 52 cajd GSpombie 1 acseea o Semenss apise
por ada 33 m o fraccién

) En o oaso de locles u oficnas en ecfcasonss destnadss fndsmentaimente 3 este
-
i) Cuando ests defrida la distibusién en planta de los locales  ofiinss, s
considerarin 2 acometidas épicas por caca ooa u ofcna
§2) Cusnco no esté cefica la csriucién en plants e os locses u cinas, s
considerarin 2 acametdas dpicas por cada 100 ' o fFacsén

W) Para car seniso a estanias o instalaciones comunes oe sdco: 2 scomet
para 2 adfcacén

Bl o existen operadares ce senic

En sste caso se dsjarin lsz canslzasonss necassriss para
Sariac sl cotacas con 0% STaspondenie: MGG,

32. DIMENSIONAMIENTO MINIMO DE LA RED DE ALIMENTACION.

£ e y dimensicnado de esta parte G ras, asi como s nsalacién, ser siempre 1
pracor del senviol, 63 cusl 63 3 {2cniogia o Scoes aus Uil s poporoGar os servioas, Cads
Gperads fasitard o raspado calsericio Ge 13 r=d d simentaciin aue conSdere oporuRG.

3. DIVENSIONAMIENTO WNIMO DE LA RED DE DISTRIBUCION.
351 Redes de cables de pares trenzados.
) Edfoacionss con uns veral
(Comacic s nscesitad uura  argo sz, fnto o lantss somo &1 el ot d 1 edfiacién
 sstrnac Gons necesidad s2gin o ndace &n & 3paracd 3,11, 5 cmensanard a rec de
siucién mutolicando Ia cita de cemanda prevsta por o facor 12. 1o que ssegura una

e SUTGRNIS para prave posbies Sverss g SGUNS Seomeica o SUns desnasin por
s an 1 cemands da soomeaes

b Edifcaciones con vanae vertoaies

L rc s o varislsard stads como un red de distrbusén ndpendient. y se disefack
8 aouerdo con 8 apartacd anierer

332 Redes de cables de pares.
) Edfoacionss con una vertial

(Conocida a necesidad ura  argo piazo, tanto por lantas como en o fotal d a edficaien

o Sstmiacs o necesiiac Sagin 10 ndoach S0 & Aparad 1.2, 58 Smansanard 3 ed &

sioucién con amegio  los sguieres crerios

1 La cifa e demanda prevsta se mulfpicar por o fctor 12 o que asegura una resena
Sufciene pars preva postles aVeiss e Agunas paras o 3guna Gesv acian P Sx0aso.
S1a deminda ca fness.

) Obteido de esta forma of nifmerofaérico ds pares, se ufzar o cabe nomalzado de
capacidad igual o superior 3 icho valor. o combinacionss de varios cables, tniendo en
ot qus s s dsibucn raconsl & oaba ko Serd de 100 pares, cesiends
izarse o merornimero posie g cables de ssuarde oo a siguents tabia:
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En &l caso de que se ublicen bandejas. para I3 determinacién de sus espacios y dimensiones s seguirdn los.
s antes indioados para ol ol de sanales

En o tamos e canaizsciin supsriilcon tubos, éstos debarén farss mediais grapss, bricas, sbrszsderas,
perfies o sujeciones separadas. como masimo, 1 meto

Cusno s cansizaciin sea madante tos, 32 cocesrin
dervacibn) o s Sguentes casos

jeros da snsos (amics, sruetss o csss 0=

2) Gada 30 m g ongits en cansizacién empotrasa o 50 m en canaizacin por supsricie
o) Cads 50 m s longit &0 cansizacion sbierinea pars ramos ttsimenta ect,
) En e purto ce interssosén oe dos amos recos o lnssdos.

) Derto de los 500 mm antes Ge I3 ierseccicn an un solo ram de s 605 que se encueriren. En este Glimo
G350, 13 U €0 8 iarSasa EndIa L 146 MM 8 350 i Y 0 precentart defomizones e 8 D
Chncava a8 o

Las Gmensiones minimas de esios ragisiros e enlaos serén 420 x 450 x 120 mm (altra x snchura x
profundidad) pars S 6as e reqios en pared Pars &1 caso ds aruetas Iss Gmansionss. marores
inimss serén 400 400 1 400 .

s 3 canafizssén ses madisnte cansies. &1 s puntos ce sncuent en rsmos no anesds 58 soloearin
Sioesoios de cameia 62 drSeson oon un 3 il 8 220 e

En s casos en que exstan cuas en la cansizacién de eniace, ésias s hardn medants los accesoros
Sacndos garantzancs o rad 32 Sk necesan o 103 CblEs.

542 Parala erirada suparor de s edifcacén:

En ssta canaizsciin, los oabes Gsouriin snve o2 Smentos e oaptssidn (sntenss) y 8 s de
eGfcanén (pasamurts). B nimero y Gmens én en i erd o siguiene on ca0a caso

2 Tubos: 2040 mm
) Canal y e de 2.030 mw con 2 comprimartos.

L scinss spercises de o os serén a5 mimas del spartsdo sntror 5.1

uancio sean necesar, os regsios de enlcs se coooarén en s mismos cas0s que en o apartado anteior y
i Bmenscnas minimas Serin 3201 350 % 120 o (S » Snchurs ot e

5.5 Recintos da instalscionss da telecomunicacibn.

Los recinos cispondrin ce espacios ceimitacos an plans para cad o de senico de telesomunicsciin
Ectran Scupsgos can un Satema e banieie, bandeas en Sasaers o sanles sara i sndide e 103
casles cporiunos, disporiéndoss en todo o parmeto ntaior 3 300 mm daifecho. L35 carscteristioas ctadas
o serin G spicacién s o2 recnios de o mocular (RTM)

A Jos eecios espacifoados n ef Documento Bisio DB-S! (Sequrdad an caso de inoerdio) ol igente Cocigo
Técnion ce ls Esfoasin. 0n réonioe G fAcorumicason. Sxeats oe medsares. wndrin 13 misma
consiceracén aue loslocales 6e contadores de sleciidas y e os cuadros generales de Gtroucen

En cusluier caso tandrin una pusrta de soceso metilios de dimensiorss minmas 183 x 50 om en o oaso de
ecinto de So0as0 Steral y B3 80 o o5 rec de acoas Superio o nfEnor, con aperies haes &l xtrior
 dispordrin de canadura con ave comin para Ios Gstitos Usuarios auiorzaces. B scceso 3 estos recnios.
estrh coniolace 12 lave esars en poder 4l presiente Ge Ia comunidad de propetars o Gel propietar 6= s
“Gfcanén, o de I3 persons o personas en cuien deleguen. aue facitarin o cceso 3 Ios Gstnlos operadores
para sechis o rabajos e niiasiin y mamenmenta neceaancs.

S racomienda nsala, 1 un lugar estratégicn y comunitaro, y 3 ser posile empolrada. uns caja o depésito
metiico o de maters p3sico. con pueria sbatie y cemadrs sniganals. qu confendrd 1alss laves ce
Scessa 3 fos cifereniss recinos de metlscianes o elscomuncasn oe ls edfieacen. Uns lave de '8
Mensonada oo Selars on poser cel presicente de Is Gomundad g propetaios o del propitara de 'a
cifcacian, © da s persons o personas en quen deleguen Oiras aves de s caja posran obrar en pader de
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45.2 Recinto tnico (RITU):

Para of caso ds s o Gonjarios inmabiiaros oe hasta tre shuras y plsnts b3 y un ki Ga Gz PAU
(vt 1)y pars conjunto d viends unfamiares, 5 stsbice Is poslidsd de consrir un Uico r2anto de
instlacanes de tlecomuricaci (RITU), aue acumle s funconaiced de (o dos descrios snerorments.

45.4 Recinto modular (RITW)

Para los casos de ccifcaciones 6 pisos de hasta cusrenta y cinco PAU (nota 1) y de conjurtos de videndas
unfamiares de hasta verva PAU (st 1), o8 recinios supers, infrory (i pocrn se reaizados megiante
marios 6 05 modl 1 propsgaceres £ lama

45. Canalizscidn principsl.

E5 a cue soport I s e strbucién oe 3 ICT de
los registos secundars.

En otz se infrcalan o regisros sscundaris, qus consctan Ia canaizacién penipal y Ias secundarias. También
2 lzan para sea0nar  sambar 82 recein 3 can iz poncil

En fcaso de scosso nsimbroo ce seriios disttos o los e radoditsin sonas y eeviin, 1 canslzasén
prinalsene cora 3 SAScHS 5 8 hace pesil © ssada 0 s 32l esds I RITE s o T

47 Canslizscién secundris.

E< 1 que sopora I rec de cispersin ce Is saficscin, une los registos sacundsros can os registos de
taminacibn e red. En s e iferoalan o egisos de pasa, e son 1o lementos qus facitan el tencdo de
Ios cabies aira s egisos secundariosy ds taminacén de red

Los regitros Ge teminasién de red son los slementos que conscian las canaizaconss secundarias oon 1as
GanlZacines FROrES Ge USGaro. En S50t FSCS 56 Sbjen ok COEspandieniss purlos da aceEso 3 lox
usuarios Estos ragstros se wbicarin sempre en o narr de la vhiends, ofcna, o estania comin de la
Sifosén y slgunce Ga on slemenios que conforan 162 PAU que s aican n allo poarin ser Sumristacos
par o opersdores G s Sens vl SGUS S <517 Y 108 LaLarcs O 92 VIEndas, ofcnge, 16eSss &

48 Canalizscidn inteior d usuari.

Es 1a que sopora fared iferior e usuari, coneca o ragisios e taminaciénde red y I regisiros e foma. En
Sia 58 iteresan lo régios s pes Que o 195 slmenios aUa fecilian &1 tercida oe 1ot ssues g8 I8 8

Los regisros de foma son s lementos que aljan ias bases de acceso feminal (BAT). o fomas 6@ usuaro, e
permiten sl usuaro efctuar a conexn e os cauipos feminales s talecomriseén o s mélos oe abonsd
Con 1S CT. s soosse 3 o5 Sanicios praporeonacos po €12

5. DISENO Y DIMENSIONADO.

(Com o geners., I canskzssanss deberén esar, como minima, = 00 i d cuslsierancusr
paramenios.

5.1 Arqueta de entrads.

En funién s nimro de punios de soeesa sl ususro da Is ediicacién 3 os que ca senib. s Srauets (2
Srauetss, i prosade) i enirads deberd sane 58 S entes imensones mencrs minimas

e

i e P 1) el Dimensiones en mi longitud x anchura x

profundicad)
e 00400 <000
ez1at0 a0 xe00x 500

Mis g 100 8005700520
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